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[bookmark: _Toc426875979][bookmark: _Toc175047941][bookmark: _Toc193104966]Inleiding
De werkgever neemt op basis van de risicoanalyse betreffende het brandisico, de nodige materiële en organisatorische preventiemaatregelen om: brand te voorkomen; de veiligheid van alle aanwezige personen te verzekeren en indien nodig snel te evacueren zonder hen in gevaar te brengen; vlug en efficiënt elk begin van brand te bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden; de schadelijke gevolgen van een brand te beperken en de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken. Zoals opgelegd  titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk (Ref (1)).
Om toe te laten deze verplichtingen efficiënt uit te voeren wordt er binnen Defensie voor gekozen om een domestieke brandbestrijding op te richten in de eenheden en kwartieren van Defensie. De principes worden hiervoor vastgelegd in de onmiddellijk hoger gelegen richtlijn.
Deze richtlijn beschrijft een methode voor het identificeren van brand- en evacuatierisico’s die als basis dienen voor het bepalen van het vereiste niveau van brandbestrijdingsploegen.
[bookmark: _Toc175047942][bookmark: _Toc193104967]Brandrisicoanalyse
Vooraleer over te gaan tot het invullen van de brandbestrijdingsorganisatie op Niv 1 en eventueel Niv 2, is het noodzakelijk om de potentiële gevaren te identificeren en de daaruit voortvloeiende risico’s voor de betrokken werknemers vast te leggen. De verschillende elementen die geanalyseerd dienen te worden zijn vervat in een Exceltoepassing (Annex A).
Het uitvoeren van de brandrisicoanalyse, door het definiëren van de potentiële gevaren en risico’s op basis van de meest waarschijnlijke scenario’s per blok of werkplaats, in combinatie met de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen, geeft de Korpscommandant enerzijds een indicatie voor het vereiste niveau van de brandbestrijdingsorganisatie alsook de mogelijkheid om zijn brandpreventiedossier en interventiedossier te optimaliseren en alzo de restrisico’s te minimaliseren.
Overeenkomstig de wettelijke eisen, vastgelegd in het KB Brand, wordt ingewerkt op drie hoofdrubrieken:
Bepalen van het brandrisico
Bepalen van het evacuatierisico
	De brandbestrijdingsdienst
De Excel toepassing berekend op basis van de elementen die geanalyseerd dienen te worden in de eerste twee hoofdrubrieken en de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen het niveau van de brandbestrijdingsdienst dat tot een aanvaardbaar restrisico zou kunnen leiden. Indien een gespecialiseerde brandbestrijdingsdienst onvoldoende zou blijken, zullen bijkomende maatregelen uitgewerkt moeten worden om het restrisico tot een aanvaardbaar niveau te brengen.
[bookmark: _Toc175047943][bookmark: _Toc193104968]Uitvoering
[bookmark: _Toc175047944][bookmark: _Toc193104969]Voorbereidingsfase
De voorbereiding van de brandrisicoanalyse en bijhorende bepaling van de brandbestrijdingsploegen zal steeds uitgevoerd worden door de Preventieadviseurs (PA) van de LDPBW waartoe de respectieve eenheden en kwartieren behoren met steun van de Assistenten in Preventie (AsPrev) en de brandpreventiecoordinator (BPC). Tijdens deze voorbereidingsfase worden de meest waarschijnlijke scenario’s per blok of werkplaats bepaald.
[bookmark: _Toc175047945][bookmark: _Toc193104970]Goedkeuringsfase
Na het uitvoeren van de voorbereidingsfase door de LDPBW in samenwerking met de AsPrev dient deze de finale goedkeuring te krijgen van de betrokken Korpscommandant.
Indien er meerdere eenheden in een Kw gevestigd zijn dienen de verschillende resultaten en mogelijke scenario’s op elkaar afgesteld te worden. Een coördinerende rol is hierin weggelegd voor de korpscommandant met kwartierbevoegdheid (KwComd) en de brandpreventiecoördinator van het kwartier.
[bookmark: _Toc175047946][bookmark: _Toc193104971]Bevestigingsfase
Nadat de betrokken brandpreventiecoördinator de brandrisicoanalyse door middel van de Exceltoepassing – en dit per gedefinieerd potentieel scenario – heeft uitgevoerd wordt deze samen met de betrokken LDPBW besproken en geanalyseerd ten einde een globaal beeld op te bouwen voor de Domestieke brandbestrijding binnen de eenheid of het Kw. Indien noodzakelijk kan de expertise ingewonnen worden van DG H&WB.
De resultaten van de brandrisicoanalyse dienen voorgelegd te worden op het BOC. 
De resultaten van de bepaling van de brandbestrijdingsploegen zullen samen met de betrokken LDPBW en DGH&WB/Synth worden besproken en geanalyseerd ten einde een globaal beeld op te bouwen voor de Domestieke brandbestrijding binnen Defensie.
De nood aan oprichting van een interventieploeg Niv 2 is het resultaat van een screening en brandrisicoanalyse zoals in deze richtlijn beschreven, maar de beslissing tot oprichting komt toe aan de CHOD. De lijst van eenheden die over een interventieploeg Niv 2 beschikken is hernomen in Ref (2) .
[bookmark: _Toc175047947][bookmark: _Toc193104972]De exceltoepassing van de brandrisicoanalyse
[bookmark: _Toc175047948][bookmark: _Toc193104973]Inleiding
De Exceltoepassing is ontwikkeld ten einde alle eenheden en Kwartieren op een uniforme wijze te analyseren. Dit brengt met zich mee dat de toepassing verregaand gestandaardiseerd is en er weinig vrije tekst toegelaten is. De meeste in te vullen gegevens laten dan ook slechts een keuze toe die vastgelegd is in een zogenaamde “dropdown” menu.
Acht grote domeinen zijn in de Exceltoepassing te onderscheiden:
“Algemene identificatie en scenario” (Kolm A-F) waar naast de identificatie van het kwartier, korps, datum en uitvoerder van de RA,  per gebouwnummer, vleugel en  verdiep de diensten van de eenheden en het maximum aantal aanwezige personen alsook het mogelijk scenario en zijn potentiële gevolgen worden weergegeven; 	Comment by Damart Arnaud: Moeten er geen aanhalingstekens worden gebruikt zoals in de Franstalige versie?

“Het bepalen van het naakt brandrisico” (Kolm I-AD) in een bepaald gebouw/verdieping/vleugel, op basis van het gedefinieerde scenario. Mits invoeren van bepaalde maatregelen wordt tevens een restrisico brand bepaald;
“Bepaling van het evacuatierisico” (Kolm AF-AV) gebaseerd op het naakt brandrisico, de evacuatietijd of factoren die de evacuatie beïnvloeden;
“Bepaling van de vereiste Niv der ploegen” (Kolm AZ-BA) welke op een volledig automatische wijze bepaalt welke het Niv is voor een verdieping van een wel bepaald gebouw, op basis van het evacuatierisico en de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen en in functie van de maximum aanwezige personeelsleden;
“Berekening # Niv 1” (Kolm BB-BC) welke het aantal personeelsleden berekent die deel uitmaken van de interventieploeg Niv 1 voor een verdieping van een wel bepaald gebouw;
“Controle restrisico” (Kolm AW-AX) geeft een indicatie van het restrisico brand in functie van de beschikbare interventieploeg die naar keuze kan ingevuld worden onafhankelijk van de berekende vereiste ploeg. Deze verschaft een indicatie van het restrisico indien niet aan het vereiste niveau van interventieploeg kan worden voldaan om geinformeerde beslissingen e kunnen nemen.
“Plg Niv 3 / Eq Niv 3” (Kolm BG) is gebaseerd op informatie uit overleg met openbare brandweerdiensten en is een indicatie van hun interventietijd. Deze zal in rekening gebracht worden bij het bepalen van het benodigde niveau van de interventieploegen van het kwartier.
“Opmerking / Remarque” (Kolm BH-BI) geeft de mogelijkheid om per lokaal opmerkingen en commentaar in te voeren die relevant zijn in het kader van de domestieke brandbestrijding.
[bookmark: _Toc175047949][bookmark: _Toc193104974][bookmark: _Hlk180415268]Invul- en kleurconventies
[bookmark: _Toc193104975]Grijze cellen
Grijze cellen zijn vast ingevulde gegevens (titels) en kunnen niet gewijzigd worden.
[bookmark: _Toc193104976]Lichtgele cellen 
In de lichtgele cellen kan men de gegevens invoeren door middel van vrije tekst of kan men vooraf geprogrammeerde gegevens selecteren door middel van een drop-down menu. In dit laatste geval zijn geen andere mogelijkheden toegelaten
[bookmark: _Toc193104977]Witte cellen en groen/geel/oranje/rode cellen
In de witte cellen worden automatisch berekend op basis van de gegevens die werden ingevoerd in de lichtgele cellen. In functie van de berekende waardes kunnen deze cellen ook groen, geel, oranje of rood kleuren om en visueel dashboard te genereren.
Deze cellen kunnen niet manueel gewijzigd worden.
[bookmark: _Toc175047950][bookmark: _Toc193104978]De rubrieken “Kwartier en Korps”
De rubrieken Kwartier en Korps worden behandeld in de kolommen A tot F van de Exceltoepassing. Zij hebben tot doel om een beeld te krijgen van de bezetting van een Kwartier tot op het niveau “verdieping” van een bepaalde “vleugel” in een “gebouw”. Per verdieping wordt dan ook de bezettende dienst opgegeven, het mogelijke brandscenario en de personeelsbezetting.
[bookmark: _Toc193104979]Gebouw (Kolom A)
De benaming of het nummer van het gebouw zoals gekend binnen het Kwartier of de eenheid.
[bookmark: _Toc193104980]Vleugel (Kolom B)
De benaming of het nummer van de vleugel zoals gekend binnen het Kwartier of de eenheid. Indien een gebouw geen afzonderlijke vleugels heeft dan wordt hier “N/A” ingevuld.
[bookmark: _Toc193104981]Verdieping (Kolom C)
Nummer overeenkomend met de verdieping in het gebouw. Als conventie wordt voor de gelijkvloerse verdieping, deze verdieping genomen waarin de hoofdtoegang tot het gebouw zich bevindt. De gelijkvloerse verdieping krijgt het nummer 0.
Indien er zich kelderverdiepingen in het gebouw bevinden dan krijgen die de nummers -1, -2, -3 enz.
[bookmark: _Toc193104982]Benaming bezettende Dst (Kolom D)
De benaming van de bezettende dienst van de betrokken verdieping wordt hier ingevuld in de cel. Deze benaming is deze waaronder de dienst gekend is binnen het betrokken Korps.
[bookmark: _Toc193104983]Scenario (Kolom E)
Een beperkte omschrijving van het gekozen scenario voor de betrokken blok of arbeidsplaats door de brandoorzaak (energie) en wat er gaat branden (brandstof) te beschrijven. De gegevens zijn vrij in te vullen.
[bookmark: _Toc193104984]# Pers aanwezig (Kolom F)
De kolom F herneemt het maximaal aantal personeelsleden dat zijn normale plaats van tewerkstelling heeft op de gedefinieerde locatie. De locatie wordt gedefinieerd in de kolommen A tot D. 
Het aantal personeelsleden wordt ingevoerd door middel van vastgelegde keuzemogelijkheden in een pulldown menu.
[bookmark: _Toc175047951][bookmark: _Toc193104985][bookmark: _Hlk180415293]De rubriek “Bepalen van de risico's”
In deze rubriek zullen de risico’s van ontstaan van brand en de risico’s bij evacuatie bepaald worden. 
De invulling van de verschillende kolommen gebeurt via selecties uit keuzelijsten. Een eenvoudige toelichting op de parameters verschijnt via de ‘notes’ die automatisch verschijnen wanneer de pijl van de muis op de betrokken cel komt. Bijkomende toelichting kan bekomen worden door op de link in de titel van de betreffende kolom te klikken. 
Op het naakt risico op brand kunnen de aanwezige maatregelen om het brandrisico te beheersen geïdentificeerd worden (kolommen R tot AB) om zo het restrisico op brand (kolom AC) te bepalen.
In de kolommen AF tot AV wordt het risico bij evacuatie ingeschat.
De voorzien blusmiddelen (kolom AX) tenslotte gebruikt worden (zie bijl. 2) om het uiteindelijk vereiste niveau van de interventieploeg te bepalen.
[bookmark: _Toc193104986]Naakt brandrisico
Het naakt risico op brand (kolom P) wordt berekend op basis van de ingegeven parameters (brandlast, brandbaarheid, energie en zuurstof). Dit naakt brandrisico zal de basis zijn voor de andere risicoberekeningen en de bepaling van het vereiste niveau van de interventieploegen.
[bookmark: _Toc193104987]Brandlast (Kolom I)
De “Brandlast” is een parameter voor de hoeveelheid brandbaar materiaal die aanwezig is. Men dient per 20 m² vloeroppervlakte alles op te tellen wat er aan brandbaar materiaal aanwezig is. Wanneer men een bepaald scenario toepast op een lokaal in een blok of op een arbeidsplaats dient deze 20 m² zo gekozen te worden dat de grootste brandlast er zich in situeert. De verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in een pull-down menu:
	[bookmark: _Hlk180415322]Code
	Omschrijving ( / 20 m²)
	Waarde

	[bookmark: RANGE!A4:D8]None
	< 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
	5

	Low
	< 50 kg vaste brandbare stoffen OF
< 25 l brandbare vloeistof OF
continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
	15

	Average
	< 100 kg vaste brandbare stoffen OF
< 50 l brandbare vloeistof,OF
< 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
	25

	Elevated
	< 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
< 200 l brandbare vloeistof, OF
< 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
	50

	High
	> 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
> 200 l brandbare vloeistof, OF
> 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
	100


[bookmark: _Toc193104988][bookmark: _Hlk180415344]None - Vaste brandstoffen
Vaste brandstoffen zijn vaste brandbare materialen zoals papier – hout (meubelen) – textiel (stoelen – bekleding – gordijnen) – kunststof (PC – bureaubenodigdheden - )
[bookmark: _Toc193104989]Low - Brandbare vloeistoffen
Brandbare vloeistoffen zijn vloeistoffen die niet makkelijk branden zoals zware stookolie – plantaardige olien – vetten –…
Het betreft de vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 60 °C tot maximaal 250 °C.
[bookmark: _Toc193104990]Average - (licht) ontvlambare vloeistoffen
(Licht) ontvlambare vloeistoffen zijn brandbare vloeistoffen of gassen die weinig energie nodig hebben om te ontsteken. Voorbeelden zijn benzine, solventen, aardgas, acetyleen, koolwaterstoffen, …
Deze vloeistoffen hebben een vlampunt < 60°C. Gasolie, diesel en lichte stookolie met een vlampuntbereik tussen ≥ 55°C en ≤ 75°C worden ook tot categorie 3 van de ontvlambare vloeistoffen gerekend.
Zij krijgen op de MSDS als risicozin:
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp of
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp of
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
[bookmark: _Toc193104991]Elevated - Continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
Hiermee wordt bedoeld dat de toevoer van aardgas/stookolie naar een stookinstallatie een beperkte hoeveelheid is. Bij uitval van de stookinstallatie wordt de toevoer gestopt. Zo niet wordt de brandlast veel groter.
[bookmark: _Toc193104992]High - Mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof)
Indien de ruimte een ATEX-zone is volgens de zone-indeling van het AREI Art. 105 e.v. is deze categorie van toepassing. Dit zowel voor zone met een risico voor een gasexplosie als voor stofexplosie.
[bookmark: _Toc193104993]Voorbeelden
Bureel:	 bureau + stoel + kast →  < 100 kg vaste brandbare stoffen
Vergaderzaal: 	tafel + stoelen → < 100 kg vaste brandbare stoffen
Labo: 	solventen → som van de brandbare of licht ontvlambare vloeistoffen
Werkplaats: 	olie & vet, spuitbussen, → < 50 kg vaste brandbare stoffen
Wagen:	som van bekleding + stoelen → < 100 kg vaste brandbare stoffen
Leslokaal: 	tafels + stoelen → < 100 kg vaste brandbare stoffen
Ziekenhuiskamer: 	bed en stoelen → < 100 kg vaste brandbare stoffen
[bookmark: _Toc193104994][bookmark: _Hlk180415374]Brandbaarheid (Kolom K)
Het brandbaar materiaal dat aanwezig is op de beschouwde oppervlakte dient geëvalueerd te worden naar brandbaarheid toe. De parameter “Brandbaarheid” geeft de mate weer van gemak waarmee een brandbaar materiaal (brandstof) te ontsteken valt. Hoe eenvoudiger het brandbaar materiaal te ontsteken is, hoe hoger de brandbaarheid is en hoe hoger dan ook het risico op brand. De verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in een pull-down menu:
	Code
	Omschrijving
	Waarde

	[bookmark: RANGE!F4:I8]Not
	onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
	0,1

	Difficult
	compact gestapeld papier - hout - textiel - 
moeilijk in brand te steken
	0,5

	Average
	te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
	1

	Combustible
	te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam  (brandbaar)
	4

	Flammable
	direct te ontsteken door een vlam of een vonk (licht ontvlambaar)
	10


[bookmark: _Toc193104995][bookmark: _Hlk180415389]Not - Onbrandbaar materiaal:
Dit is materiaal dat niet te ontsteken is in normale omstandigheden zoals omgevingslucht en temperatuur. Voorbeelden hiervan zijn: steen, staal, beton, gips, …
[bookmark: _Toc193104996]Difficult - Compact gestapeld papier - hout - textiel - moeilijk in brand te steken:
Dit is brandbaar materiaal maar door de stapeling (onvoldoende lucht aanwezig) quasi niet in brand te steken. Dit zijn voornamelijk vaste stoffen. Door de slechte verhouding lucht / brandstof kan er moeilijk brand ontstaan.
[bookmark: _Toc193104997]Average - Te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret) :
Dit materiaal is vooral terug te vinden in kantoren en burelen of andere werkplaatsen. Het betreft stoelen, gordijnen, computers, bureaubenodigdheden, kledij, kunststoffen gebruiksvoorwerpen, e.d.
Deze kunnen na enige tijd (minuten) aan warmte / energie blootgesteld, gaan branden. Dit zijn voornamelijk vaste brandbare stoffen.
[bookmark: _Toc193104998]Combustible - Te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam (brandbaar):
Dit materieel wordt ontstoken door de enkele seconden contact met een vlam.
[bookmark: _Toc193104999]Flammable - Direct te ontsteken door een vlam of een vonk (licht ontvlambaar):
Deze materialen worden ontstoken door een zeer kleine energiebron zoals een vonk (mechanisch – elektrostatisch - ) of vlam. Het betreft de licht ontvlambare producten, verwarmde producten tot aan hun vlampunt, brandbare gassen (aardgas, acetyleen,…), explosiegevoelig stoffen.
[bookmark: _Toc193105000]Voorbeelden
Het materiaal hout kan afhankelijk van zijn vorm in verschillende brandbaarheden ingedeeld worden.
Een blok hout is pas na lange tijd opwarmen in staat te branden. De indeling is dan compacte brandstof.
Houtspaanders daarentegen zijn vlug in brand te steken. Dit komt doordat de verhouding brandstof / lucht bij spaanders veel groter is. Spaanders zijn te ontsteken met een gloeiend voorwerp.
Houtstof dat vrijkomt bij zagen is nog brandbaarder door de betere verhouding lucht / brandstof.
Daardoor krijg je een stofexplosieve atmosfeer en kom je in de zwaarste categorie van brandbaarheid, te ontsteken door een vonk (tgv statische elektriciteit).
[bookmark: _Toc193105001][bookmark: _Hlk180415409]Energie (Kolom M)
Hoe meer energie aanwezig is op de beschouwde vloeroppervlakte, hoe meer het risico op brand toeneemt. De verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in een pull-down menu.
	Code
	Omschrijving
	Waarde

	[bookmark: RANGE!A13:D17]None
	geen elektriciteit - geen verwarming
	0,1

	Low
	beperkte elektriciteit - weinig verblijf
	0,5

	Average
	kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
	1

	Heat
	warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
	4

	Flame
	werken met open vlam - branders - …
	10


[bookmark: _Toc193105002]None - Geen elektriciteit - geen verwarming:
Er zijn hier geen energiebronnen aanwezig.
[bookmark: _Toc193105003]Low - Beperkte elektriciteit - weinig verblijf:
Er is enkel een basisverlichting en/of stopcontacten aanwezig en weinig aanwezigheid van personeel of activiteiten.
[bookmark: _Toc193105004]Average - Kantoor toestellen - computers - verlichting - …:
Kantooromgeving waarbij o.a. huishoudtoestellen aanwezig zijn.
[bookmark: _Toc193105005]Heat - Warmte productie ( keuken - stookplaats), elektrische installaties ( lasposten - machines - …):
Hier zijn effectief warme oppervlaktes aanwezig, die een hoog energie inhoud hebben. Er zijn gecontroleerd vlammen aanwezig zoals de branders van het fornuis of vonken van elektrische machines.
[bookmark: _Toc193105006]Flame - Werken met open vlam - branders - …:
In dit geval is er sprake van werken met open vuur of vlam. Bijv. Lassen, slijpen, branden, …
[bookmark: _Toc193105007][bookmark: _Hlk180415425]Zuurstof (Kolom O)
Om een brand te krijgen of te onderhouden dient een zekere hoeveelheid zuurstof aanwezig te zijn. Neemt de zuurstofconcentratie toe dan zal uiteraard ook de kans op brand toenemen. Specifiek voor Defensie beschouwen we de kruiten, propergolen en springstoffen als een aparte categorie daar deze stoffen in hun chemische structuur reeds voldoende zuurstof aanwezig hebben om een brand te onderhouden. De verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in een pull-down menu:
	Code
	Omschrijving
	Waarde

	[bookmark: RANGE!F13:I18]None
	zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
	0,1

	Low
	lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
	0,5

	Normal
	normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
	1

	Oxidizing
	oxiderende stoffen aanwezig
	4

	High
	hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
	10

	Powders
	Kruiten, springstoffen en propergolen
	20


[bookmark: _Toc193105008]None - Zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %):
Hier is brand quasi onmogelijk. De concentratie dient bewaakt te worden zodat deze niet kan stijgen.
[bookmark: _Toc193105009]Low - Lage zuurstofconcentratie ( < 16 % ):
De kans dat er brand ontstaat is klein tgv het gebrek aan zuurstof.
[bookmark: _Toc193105010]Normal - Normale atmosferische omstandigheden (21 % ):
Normale atmosferische omstandigheden.
[bookmark: _Toc193105011]Oxidizing - Oxiderende stoffen aanwezig:
Door de aanwezigheid van deze stoffen verhoogd de kans op brand of verhoogt de kans op spontane ontbranding van brandbare stoffen.
Voorbeelden: Waterstofperoxide (zuurstofwater) en andere peroxiden, chloraten, permanganaten, sterke salpeterzuren, sterke perchloorzuren.
[bookmark: _Toc193105012]High - Hoge zuurstofconcentratie (> 24 %):
Hierbij gaan zelf onbrandbare stoffen branden.
[bookmark: _Toc193105013]Powders – Kruiten, springstoffen en propergolen
Kruiten, springstoffen en propergolen zijn niet blusbaar met normale middelen door de aanwezigheid van voldoende zuurstof in hun chemische molecuulstructuur (munitiedepots).
[bookmark: _Toc172811591][bookmark: _Toc193105014][bookmark: _Hlk180415439]Reductiemaatregelen (kolommen R tot AB)
Het “Naakt risico op brand” dat voor het gekozen scenario volgens de in voorgaande paragraaf uitgelegde methodiek bepaald werd kan gereduceerd worden door het naar voor schuiven van realiseerbare reductiemaatregelen. 
De Exceltoepassing voorziet maximaal zes (6) maatregelen. Deze reductiemaatregelen kunnen geselecteerd worden in de kolommen R tot AB door middel van een pull-down menu. De aan de keuze verbonden risicoreductiefactor wordt automatisch geselecteerd in verborgen kolommen voor de verdere berekening. 
De gekozen reductiemaatregelen worden toegepast op het “Naakt risico brand” waarna de Exceltoepassing het “Restrisico op brand” berekent op basis van een voorgeprogrammeerde risicoanalyseformule. De resultaten worden automatisch weergegeven en dit zowel numeriek (Kolom AC) als beschrijvend (Kolom AD). 
* Opmerkingen
De keuze van de risicoreductiemaatregelen dient met zorg te gebeuren. De voorgestelde maatregelen dienen enerzijds gerelateerd te zijn aan het gekozen scenario en anderzijds realiseerbaar. 
De risicoreductiemaatregelen die voorgesteld worden dienen NIET om non-conformiteiten naar de toepasselijke wetgeving toe te compenseren.
[bookmark: _Toc193105015]“ATEX” - ATEX conform zonering 
Het materieel is conform het zoneringsplan en het explosieveiligheidsdocument uitgevoerd. De installatie is elektrisch gekeurd volgens AREI inclusief voor artikelen 105 e.v. en periodiek onderhouden. 
[bookmark: _Toc193105016]“ COMP” - Brandkast / compartimentering 
De brandkast / compartimentering is gecertificeerd volgens EI en in goede staat. 
[bookmark: _Toc193105017]“DETEC” - Detectie met beveiliging 
Volgens bestaande normen uitgevoerde detectie waarbij een actie bijv. alarm bij een permanentie of die een automatische blussing start. 
[bookmark: _Toc193105018]“MAINT” - Periodiek onderhoud & keuring 
Minimaal de wettelijke periodiciteit of de opgegeven duur van de leverancier, inclusief de nodige herstellingen en/of aanpassingen. 
[bookmark: _Toc193105019]“O2<10” - Reduceren zuurstofconcentratie < 10 % 
Ruimte met een zuurstofconcentratie < 10 vol% en geborgen door een meting. 
[bookmark: _Toc193105020]“O2<16” - Reduceren zuurstofconcentratie < 16 % 
Ruimte met een zuurstofconcentratie < 16 vol% en geborgen door een meting. 
[bookmark: _Toc193105021]“PERMIT” - Vuurvergunning met adequate maatregelen 
[bookmark: _Toc193105022]“LIMIT” - Beperken brandlast 
Verlagen van de hoeveelheid brandlast per oppervlakte. 
[bookmark: _Toc193105023]“NONSMOKE” - Rookverbod 
Er is een verbod op roken dat actief wordt bewaakt. 
[bookmark: _Toc193105024]“SPARK” - Vonkarm materiaal 
Dit is materieel dat zelden vonken kan maken bij gebruik.
[bookmark: _Toc193105025]“DAY SUP” - Dagvoorraad brandbare basisstoffen
[bookmark: _Toc193105026]“DUSTFREE” - Stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[bookmark: _Toc193105027]“EARTH” - Gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[bookmark: _Toc193105028]“TEMP” – Aanpassen opslagtemperatuur aan het vlampunt	Comment by Damart Arnaud: Inhoud toevoegen
[bookmark: _Toc193105029]“APPLIANCE” - Elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[bookmark: _Toc193105030]“CLEAN” - Brandbaar afval verwijderen
[bookmark: _Toc193105031]“SMOKEDET” - Rookmelder voorzien
[bookmark: _Toc193105032][bookmark: _Hlk180415456]Risico bij evacuatie
De rubriek “Risico bij evacuatie” wordt berekend in de kolommen AF totAV van de Exceltoepassing. Hierbij maakt men een inschatting van het risico bij evacuatie voor het gekozen scenario en het daarmee gepaard gaande “Naakt Risico op brand”.
Het “Risico bij evacuatie” kan op twee onafhankelijke wijzen geëvalueerd worden. Ofwel stoelt men deze evaluatie op de evacuatietijd, ofwel analyseert men de verschillende factoren die de evacuatie beïnvloeden. De factoren die de evacuatie beïnvloeden zijn:
	De detectietijd
	De afstand tot een veilige plaats
	De evacuatieoefening
	De uitgangen
	De alarmmiddelen
	De noodverlichting en signalisatie
	De evacuatiewegen
[bookmark: _Toc193105033][bookmark: _Hlk180415471]Evacuatietijd (Kolom AF)
De “Evacuatietijd” geeft de tijd weer voor het aanwezige personeel om een veilige plaats te bereiken voor het voorgestelde scenario. De evacuatietijd komt niet overeen met de tijd nodig om de verzamelplaats bij evacuatie te bereiken.
De methode van de “Evacuatietijd” kan gebruikt worden voor de inschatting van het “Risico bij Evacuatie” op voorwaarde dat deze effectief gemeten wordt tijdens een onaangekondigde evacuatieoefening.
Deze methode wordt niet gebruikt wanneer:
Geen adequate noodverlichting en signalisatie aanwezig is
De evacuatiewegen niet vrij van hindernissen zijn
De verschillende mogelijkheden voor de methode van de evacuatietijd zijn opgenomen in een pull-down menu.
	Opmerking:
	Indien de methodiek van de “Evacuatietijd” niet kan toegepast worden omdat de hoger vermelde voorwaarden niet gerealiseerd zijn, dan is de Exceltoepassing zo geprogrammeerd dat automatisch de overige factoren ( para 4.d.ii.2) tot para 4.d.ii.8) ) die de evacuatie beïnvloeden dienen geanalyseerd te worden.
[bookmark: _Ref175143601][bookmark: _Toc193105034][bookmark: _Hlk180415488]Detectietijd (Kolom AH)
De detectietijd geeft een risicofactor weer voor de snelheid waarmee een brand kan ontdekt en vervolgens gesignaleerd worden voor het gekozen scenario voor de blok of de arbeidsplaats. Hoe kleiner deze detectietijd is, hoe lager de risicofactor wordt ingeschaald. De verschillende mogelijkheden zijn opgenomen in een pull-down menu:
	Code
	Omschrijving
	Waarde

	[bookmark: RANGE!A30:D34]NONE
	geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
	10

	NONE/AWAKE
	geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
	2

	AUTO/SLEEPING
	automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
	1

	AUTO/AWAKE
	automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
	0,5

	AUTO/EXT
	automatische detectie met automatische blussysteem
	0,1


[bookmark: _Toc193105035][bookmark: _Hlk180415502]NONE - Geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
In deze situatie is er geen branddetectie aanwezig EN de aanwezige personen zijn aan het slapen of kunnen niet op eigen kracht evacueren. Het ontstaan van een brand zal niet ontdekt worden.
[bookmark: _Toc193105036]NONE/AWAKE - Geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
In deze situatie is er geen branddetectie doch er is personeel aanwezig die een (beginnende) brand kunnen detecteren en alarm kan slaan. De aanwezige personen zijn in staat om op eigen initiatief een evacuatie uit te voeren.
[bookmark: _Toc193105037]AUTO/SLEEPING - Automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
In deze situatie is er een branddetectie die bij begin van brand alarm geeft. De aanwezige personen zijn echter niet in staat om op eigen kracht te evacueren.
[bookmark: _Toc193105038]AUTO/AWAKE - Automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
In deze situatie is er branddetectie die alarm geeft en waarbij de aanwezige personen op eigen kracht kunnen evacueren.
[bookmark: _Toc193105039]AUTO/EXT - Automatische detectie met automatische blussysteem
In deze situatie zal bij het detecteren van brand door de branddetectie, automatisch een blussing starten.
[bookmark: _Toc193105040][bookmark: _Hlk180415518]Afstand (kolom AJ)
De afstand geeft een factor weer voor de maximale afstand die moet afgelegd worden om een veilige plaats (Ref (1)) te bereiken. 
De afstand die je dient uit te voeren om een hoogteverschil te overbruggen (bijv. trap) dient te worden verhoogd door het hoogteverschil te vermenigvuldigen met de factor 2,5.
	Afstand
	Waarde

	afstand < 10 m
	0,3

	afstand < 20 m
	0,6

	afstand < 30 m
	1

	afstand < 50 m
	5

	afstand > 50 m
	10


[bookmark: _Toc193105041][bookmark: _Hlk180415546]Evacuatieoefening (kolom AL)
De evaluatie van de evacuatieoefening geeft een inschatting in functie van de kennis, de training en de opleiding van de aanwezige personen. Tevens wordt het procedureel aspect in rekening gebracht. De verschillende mogelijkheden zijn in te geven via een pull-down menu.
	[bookmark: _Hlk180415563]Code
	Omschrijving
	Waarde

	[bookmark: RANGE!K34:N38]TEAM/FMN/YEARLY
	begeleiders voor evacuatie aanwezig +
opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie
	0,2

	FMN/YEARLY
	opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie
	0,5

	FMN
	opleiding mbt evacuatieprocedure
	1

	NOT YEARLY
	geen jaarlijkse evacuatieoefening
	5

	NONE
	geen evacuatieprocedure
	10


[bookmark: _Toc193105042][bookmark: _Hlk180415589]TEAM/FMN/YEARLY - Begeleiders voor evacuatie aanwezig + opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie
Naast de deelname aan de jaarlijkse evacuatieoefening zijn er specifieke werknemers opgeleid en beschikbaar om tijdens een evacuatie de aanwezige personen te begeleiden.
[bookmark: _Toc193105043]FMN/YEARLY - Opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie
Hier kan aangetoond worden dat jaarlijks iedere werknemer deelgenomen heeft aan een realistische evacuatieoefening. Van de oefeningen is een verslag waarbij verbeterpunten en sterke punten beschreven staan alsook de naamlijst van de deelnemers.
[bookmark: _Toc193105044]FMN - Opleiding mbt evacuatieprocedure
Er wordt een opleiding voorzien voor de medewerkers waarin de te nemen maatregelen bij een evacuatie worden toegelicht. Er is geen evacuatieoefening gehouden.
[bookmark: _Toc193105045]NOT YEARLY - Geen jaarlijkse evacuatieoefening
Er is een evacuatieprocedure die niet ingeoefend wordt.
[bookmark: _Toc193105046]NONE - Geen evacuatieprocedure
Er is niks aanwezig qua evacuatieprocedure.
[bookmark: _Toc193105047][bookmark: _Hlk180415602]Uitgangen (Kolom AN)
Het inschatten van het risico met betrekking tot beschikbare uitgangen om een veilige plaats te bereiken houdt rekening met de doorgangseenheid. Hierbij is de doorgangseenheid de minimale breedte – in casu 60 cm – die nodig geacht wordt voor de doorgang van één persoon.(Zie Ref (2))
De beschikbare uitgangen moeten rekening houden met het gekozen scenario in de getroffen blok of arbeidsplek.
De mogelijkheden zijn in te geven via een pull-down menu:
	Code
	Omschrijving
	Waarde

	[bookmark: RANGE!F38:I40]2
	twee uitgangen tegenovergesteld
	1

	1
	één uitgang of meerdere bij elkaar
	2

	LIMITED
	Personeelsbezetting > 60 pers / doorgangseenheid
	5


[bookmark: _Toc193105048][bookmark: _Hlk180415618]2 - Twee uitgangen tegenovergesteld
[bookmark: _Hlk189034388]Er zijn 2 uitgangen die diagonaal tegenovergesteld geplaatst zijn (en in breedte maar 1 doorgangseenheid verschillen). Zo is er steeds een evacuatieweg beschikbaar tov een mogelijke brand.	Comment by Damart Arnaud: Ik begrijp de zin niet
[bookmark: _Toc193105049]1 - Eén uitgang of meerdere bij elkaar
Er zijn voldoende uitgangen doch deze zijn op een locatie geconcentreerd zodat er geen 2de vluchtweg aanwezig is.
[bookmark: _Toc193105050]LIMITED - Personeelsbeztting > 60 pers / doorgangseenheid
	De breedte van de deur is onvoldoende om het aantal personen te kunnen evacueren. Een deur met breedte van 60 cm[footnoteRef:2] tot 119 cm kan 60 personen evacueren. Een deur met breedte 120 cm tot 179 cm kan 120 personen evacueren, enz. Indien het aantal personen in de ruimte groter is dan het aantal personen die kunnen evacueren volgens de deurbreedte zal de evacuatie langer duren. [2:  Minimale breedte is 80 cm (Ref (3))] 

[bookmark: _Toc193105051][bookmark: _Hlk180415631]Alarmmiddelen (Kolom AP)
Door de inschatting van de aanwezigheid van alarmmiddelen wordt er nagegaan in hoeverre de aanwezigen kunnen aangemaand worden om over te gaan tot de evacuatie. De verschillende mogelijkheden zijn in te geven via een pull-down menu.
Opmerking: de evaluatie van de alarmmiddelen stelt de wettelijke vereiste van de aanwezigheid van alarmmiddelen niet in vraag. Het respecteren van de conformiteit met de wetgeving heeft steeds voorrang.
	Code
	Omschrijving
	Waarde

	[bookmark: RANGE!A38:D39]PRESENT
	alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig
	1

	NONE
	alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig
	3


[bookmark: _Toc193105052][bookmark: _Hlk180415644]Noodverlichting en signalisatie (Kolom AR)[footnoteRef:3] [3:  Zie Codex boek III titel 6 Veiligheids- en gezondheidssignalering.pdf (belgie.be)] 

Door de evaluatie van de “Noodverlichting en signalisatie” wordt nagegaan in hoeverre de aangebrachte middelen bijdragen tot een vlotte en doeltreffende evacuatie. De verschillende mogelijkheden zijn in te geven via een pull-down  menu:
	Code
	Omschrijving
	Waarde

	[bookmark: RANGE!A45:D46]PRESENT
	voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig
	1

	NONE
	voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig
	2


[bookmark: _Ref175143631][bookmark: _Ref175143638][bookmark: _Ref175143645][bookmark: _Toc193105053][bookmark: _Hlk180415657]Evacuatiewegen (Kolom AT)
De evacuatie wordt beïnvloed door de doorstroming die de evacuatiewegen bieden voor een gekozen scenario in een bepaalde blok of een arbeidsplaats. Deze evacuatiewegen dienen de getroffen personen zo snel en zo veilig mogelijk naar een veilige plaats te leiden. De verschillende mogelijkheden zijn in te geven via een pull-down menu:
	[bookmark: _Hlk180415666]Code
	Omschrijving
	Waarde

	[bookmark: RANGE!F45:I47]FREE
	Evacuatiewegen vrij van hindernissen
	1

	HINDER
	Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen
	1,5

	OBSTRUCTED
	Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte[footnoteRef:4] niet meer verzekerd is [4:  Zie Ref (3)] 

	2


[bookmark: _Toc193105054][bookmark: _Hlk180415677]Het “Restrisico bij evacuatie”
Op basis van de hoger gedefinieerde factoren wordt het “Risico bij evacuatie” berekend op basis van een voorgeprogrammeerde risicoanalyseformule (zie SCHEMA 1: Bepaling restrisico evacuatie in Bijlage B:). De resultaten worden automatisch weergegeven en dit zowel numeriek (Kolom AU) als beschrijvend (Kolom AV).
[bookmark: _Toc193105055]Evacuatie voldoende ( < 25)
De tijd om te evacueren t.o.v. het brandrisico is aanvaardbaar.
[bookmark: _Toc193105056]Evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig ( < 100)
De tijd om te evacueren is te lang om aanvaardbaar te zijn. Bijkomende organisatorische of procedurele maatregelen zijn nodig om het evacuatierisico te beheersen.
[bookmark: _Toc193105057]Evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig ( < 400)
De tijd om te evacueren is te groot. Er zijn technische maatregelen nodig om de evacuatie van de medewerkers te verzekeren. Bijkomende organisatorische of procedurele maatregelen zijn hier onvoldoende.
[bookmark: _Toc193105058]Evacuatie onbestaand, dodelijke slachtoffers ( ≥ 400)
	Het evacuatierisico is onaanvaardbaar. Een veilige en adequate evacuatie o.b.v. het brandrisico is niet haalbaar. Bijkomende technische en organisatorische maatregelen zijn hoogstwaarschijnlijk onvoldoende om een veilige evacuatie te verzekeren. Bijkomend advies van een expert is hier nodig.
[bookmark: _Toc175047952][bookmark: _Toc193105059][bookmark: _Hlk180415709]De rubriek “Bepaling van de vereiste Niv der ploegen”
De bepaling van het vereiste niveau der interventieploegen – kolommen AY tot BA - wordt uitgevoerd op basis van een berekeningsalgoritme (SCHEMA 2 in bijlage 2) dat enerzijds het type gebouw en anderzijds het evacuatierisico van het personeel in beschouwing neemt, waarbij, zoals hierboven reeds aangehaald het evacuatierisico op zijn beurt rekening houdt met de brandgevoeligheid (naak brandrisico) en het aantal aanwezige personeelsleden.
[bookmark: _Toc193105060]De rubriek “Blusmiddelen”
De evaluatie van de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen is medebepalend voor de evaluatie van de benodigde brandbestrijdingsdienst (zie SCHEMA 2: Bepaling niveau interventieploegen brandbestrijding in Bijlage B:) en wordt gekozen in een pull-down menu:
	[bookmark: _Hlk180415744]Code
	Omschrijving
	Waarde

	NONE
	Geen eerste interventiemiddelen
	10

	BASIC
	Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico
	7

	CLASS
	Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse / risico
	1

	DRINK NET
	Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
	0,5

	FIRE NET
	Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een brandweernet van het kwartier.	Comment by Damart Arnaud: Du quartier
	0,1

	AUTOM
	Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse / risico
	0,05


[bookmark: _Hlk180415755][bookmark: _Toc193105061]	NONE - Geen eerste interventiemiddelen
Er zijn geen draagbare blustoestellen aanwezig.
[bookmark: _Toc193105062]	BASIC - Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico
Er zijn draagbare blusmiddelen aanwezig doch niet specifiek voor de mogelijke scenario’s.
[bookmark: _Toc193105063]CLASS - Draagbare blusmiddelen rekening houdend met de brandklasse / risico
De draagbare blusmiddelen zijn afgestemd op de brandrisico’s en per brandklasse.
[bookmark: _Toc193105064]DRINK NET -	Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
Naast de draagbare blusmiddelen zijn ook muurhaspels aanwezig. Er zijn hydranten beschikbaar voor de openbare brandweer of de eigen interne brandbestrijdingsdienst. De voeding van het water is via het openbaar waternet.
[bookmark: _Toc193105065]FIRE NET - Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
Naast de draagbare blusmiddelen zijn ook muurhaspels aanwezig. Er zijn hydranten beschikbaar voor de openbare brandweer of de eigen interne brandbestrijdingsdienst. De voeding van het water is via een eigen beheerd en onderhouden brandweernet van Defensie.
[bookmark: _Toc193105066]AUTOM – Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse / risico
Naast de draagbare blusmiddelen is er ook een automatisch blussysteem aanwezig dat aangepast is aan de brandklasse en het risico.
[bookmark: _Toc193105067][bookmark: _Hlk180415766]Niveau ploeg
De berekening zal leiden tot één van de onderstaande resultaten:
[bookmark: _Toc193105068]Geen
	Er zijn geen medewerkers nodig die kennis of opleiding hebben om met beginnende brand om te gaan nodig.
[bookmark: _Toc193105069]	Niv 0
	De medewerkers hebben een éénmalige basisopleiding (FAFF) nodig zonder periodieke opleiding.
[bookmark: _Toc193105070]	JICCS
	De medewerkers met een éénmalige basisopleiding (FAFF) en een jaarlijkse periodieke opleiding (JICCS) nodig.
[bookmark: _Hlk180415780][bookmark: _Toc193105071]	Niv 1
	Er zijn ploegen van medewerkers nodig die een basisopleiding hebben gehad met betrekking tot de eerste interventiesmiddelen (Niv 1) en er worden herhalingsopleidingen of oefeningen gehouden zoals beschreven in Ref(6). 
[bookmark: _Toc193105072]	Niv 2
	Er zijn voldoende medewerkers nodig die een basisopleiding hebben gehad met betrekking tot de eerste blusmiddelen alsook de specifieke blustechnieken/-middelen voor branden specifiek aan het kwartier (Niv 2). Er worden herhalingsopleidingen en oefeningen, specifiek voor de brandscenario’s, gehouden zoals beschreven in Ref (6).
[bookmark: _Toc193105073]SPEC
Er zijn specifieke brandbestrijdingsploegen nodig die naast een basisopleiding met betrekking tot de eerste blusmiddelen ook een voortgezette opleiding) hebben gehad in overeenstemming met de specifieke risico’s (Vliegveldbrandweer, Damage Control aan boord van schepen, Bos en Heide brand,…) Er worden herhalingsopleidingen en oefeningen, specifiek voor de brandscenario’s van de eenheid/kwartier gehouden.
[bookmark: _Toc175047953][bookmark: _Toc193105074][bookmark: _Hlk180415812][bookmark: _Hlk180415798]De rubriek “Berekening # Niv 1”
Indien het vereiste Niv der ploegen een aanduiding geeft voor een interventieploeg Niv 1 wordt op basis van het algoritme uit Ref (3) het aantal interventieploegleden Niv 1 berekend (kolom BC). Hiertoe is het noodzakelijk om het type gebouw in te vullen (kolom BB) door middel van een pull-down menu.
De keuzemogelijkheden zijn:
ADMIN: elk gebouw van Defensie waar geen activiteiten van technische oorsprong worden gehouden. Voorbeelden zijn staven, burelen, bibliotheek, …
MAINT: elk gebouw van Defensie waarin een vorm van technische of onderhoudsactiviteiten worden georganiseerd. Voorbeelden zijn garages, onderhoudsloodsen, …
BUNKER PERS: bunkers zoals bijvoorbeeld CRC Glons, …
[bookmark: _Toc193105075][bookmark: _Hlk180415822]	De rubriek “Plg Niv 3” (Kolom BG)
Indien de openbare brandweerdienst in normale omstandigheden binnen de 12 minuten aanwezig kan zijn op elke beschouwde locatie van het kwartier dan neemt de efficiëntie van de domestieke brandbestrijding toe. 
Volgende conventies worden opgelegd via een pulldown menu voor wat betreft de interventietijd (Tint):
Y: de openbare brandweerdienst kan binnen 12 Min aanwezig zijn;
N: de openbare brandweerdienst kan niet binnen 12 Min aanwezig zijn
[bookmark: _Toc175047954][bookmark: _Toc193105076][bookmark: _Hlk180415834]Uitbreiding
De Excel toepassing voor de screening- en observatiefase kan uitgebreid worden door het toevoegen van rijen. Hierdoor kan de toepassing aangepast worden aan de verschillende locaties die in het kwartier of de eenheid dienen beschouwd te worden. Volledige rijen dienen gekopieerd te worden naar de ingevoegde rijen opdat alle berekeningsmethodes correct meegenomen worden:
· Stap 1: Plaats muis op een rijnummer en klik op rechtermuisknop en selecteer “insert”
· Stap 2: Selecteer de volledige rij onder de pas ingevoegde rij door op het volgende rij-nummer te klikken.
· Stap 3: Kopieer de volledige volgende rij naar de bovenliggende ingevoegde rij.
· Rechtse muisklik op de te kopieren rij-nummer en selecteer “copy”
· [bookmark: _Hlk180415863]Rechtse muisklik op lege ingevoegde rij-nummer en selecgteer “paste”.
[bookmark: _Toc175047955][bookmark: _Toc193105077][bookmark: _Hlk180415878]Tabbladen
De Excel toepassing voor de screening en observatiefase bevat vier (4) tabbladen:
[bookmark: _Toc193105078]“Screening-RA table”
Bevat de eigenlijke Excel toepassing voor de screening en observatiefase met betrekking tot het eigenlijke brandrisico van een eenheid of een kwartier.
[bookmark: _Toc193105079]“Selection lists”
In het tabblad “Selection lists” zijn al de risicotabellen hernomen die gebruikt worden in de pull-down menus in het tabblad “Screening-RA table”. Tijdens het invullen van de screening/brandrisicoanalyse dient er in dit tabblad geen actie ondernomen te worden. Dit tabblad is geblokkeerd.
[bookmark: _Toc193105080]“Legende - Légende”
Herneemt op een beknopte wijze de relevante uitleg van de in te vullen kolommen in de screeningfase en risicoanalyse.
[bookmark: _Toc193105081][bookmark: _Hlk175147371]Terminologie
Binnen het tabblad “Terminologie” worden verduidelijkingen gegeven bij bepaalde omschrijvingen uit het tabblad “Screening-RA table”. Men navigeert onmiddellijk vanuit het tabblad “Screening-RA table” naar de betreffende rubriek in het tabblad “Terminologie” (en terug) door het aanklikken van de hyperlinks in de kolomtitels. Dit tabblad is geblokkeerd.
[bookmark: _Toc175047956][bookmark: _Toc193105082][bookmark: _Hlk180415907]Harmonisatie
Ten einde een harmonisering van de verschillende screeningfases en de brandrisicoanalyses te bekomen tussen alle eenheden en Kw van Defensie wordt een automatische berekeningsmethode uitgevoerd. Deze methode geeft een inschatting van het type ploeg dat noodzakelijk is in een bepaald compartiment.
Het gebruik van de Exel toepassingen levert tevens een overzicht van de risicoanalyses die kan opgenomen worden in het brandpreventiedossier (tabblad “Screening-RA table).


[bookmark: _Toc175047966][bookmark: _Toc193105083] Excel-toepassing
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[bookmark: _Toc175047967][bookmark: _Ref175144920][bookmark: _Ref175145142][bookmark: _Toc193105084]Berekeningsschema’s
Bepaling restrisico evacuatie
[image: ]
[bookmark: _Ref175144881]SCHEMA 1: Bepaling restrisico evacuatie
Bepaling niveau interventieploegen brandbestrijding
[image: ]
[bookmark: _Ref175145112]SCHEMA 2: Bepaling niveau interventieploegen brandbestrijding


[bookmark: _Toc193105085]Refertes
CODEX Welzijn op het werk; BookIII. Titel3 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
[bookmark: _Ref188867585]DGHWB-SPS-WRKPR-001 Domestieke brandbestrijding
KB Basisnormen: “Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen” (gecoördineerde versie op 20 mei 2022)
European guideline 11:2005 “Recommended numbers of fire protection trained staff”
ARAB – Art 52:	“Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen” (gewijzigd bij Art 31 van KB Brand)
DGHR-SPS-FMNSPC-003 Het vormingsconcept "Domestieke brandbestrijding"
image2.emf
Screening-RA-Bran d_V2.0.xlsx


Screening-RA-Brand_V2.0.xlsx
Screening-RA

		DOMESTIC FIRE FIGHTING - SCREENING TABLE

		KWARTIER / QUARTIER						Korps / Corps				Taal 
Langue				BEPALEN VAN DE RISICO'S  / DETERMINATION DES RISQUES																																																																																		Restrisico's na maatregelen / Risques résiduels				Bepaling van de vereiste Niv der ploegen / Détermination des niveaux requis des équipes						Berekening # Niv 1                           Calcul des # Niv 1				Controle Restrisico met de effectief beschikbare ploegen						Plg Niv 3 / Eq niv 3		Opmerking / Remarque

												N				Risico op brand
Risque d'incendie																Naakt Risico Brand
 / 
Risque brut d'incendie				Risico op brand
Risque d'incendie																						Rest risico Brand na maatregelen /

Risque résiduel d'incendie				Risico bij evacuatie / Risque d'évacuation																																Restrisico evacuatie

Risque résiduel d'évacuation

																										Opm / Rem		Omschrijving / Description

		Uitgevoerd door
Effectuée par						Datum / Date				Max # Pers aanw présent						
Brandlast				
Brandbaarheid				Energie				
Zuurstof				Maatregelen
Mesures de réduction																												Evacuatietijd

Temps d'évacuation				Detectietijd

Temps de détection				Afstand

Distance

Bernaerts Nick: Afstand tot veilige plaats

Distance jusqu'au lieu sûr
				Oefeningen

Exercice dévacuation				Uitgangen

Sorties				Alarmmiddelen

Moyens d'alarme				Noodverlichting en signalisatie

Eclairage de secours et signalisation				Evacuatiewegen

Voies d'évacuation								Risico brandgevoeligheid

Risque de sensitivité à l'incendie		Evacuatierisico personeel

Risque  d'évacuation du personnel		Blusmiddelen

Moyens d'extinction				Niveau Ploeg

Niveau Equipe		Type gebouw
 Type de batiment		# Niv 1				beschikbare ploegen /
équipe disponible		Werkelijk restrisico /
risque résiduel réelle 

tc={E01A24A1-9847-4958-81A3-6051AA0F7C2D}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    Houdt geen rekening evacuatierisico noch met Plg Niv 3.
Geeft verwarrend resultaat dus weglaten of formule aanpassen zodat toch gerekend wordt met evacuatierisico? Dit is dan niet meer zoals Prebes tool.		T int 
< 12 Min

																																				1				2				3				4				5				6

		GEBOUW
BATIMENT		VLEUGEL
AILE		VERDIEP
ETAGE		Benaming Bezettende Dst Dénomination du Sv occupant		Scenario en gevolgen /
scénario et conséquences								Charge calorifique
				Combustibilité
								Oxygène


																																																																																																														2								Y								Maatregelen

												30				25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).		4		Combustible

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		100		2		NONSMOKE

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		2		APPLIANCE

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		2		CLEAN

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		2		SMOKEDET

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		1				1				6.25		normaal brandrisico, basisbeveiliging		1		Unknown		0.5		AUTO/AWAKE

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		5		<50m		0.5		FMN/YEARLY		1		2		1		PRESENT		1		PRESENT		1		FREE		31.25		evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig		LOW		MEDIUM		0.5		DRINK NET

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		Niv 1		ADMIN		2		3		JICCS		46.875		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT				SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP								NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).				

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).				

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).								

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).								

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).												

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).												

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).												

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal
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[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																						

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		
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              concentration en oxygène basse
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[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
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                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
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[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
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[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse
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                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation
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                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu
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                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion
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[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
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[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
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[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		
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[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																										

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		
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[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		
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[ COMP ] : brandkast / compartimentering
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Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																						

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien												
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Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																						

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien												
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[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																										

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien												
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Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																										

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien												
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[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																										

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien												

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																						

Bernaerts Nick: Afstand tot veilige plaats

Distance jusqu'au lieu sûr
		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																										

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien												
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[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																										

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien												
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[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		25		1				1				1				1				1				1				25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1				1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1				JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

																25		Average

Bernaerts Nick: / 20 m2

[ None ] :         < 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)
                                   de combustibles solides

[ Low ] :          < 50 kg vaste brandbare stoffen OF
                                   de combustibles solides OU
                        < 25 l brandbare vloeistof OF
                                  de combustibles liquides OU 
                        continue brandstoftoevoer naar stooklokaal
                        une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion

[ Average ] :   < 100 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 50 l brandbare vloeistof,OF
                                 de combustibles liquides OU
                        < 25 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                  de liquide (très) inflammable

[ Elevated ] : < 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                    de combustibles solides OU
                        < 200 l brandbare vloeistof OF
                                   de combustibles liquides OU
                        < 50 l (licht) ontvlambare vloeistof
                                 de liquide (très) inflammable

[ High ] :          > 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
                                       de combustibles solides OU
                         > 200 l brandbare vloeistof OF
                                    de combustibles liquides OU
                         > 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
                                   de liquide (très) inflammable OU
                         mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).
                         potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).																														

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)																										

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …		1		Average

Bernaerts Nick: [ Not ]: onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)
            Matériel incombustible (acier - brique - …)

[ Difficult ]: compact gestapeld papier - hout - textiel
                    moeilijk in brand te steken
                    papier entassé de façon compact - bois - textile
                    difficelement à mettre en feu

 [ Average ]: te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )
                    à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)

[ Combustible ]: te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)
                          à allumer en présence d'une flamme. (combustible)

[ Flammable ]: direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)
                       à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)																										

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …																						

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																				

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols		1		Average

Bernaerts Nick: 
[ None ] : geen elektriciteit - geen verwarming
                pas d'électricité - pas de chauffage

[ Low ] : beperkte elektriciteit - weinig verblijf
              électricité limité - peu de logement/habitation

[ Average ] : kantoortoestellen - computers - verlichting  - …
                    appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …

[ Heat ] : warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)
                     production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)

[ Flame ] : werken met open vlam - branders - …
                    traveaux à flamme nue - brûleurs - …																																										

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols																																						

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		1		Normal

Bernaerts Nick: 
[ None ] : zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)
               concentration en oxygène très basse

[ Low ] : lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )
              concentration en oxygène basse

[ Normal ] : normale atmosferiche omstandigheden (21 % )
                  conditions atmosphériques normales

[ Oxidizing ] : oxiderende stoffen aanwezig
                     matières oxydantes présentes

[ High ] : hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)
               concentration en oxygène élevée

[ Powders] : Kruiten, springstoffen en propergolen
                     Poudres, explosifs et propergols																																						

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																																				

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																																				

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		25		1		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																																																

tc={E01A24A1-9847-4958-81A3-6051AA0F7C2D}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    Houdt geen rekening evacuatierisico noch met Plg Niv 3.
Geeft verwarrend resultaat dus weglaten of formule aanpassen zodat toch gerekend wordt met evacuatierisico? Dit is dan niet meer zoals Prebes tool.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																																

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		1		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																																

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																												

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		1		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																												

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																								

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		1		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																								

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																				

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien		1		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																				

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique		1		

Bernaerts Nick: [ ATEX ] : ATEX conform zonering
[ COMP ] : brandkast / compartimentering
[ DETEC ] : detectie met beveiliging
[ MAINT ] : periodiek onderhoud & keuring
[ O2<10 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 10 %
[ O2<16 ] : reduceren zuurstofconcentratie < 16 %
[ PERMIT ] : vuurvergunning met adequate maatregelen
[ LIMIT ] : beperken brandlast
[ NONSMOKE ] : rookverbod
[ SPARK ] : vonkarm materieel
[ DAY SUP ] : dagvoorraad brandbare basisstoffen
[ DUSTFREE ] : stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)
[ EARTH ] : gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)
[ TEMP ] : Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt
[ APPLIANCE ] : elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten
[ CLEAN ] : brandbaar afval verwijderen
[ SMOKEDET ] : rookmelder voorzien																																																

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique																																				

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique																																				

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique																																				

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique																																				

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique																																				

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		25		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig		1		Unknown		1		

Bernaerts Nick: [ NONE ] : geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ NONE/AWAKE ] : geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid
                             pas de détection automatique, veillant ET autonomie

[ AUTO/SLEEPING ] : automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid
                                détection automatique, endormis ou pas d'autonomie

[ AUTO/AWAKE ] : automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid
                             détection automatique, veillant et autonomie

[ AUTO/EXT ] : automatische detectie met automatische blussysteem
                       détection automatique avec système d'extinction automatique																																				

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		1				1				1				1				1				1				6.25		evacuatie voldoende		MEDIUM		LOW		1		

Bernaerts Nick: 
[ NONE ]: Geen eerste interventiemiddelen.
               Pas de moyen de première intervention.

[ BASIC ] : Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse/risico.
                 Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie/risque.

[ CLASS ] : Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse/risico.
                  Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie/risque

[ DRINK NET ] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.
                        Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.

[ FIRE NET] : Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.
                    Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.

[ AUTOM ] : Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse/risico.
                   Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie/risque.		JICCS				0		3		JICCS		18.75		Y								ATEX		COMP		DETEC		MAINT		O2<10		O2<16		PERMIT		LIMIT		NONSMOKE		SPARK		DAY SUP		DUSTFREE		EARTH		TEMP		APPLIANCE		CLEAN		SMOKEDET		NONE		TBD		TBD		TBD		

Houdt geen rekening evacuatierisico noch met Plg Niv 3.
Geeft verwarrend resultaat dus weglaten of formule aanpassen zodat toch gerekend wordt met evacuatierisico? Dit is dan niet meer zoals Prebes tool.







Selection lists



		Brandlast / Charge calorifique										Brandbaarheid / combustibilité										Maatregelen / Mesures de réduction du risque

		code		omschrijving ( / 20 m²)		description ( / 20 m²)		waarde				code		omschrijving		description		waarde				code		Maatregel 		Mesures		RF

		None		< 10 kg vaste brandbare stoffen (190 MJ)		< 10 kg de combustibles solides (190 MJ)		5				Not		onbrandbaar materiaal (staal - steen - …)		Matériel incombustible (acier - brique - …)		0.1				ATEX		ATEX conform zonering		Matériel-EX conforme au plan de zonage		40

		Low		< 50 kg vaste brandbare stoffen OF
< 25 l brandbare vloeistof OF
continue brandstoftoevoer naar stooklokaal		< 50 kg de combustibles solides OU
< 25 l de combustibles liquides OU une alimentation continue d'un combustible vers le local de combustion		15				Difficult		compact gestapeld papier - hout - textiel - 
moeilijk in brand te steken		papier entassé de façon compact - bois - textile - difficelement à mettre en feu		0.5				COMP		brandkast / compartimentering		coffre fort / compartimentage		10

		Average		< 100 kg vaste brandbare stoffen OF
< 50 l brandbare vloeistof,OF
< 25 l (licht) ontvlambare vloeistof		< 100 kg de combustibles solides OU
< 50 l de combustible liquide, OU
< 25 l de liquide (très) inflammable		25				Average		te ontsteken met een gloeiend voorwerp (bijv. brandend sigaret )		à allumer par le biais d'un objet brulant (pe. Une cigarette allumée)		1				DETEC		detectie met beveiliging		détection avec sécurisation		10

		Elevated		< 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
< 200 l brandbare vloeistof, OF
< 50 l (licht) ontvlambare vloeistof		< 1000 kg de combustibles solides OU
< 200 l d'un combustible liquide, OU
< 50 l d'un liquide (très) inflammable		50				Combustible		te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam. (brandbaar)		à allumer en présence d'une flamme. (combustible)		4				MAINT		periodiek onderhoud & keuring		entretien périodique & inspection		10

		High		> 1000 kg vaste brandbare stoffen OF
> 200 l brandbare vloeistof, OF
> 50 l (licht) ontvlambare vloeistof OF
mogelijks explosieve atmosfeer (gas of stof).		> 1000 kg de combustibles solides OU
> 200 l d'un combustible liquide, OU
> 50 l d'un liquide (très) inflammable OU potentiellement une atmosphère explosive (poussière ou gaz).		100				Flammable		direct te ontsteken door een vlam of een vonk.(licht ontvlambaar)		à allumer directement par le biais d'une flamme ou une étincelle (très inflammable)		10				O2<10		reduceren zuurstofconcentratie < 10 %		réduction concentration en oxygène < 10 %		10

																						O2<16		reduceren zuurstofconcentratie < 16 %		réduction concentration en oxygène < 16 %		5

																						PERMIT		vuurvergunning met adequate maatregelen		permis de feu avec mesures appropriées		5

		Energie										Zuurstof / Oxygène										LIMIT		beperken brandlast		limitation de la charge calorifique		2

		code		omschrijving		description		waarde				code		omschrijving		description		waarde				NONSMOKE		rookverbod		interdiction de fumer		2

		None		geen elektriciteit - geen verwarming		pas d'électricité - pas de chauffage		0.1				None		zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)		concentration en oxygène très basse ( < 10 %)		0.1				SPARK		vonkarm materieel		matériel de sûreté (sans lancer d'étincelle)		2

		Low		beperkte elektriciteit - weinig verblijf		électricité limité - peu de logement/habitation		0.5				Low		lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )		concentration en oxygène basse( < 16 % )		0.5				DAY SUP		dagvoorraad brandbare basisstoffen		stock journalier de matières de base combustibles		2

		Average		kantoortoestellen - computers - verlichting  - …		appareillage de bureau - ordinateurs - éclairage  - …		1				Normal		normale atmosferiche omstandigheden (21 % )		conditions atmosphériques normales (21 % )		1				DUSTFREE		stofvrij houden (niet vegen of wegblazen)		dépoussiérer (pas balayer ou souffler)		2

		Heat		warmte productie ( keuken - stookplaats),  elektrische installaties ( lasposten - machines - …)		production de chaleur (cuisine - chaufferie),  installations électriques (poste de soudage - machines - …)		4				Oxidizing		oxiderende stoffen aanwezig		matières oxydantes présentes		4				EARTH		gemeenschappelijke aarding (equipotentiaal verbinding)		mise à la terre en commun (connexion équipotentielle)		2

		Flame		werken met open vlam - branders - …		traveaux à flamme nue - brûleurs - …		10				High		hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)		concentration en oxygène élevée (> 24 %)		10				TEMP		Aanpassen opslagtemperatuur aan vlampunt		adapter la température de stockage au point d'éclair		2

												Powders		Kruiten, springstoffen en propergolen		Poudres, explosifs et propergols		20				APPLIANCE		elektrische (huishoud)toestellen niet ingeschakeld of onbeheerd achter laten		ne pas abandonner des appareils électrique ou électroménager branchés		2

																						CLEAN		brandbaar afval verwijderen		écarter les déchets combustibles		2

				Brandrisico / Risque d'incendie																		SMOKEDET		rookmelder voorzien		prévoir un détecteur de fumée		2

				< 		Omschrijving								Description								NONE		geen		néant		1

				25		normaal brandrisico, basisbeveiliging								risque d'incendie normal, protection de base								TBD		maatregel te bepalen		Mesure à definier		1

				100		verhoogd brandrisico, maatregelen nodig								risque d'incendie accru, mésures nécessaires								TBD		maatregel te bepalen		Mesure à definier		1

				400		hoog brandrisico, technische maatregelen nodig								risque d'incendie haut, mesures techniques s'imposent								TBD		maatregel te bepalen		Mesure à definier		1

				10000		zeer hoog brandrisico,
bijkomende consultatie brandexpert aangewezen								risque d'incendie très haut,
une consultation supplémentaire d'un expert est conseillée								TBD		maatregel te bepalen		Mesure à definier		1

																						TBD		maatregel te bepalen		Mesure à definier		1

																						TBD		maatregel te bepalen		Mesure à definier		1



		detectietijd / temps de détection										afstand / distance

		NONE		geen automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid		pas de détection automatique, endormis ou pas d'autonomie		10				<10m		afstand < 10 m		distance < 10 m		0.3

		NONE/AWAKE		geen automatische detectie, wakend EN zelfredzaamheid		pas de détection automatique, veillant ET autonomie		2				<20m		afstand < 20 m		distance < 20 m		0.6

		AUTO/SLEEPING		automatische detectie, slapend of niet zelfredzaamheid		détection automatique, endormis ou pas d'autonomie		1				<30m		afstand < 30 m		distance < 30 m		1

		AUTO/AWAKE		automatische detectie, wakend en zelfredzaamheid		détection automatique, veillant et autonomie		0.5				<50m		afstand < 50 m		distance < 50 m		5

		AUTO/EXT		automatische detectie met automatische blussysteem		détection automatique avec système d'extinction automatique		0.1				>50m		afstand > 50 m		distance > 50 m		10



																						evacuatieoefening / Exercice d'évacuation

		Alarmmiddelen / Moyens d'alarme										uitgangen (doorgangseenheid = # pers/60)										TEAM/FMN/YEARLY		begeleiders voor evacuatie aanwezig +
opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie		suffisamment assistents d'évacuation formés présents & participation annuelle à l'évacuation		0.2

		PRESENT		alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn aanwezig		moyens d'alarme (bouton-poussoir et sirènes) sont présents		1				2		twee uitgangen tegenovergesteld		deux sorties opposées		1				FMN/YEARLY		opleiding en jaarlijks deelname aan evacuatie		formation et participation annuelle à l'évacuation		0.5

		NONE		alarmmiddelen (drukknoppen en sirenes) zijn NIET aanwezig		moyens d'alarme (bouton-poussoir et sirènes) ne sont PAS présents		3				1		één uitgang of meerdere bij elkaar		une sortie ou plusieurs sorties ensembles		2				FMN		opleiding mbt evacuatieprocedure		formation par rapport à la procédure d'évacuation		1

												LIMITED		personeelsbezetting > 60 pers / doorgangseenheid		occupation personnel < 60 pers / unité de transfert		5				NOT YEARLY		geen jaarlijkse evacuatieoefening		pas d'exercice d'évacuation annuel		5

																						NONE		geen evacuatieprocedure		pas de procédure d'évacuation		10





		Noodverlichting en signalisatie / Eclairage de secours et signalisation										Hindernissen in de evacuatieweg / Obstacles dans les voies d'évacuation										gemeten tijd tot veilige locatie / temps mesuré jusqu'au endroit sûr

		PRESENT		voldoende noodverlichting en signalisatie zijn aanwezig		éclairage de secours et signalisation sont présents en suffisance		1				FREE		Evacuatiewegen vrij van hindernissen		Les voies d'évacuation sont libres d'obstacles		1				<1MIN		tijd < 1 minuten		temps < 1 minute		0.1

		NONE		voldoende noodverlichting en signalisatie zijn NIET aanwezig		éclairage de secours et signalisation ne sont PAS présents en suffisance		2				HINDER		Evacuatiewegen zijn belemmerd door kleine hindernissen		Les voies d'évacuation sont genées par des petits obstacles		1.5				<3MIN		tijd < 3 minuten		temps < 3 minutes		0.5

												OBSTRUCTED		Evacuatiewegen zijn belemmerd door grote hindernissen waardoor de minimale evacuatiebreedte niet meer verzekerd is		Les voies d'évacuation sont obstruées par des grands obstacles par lesquels la largeur d'évacuation minimale n'est plus assurée		2				<5MIN		tijd < 5 minuten		temps < 5 minutes		1

																						<10MIN		tijd < 10 minuten		temps < 10 minutes		5

																						<15MIN		tijd < 15 minuten		temps < 15 minutes		10

																						Unknown		evacuatietijd NIET bepaald door een onaangekondigde evacuatieoefening OF geen adequate noodverlichting en signalisatie OF evacuatiewegen niet vrij van hindernissen		temps d'évacuation n'est PAS déterminé lors d'un exercice d'évacuation non annoncé OU pas d'éclairage de secours et de signalisation adéquat OU les voies d'évacuation ne sont pas libres d'obstacles		1

				EVACUATIERISICO

				< 		Omschrijving						Description

				25		evacuatie voldoende						évacuation suffisante

				100		evacuatie onvoldoende, maatregelen nodig						évacuation insuffisante, mesures nécessaires

				400		evacuatie problematisch, technische maatregelen nodig						évacuation problématique, mesures techniques s'imposent

				10000		evacuatie onbestaande, dodelijke slachtoffers						évacuation inexistante, victimes mortelles









				Brandbestrijdingsdienst								Brandbestrijdingsmiddelen / Moyens d'extinction

		GEEN		Geen brandbestrijdingsdienst.		Pas d'équipes DFF		10		GEEN		GEEN		Geen eerste interventiemiddelen		Pas de moyen de première intervention		10

		Niv 0		Brandbestrijdingsdienst Niv 0 (FAFF), geen periodieke opleiding		Service de lutte anti-incendie équipe DFF Niv 0 (FAFF), pas de formation périodique		7		Niv 0		BASIC		Draagbare blusmiddelen zonder rekening te houden met de brandklasse / risico		Moyens d'extinction portables sans tenant compte avec la classe d'incendie / risque		7

		JICCS		Brandbestrijdingsdienst Niv 0 (FAFF), Jaarlijkse JICCS		Service de lutte anti-incendie équipe DFF Niv 0 (FAFF), rappel pendant le JICCS		3		JICCS		CLASS		Draagbare blusmiddelen  rekening houdend met de brandklasse / risico		Moyens d'extinction portables en tenant compte avec la classe d'incendie / risque		1

		Niv 1		Brandbestrijdingsploeg Niv 1, periodieke opleiding (theorie en praktijk)		Service de lutte anti-incendie équipe DFF Niv 1, formation périodique (théorie et pratique)		0.1		Niv 1		DRINK NET		Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op het openbaar drinkwaternet.		Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés au réseau d'eau potable public.		0.5

		Niv 2		Brandbestrijdingsdienst Niv 2 getraind voor bedrijfsspecifieke brandrisico's		Service de lutte anti-incendie équipe DFF Niv 2, entrainée pour les risques d'incendie spécifiques de l'entreprise (formation de base & rappel annuel)		0.05		Niv 2		FIRE NET		Draagbare brandblusmiddelen en muurhaspels/hydranten aangesloten op een bedrijfseigen brandweernet.		Moyens d'extinction portables et dévidoirs/bornes d'incendie connectés à un réseau privé destiné à la lutte anti-incendie.		0.1

		SPEC		Specifieke brandbestrijdingsploeg (vliegveldbrandweer, Bos en heide, schepen,...)		Equipe de lutte anti-incendie spécifique (pompiers d'aérodrôme, Fôrets & Fagnes, navires, …)		0.01		SPEC		AUTOM		Automatische blusinstallatie aangepast aan de brandklasse / risico		Installation d'extinction automatique en tenant compte avec la classe d'incendie / risque.		0.05

		Calculated		Gebruik van de berekende dienst						Calculated												0.01		SPEC

																						0.05		NIV2

																						0.1		NIV1						10

				Brandbestrijdingsdienst / service de lutte anti-incendie																12		3		JICCS						30

				< 		Omschrijving				Description												7		Niv0

				25		brandbestrijdingsdienst adequaat				Service de lutte anti-incendie adéquat												10		Geen

				100		brandbestrijdingsdienst onvoldoende				Service de lutte anti-incendie insuffisant

				400		brandbestrijdingsdienst problematisch				Service de lutte anti-incendie problématique

				10000		brandbestrijdingsdienst onbestaande				Service de lutte anti-incendie inexistant														3

																						GEEN		36



		Verdiep		Max # Pers aanw présent								Type gebouw Type de batiment		BW				Opm

		VERDIEP

		0		0								ADMIN		N				N

		1		10								MAINT		Y				Y

		2		20								BUNKER PERS

		3		30

		4		40

		5		50

		6		60

		7		70

		-1		80

		-2		90

		-3		100

		-4		125

		-5		150

				200

				250

				300



















Legende - Légende

		ARAB / RGTP

		Max # Pers aanw / présent		Maximaal Aantal Pers tewerkgesteld in het compartiment of het gebouw.

				Nombre maximal de personnel employé dans le compartiment ou le batiment.

		Bepaling van de vereiste Niv der ploegen / Détermination des niveaux requis des équipes

		Globaal Evacuatierisico personeel / Risque global d'évacuation du personnel		berekent automatisch op basis van de ingegeven gegevens het globale evacuatierisico voor het personeel (LOW / MEDIUM / HIGH)

				calcule de façon automatique sur base des données introduites dans le fichier, le risque globale pour l'évacuation du personnel (LOW / MEDIUM / HIGH)

		Globaal Risico brandgevoeligheid / Risque global de sensibilité d'incendie		berekent automatisch op basis van de ingegeven gegevens het globale brandgevoeligheidsrisico voor het beschouwde compartiment (LOW / MEDIUM / HIGH)

				calcule de façon automatique sur base des données introduites dans le fichier, le risque globale de sensibilité d'incendie du compartiment considéré (LOW / MEDIUM / HIGH)

		Niveau Ploeg / Niveau Eq		berekent automatisch het niveau van de brandbestrijdingsdienst in het beschouwde compartiment of als er extra maatregelen nodig zijn (Niv 0 / Niv 1 / Niv 2)

				calcule de façon automatique le niveau du service de lutte anti-feu domestique du compartiment considéré (Niv 0 / Niv 1 / Niv 2)

		Berekening # Niv 1 / Calcul des # Niv 1

		Type Gebouw / type de bâtiment		Ingeven van het type gebouw in functie van de hoofdactiviteit in het betrokken compartiment (ADMIN / MAINT / PERSONEELSBUNKER)

				Introduire le type du bâtiment en fonction de l'activité principale du compartiment en question (ADMIN / MAINT / PERSONEELSBUNKER)

		# Niv 1		Berekent automatisch op basis van het totaal aantal mensen in het betrokken compartiment en rekening houdend met de klassering van het type gebouw het aantal personeelsleden dat deel uitmaakt van het Niv 1 in dat deel van het gebouw. Voor het type gebouw "ADMIN" zal geen rekening gehouden worden met het berekende naakt risico op brand, bij verhoogd risico kan het aangewezen zijn het aantal niv1 te verhogen (selecteer type gebouw "MAINT" om aangeraden aantal niv 1 te berekenen op basis van naakt brand risico).

				Calcule de façon automatique sur base du nombre total de personnel dans le compartiment concerné et en tenant compte avec le classement du type de bâtiment le nombre de personnel qui font partie du Niv 1 dans cette partie du bâtiment. Pour le type de bâtiment "ADMIN", le risque d'incendie brut calculé ne sera pas pris en compte, en cas de risque accru, il peut être conseillé d'augmenter le nombre de niveaux 1 (sélectionner le type de bâtiment "MAINT" pour calculer le nombre recommandé de niveau 1 basé sur le risque d’incendie brut). 

		ORGANISATIE VAN DE PLOEGEN / ORGANISATION DES EQUIPES

		Plg Niv 1

		Org		Niv 1 werkt in principe volgens Flextime tenzij de exploitatie een ander regime vergt

				Niv 1 travaille en principe selon le régime Flextime sauf si l'exploitation nécessite un autre régime

		T int		Eerste interventie ploeg kan (Y) / kan niet (N)  binnen twee (2) Min aanwezig zijn

				L'équipe de première intervention peut (Y) / ne peut pas (N) être présente endéans les deux (2) Min

		Plg Niv 2

		Organisatie                                                                                                                                                                                                                                                       Organisation

		# Pers		Standaard samenstelling van de ploegen (indien Niv 2 weerhouden wordt): Capaciteit: 10 Pers (1 avl ploeg) - 15 Pers (2 avl ploegen) Het Pers van de ploegen dient geleverd te worden door de Eenheden van het Kw (bij voorkeur waar de grootste risico's aanwezig zijn). In geval van inzet worden zij onder OpsCtl van de brandOffr van het Kw geplaatst. Niv 2 werkt tijdens de diensturen

				Composition de base des équipes (si le Niv 2 est retenu) Capacité: 10 pers (1 eq d'attaque) - 15 pers (2 eq d'attaque) Le pers des équipes sera fourni par les unités du Qu (de préférence là ou les plus grands riques sont présents). Dans le cas d'un engagement elles seront mises sur l'OpsCtl du l'Offr Pompier du Qu. Le Niv 2 travaille pendant les heures de service

		Org		Niv 2 werkt in principe volgens Flextime tenzij de exploitatie een ander regime vergt

				Niv 2 travaille en principe selon le régime Flextime sauf si l'exploitation nécessite un autre régime

		Oproepsysteem / Système d'appel		Is er een oproep- of waarschuwingsysteem aanwezig (Y) of is er geen (N)

				Est-ce qu'il existe un système d'appel ou un système d'alerte (Y) ou est ce qu'il n'y en a pas (N)

		T int		< 12':  de tweede interventie ploeg kan (Y) / kan niet (N)  binnen 12 Min aanwezig zijn met de organieke middelen

				< 12': l'équipe de deuxième intervention est capable (Y) / n'est pas capable (N) d'être présent endéans les 12 Min avec les moyens organiques

		Beschikbaar Materiaal                                                                                                                                                                                                                                        Matériel Disponible

		HD		HD (Hoge Debiet) middelen: te specifiëren of ze lokaal aanwezig zijn (Y) of zich in stock bevinden op Niv KwMag (STOCK) of niet bestaan in het Kw (N)

				HD (Haut Débit) moyens: à spécifier s'ils sont localement disponibles (Y), s'ils se trouvent en stock au niv Mag Qu (STOCK) ou s'ils n'existent pas dans le Qu (N)

		Hydrant / Borne d'incendie		Hydranten: te specifiëren of ze bestaan binnen de 50 m (Y<50m) of verder dan 50 m (Y>50m) van het gebouw of dat er geen hydranten aanwezig zijn (N). Minimale druk van een hydrant dient 5 bar te zijn.

				Bornes d'incendie: à spécifier si elles existent à moins de 50 m (Y<50m) ou à plus de 50 m (Y>50m) du batiment ou qu'il n'y a pas de bornes d'incendie (N). La pression minimale d'une bornbe d'incendie doit être 5 bar.

		Slangen / Boyau		Slangen: te specifiëren  of de slangen lokaal aanwezig zijn in kasten (Y) of zich in stock bevinden op Niv KwMag (STOCK) of niet bestaan in het Kw (N)

				Manche à incendie: à spécifier si les manches à incendie sont localement disponibles dans les armoires (Y) ou si elles sont en stock au niv du Mag Qu (STOCK) ou si elles sont inexistantes dans le Qu (N)

		Pomp / Pompe		Pomp: te specifiëren of de pompen bestaan (Y) of niet bestaan (N) op Niv kw

				Pompe: à spécifier si les pompes sont présentes (Y) ou si elles n'existent pas au Niv Qu (N)

		Tr		Tr (middelen): te specifiëren welke middelen aanwezig zijn om de ploegleden te verwittigen. Telefoon (Tf), radio (Radio), telefoon & radio (Tf + R), dienst-GSM (GSM), beeper (Beep), nog te bepalen (TBD).

				Tr (moyens): à spécifier quels moyens sont disponibles pour alerter les membres d'équipe. Téléphone (Tf), radio (Radio), téléphone & radio (Tf + R), GSM de service (GSM), beeper (Beep), encore à déterminer (TBD).

		Tpt		Tpt: Te specifiëren of er organieke Tpt middelen aanwezig (Y) zijn of niet (N)

				Tpt: à spécifier s'il y a des moyens organiques de transport disponibles (Y) ou s'il n'y en a pas (N).

		Plg Niv 3

		T int		< 12' : De Civ brandweer kan (Y) / kan niet (N)  binnen 12 Min aanwezig zijn

				< 12' : Les pompiers civils sont capables (Y) / ne sont pas capables (N) d'être présent endéans les 12 Min.

		Opmerking / Remarque

		Opm / Rem		Een opmerking wordt geformuleerd (Y) / wordt niet geformuleerd (N) voor het betrokken compartiment (gebouw / vleugel / verdiep)

				Une remarque est formulée (Y) / n'est pas formulée (N) pour le compartiment consideré (batiment / aile / étage)

		Omschrijving / Description		Beschrijving van de opmerking.

				Description de la remarque.



Te herzien



Terminologie

		Rubriek		Parameter		Terminologie		Omschrijving		Voorbeelden				Rubrique		Paramètre		Terminologie		Description		Exemples

		BEPALEN VAN HET BRANDRISICO		BRANDLAST		Vaste brandstoffen		vaste brandbare materialen		papier				DETERMINATION DU RISQUE D'INCENDIE		CHARGE CALORIFIQUE		combustibles solides		vaste brandbare materialen		papier

										hout, meubelen												bois, meubles

										textiel (stoelen, bekleding, gordijnen, reserve kledij, …)												textile (chaises, revêtement, draperies, vêtements de réserve, …)

										kunststof (PC, bureelmateriaal, verduisteringslamellen, …)												synthétique (PC, matériel de bureau, lamelle d'obscurissement, …)

						Brandbare vloeistoffen		vloeistoffen die niet gemakkelijk branden		diesel, olie, vetten								Liquides combustibles		liquides difficilement à mettre à feu		diesel, huile, graisses, …

										P3-producten												produits P3

										vlampunt tussen 55 °C en 100 °C												point d'éclair entre 55 °C et 100 °C

										R-10: ontbrandbaar												R-10: inflammable

										H226: ontvlambare vloeistoffen, categorie 3												H226:liquides inflammables, catégorie 3

						(licht) ontvlambare vloeistoffen		vloeistoffen die weinig energie nodig hebben om te ontsteken		benzine, solventen, aardgas, acetyleen, koolwaterstoffen, …								liquides (facilement) inflammables		des liquides qui nécessitent peu d'énergie pour l'inflammation		essence, solvants, gaz naturel, acétylène, hydrocarbures, …

										P1 of P2 producten												produits P1 ou P2

										vlampunt lager dan 55 °C												point d'éclair inférieur à 55 °C

										R-11: licht ontvlambaar												R-11: facilement inflammable

										R-12: zeer licht ontvlambaar												R-12: extrêment inflammables

										H224: zeer licht ontvlambare vloeistof en damp												H224: liquide et vapeur extrêment inflammable

										H225: licht ontvlambare vloeistof en damp												H225:liquide et vapeur facilement inflammable

				BRANDBAARHEID		onbrandbaar materiaal		niet te ontsteken in normale omstandigheden		steen						COMBUSTIBILITE		matériel incombustible		difficile à mettre en feu dans des conditions normales		brique

										staal												acier

										beton												béton

										gips												plâtre

						compact gestapeld materiaal - moeilijk in brand te steken		brandbaar materiaal maar door de dichte stapeling quasi niet in brand te steken		papier								matériel entassé de façon compact - difficile à mettre en feu		matériel combustible mais quasi impossible à mettre en feu à cause d'un entassement dense		papier

										hout												bois

										textiel												textile

						te ontsteken met een gloeiend voorwerp		materiaal dat terug te vinden is in burelen, kantoren en sommige werkplaatsen. Voornamelijk vaste brandbare stoffen.		stoelen								à allumer avec un objet brûlant		matériel à trouver dans les bureaux, les espaces admininstratives et certains ateliers. Principalement des combustibles solides.		chaises

										gordijnen												draperies

										computers												ordinateurs

										bureelbenodigdheden												matériel bureautique

										kledij												vêtements

										kunststoffen gebruiksvoorwerpen												objets usuels synthétiques

						te ontsteken door de aanwezigheid van een vlam		materiaal dat ontstoken wordt binnen enkele seconden na contact met een vlam										à allumer en présence d'une flamme		matériel qui peut être mis à feu endéans quelques secondes après le contact avec une flamme

						direct te ontsteken door een vlam of een vonk (licht ontvlambaar)		ontstoken door een zeer kleine energiebron zoals een vonk (mechanisch, elektrostatisch) of een vlam.		licht ontvlambare producten								à allumer directement par une flamme ou une étincelle (facilement inflammable)		à mettre en feu avec une petite source d'énergie comme une étincelle (méchanique, électrostatique) ou une flamme.		produits facilement inflammable

										verwarmde producten tot aan het vlampunt												produits chauffés jusqu'au point d'éclair

										brandbare gassen (acetyleen, aardgas, LPG, …)												gaz inflammables (acétylène, gaz naturel, GPL, …)

										explosiegevoelige stoffen												produits sensibles à l'explosion

				ENERGIE		geen elektriciteit - geen verwarming		er zijn geen energiebronnen onder welke vorm dan ook aanwezig								ENERGIE		pas d'électricité - pas de chauffage		il n'y a pas de sources d'énergie présentes sous n'importe quelle forme

						beperkte elektriciteit - weinig verblijf		basisverlichting en/of stopcontacten - weinig aanwezigheid van werknemers of activiteiten		opslagplaatsen								pas d'électricité - peu de demeure		éclairage de base et/ou prises électrique - peu de présence d'employés ou d'activités		magasins

										zolder												greniers

										kruipkelders												vide sanitaire

						kantoortoestellen - computers - verlichting		kantooromgeving waarbij onder andere huishoudtoestellen aanwezig zijn		burelen								machines bureautiques - ordinateurs - éclairage		environnement bureautique où entre autres des machines ménagères sont présentes		bureaux

										rustruimtes												local de repos

										printerlokaal												local d'imprimante

										schaftlokaal met frigo, koffiemachine (type Senseo), waterverwarmer, …												local de break avec frigo, cafetière (type Senseo), bouilloire électrique, …

						warmteproductie - elektrische installaties		effectieve aanwezigheid van warmteoppervlaktes die een hoge energie-inhoud hebben - aanwezigheid van gecontroleerde vlammen		keuken								production de chaleur - installations électriques		présence effective de surfaces chaudes qui ont une grande capacité d'énergie - présence de flammes nues contrôlées		cuisine

										stookplaats												chaudière

										branders van fornuizen												bec à gaz de cuisinières

										friteuses												friteuses

										boormachines												perseuses

										vonken van elektrische machines												étincelles de machines électriques

						werken met open vlam - branders …		werkzaamheden waarbij open vuur, vlam of vonkgeneratie aanwezig is		lassen								travaux à flammes nues - brûleurs …		activités auxquelles un feu, une flamme ou une production d'étincelles sont présents		souder

										slijpen												meuler

										branden												brûler

										bunsenbranders												bec Bunsen

				ZUURSTOF		zeer lage zuurstofconcentratie ( < 10 %)		brand is quasi onmogelijk. Monitoring is noodzakelijk om een toename te detecteren.								OXYGENE		concentration en oxygène très basse ( < 10 %)		un incendie est quasi impossible. brand is quasi onmogelijk. Une observation est nécessaire afin de détecter une augmentation en oxygène.

						lage zuurstofconcentratie ( < 16 % )		de kans op brand is klein ten gevolge van het gebrek aan zuurstof										concentration en oxygène basse ( < 16 % )		la probalité d'un incendie est petit vu le manque d'oxygène

						normale atmosferiche omstandigheden (21 % )		normale toestand										conditions atmosphériques normales (21 % )		état normal

						oxiderende stoffen aanwezig		door de aanwezigheid van oxiderende stoffen verhoogt de kans op brand of verhoogt de kans op spontane ontbranding van brandbare stoffen		Waterstofperoxide (zuurstofwater) en andere peroxiden.								présence d'oxydants		la présence d'oxydants augmente la probabilité d'un incendie ou la probabilité d'une combustion spontanée de combustibles		peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) et autres peroxydes

										Chloraten,												Chlorates

										permanganaten												permanganates

										sterke salpeterzuren												acide nitrique concentré

										sterke perchloorzuren.												acide perclorique concentré

						hoge zuurstofconcentratie (> 24 %)		zelfs normaal gezien onbrandbare stoffen zullen branden		metaalindustrie								concentration en oxygène haute (> 24 %)		mêmes des matières incombustibles normalement brûleront		métallurgie

										zuurstofreservoirs												réservoirs d'oxygène

						Kruiten, springstoffen en propergolen		kruiten, springstoffen en propergolen zijn niet blusbaar met normale middelen door de aanwezigheid van voldoende zuurstof in hun chemische molecuulstructuur		munitiedepot								Poudres, explosifs et propergols		Des poudres, des explosifs et des propergols ne sont pas extinguibles avec des moyens normaux par la présence d'assez d'oxygène dans leur structure chimique au niveau moléculaire		dépôt de munition

										wachtlokalen												local de garde

										filmarchief (cellulose)												archives cinématografiques (cellulose)
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Chart 2: Bepaling niveau interventieploegen brandbestrijding
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