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LDPBW08
SLPPT 08


Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer.
Rapport visite annuelle des lieux de travail.

Eenheid:  DG MR C&I.
Datum: 	06 Mar 2018.

Samenstelling delegatie: 
- Kwartier :
· Maj DESFOSSES E. (KwComd)
- Dienst LDPBW 08:	
 	 1SgtMaj CHOUBANE H.
- AMT 08:	
 	 Verontschuldigd
- Syndicale afvaardiging:	
	 Dhr. Van D’AQUINO R.  (VSOA)

 	- Eenheid :	
 	 AsPrev: Adjt CORNELISSEN Serge (DGMR C&I)
Samenvatting van de rondgang:
Er is een zeer goede samenwerking tussen de eenheid en de LDPBW 08.
De eenheid is een van de zeer weinige eenheden binnen dit kwartier dat de brandbeschermingsmiddelen periodiek controleert. Zij nemen de periodieke controle voor heel het gebouw (ook van de eenheden DG COM en CC Infra) voor hun rekening.
Het is ook zeer positief dat de eenheid op eigen initiatief risicoanalyses betreffende brand heeft uitgevoerd, zie Bijl B van dit verslag. Deze dienen wel aangepast te worden op type lokaal en het onlangs geplaatste alarmsysteem dient hierin hernomen te worden. 
Er wordt momenteel, onder leiding van DG MR Mgt, een beleid opgestart dat de samenwerking binnen de eenheden van DGMR uniformeert.
Er werden een aantal linken aan de tabel toegevoegd om bepaalde Doc en/of sites gemakkelijk te vinden.
De eenheid vervoert geen wapens (vraag van het kwartier)

Mededeling van de kwartiercommandant.
Op de dienst contracten van het KKE zal het personeel, vanwege op pensioenstelling, van 5 naar 3 personeelsleden zakken. Dit kan een impact hebben op de infrastructuur gerelateerde zaken.


	1.
	Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid

	1.1
	Vertegenwoordiger BOC
	OK
	De eenheid wordt vertegenwoordigd door Kol IMM VERLINDEN P. (DG MR Mgt). 

	1.2
	StafOffr Preventie
	OK
	Maj Vh Vlw ELHITMI Jean-Karim

	1.3
	AsPrev
	OK
	De AsPrev van de eenheid is Adjt CORNELISSEN.

	1.4
	Coördinator Deparis
	OK
	De coordinator Deparis is Adjt CORNELISSEN S.

	1.5
	Lokaal preventieplan (LPP)
	OK
	Het LPP werd opgemaakt en overgemaakt.

	1.6
	Trimestrieel verslag
	OK
	De verslagen worden trimestrieel overgemaakt 

	1.7
	Jaarverslag
	OK
	Het jaarverslag werd opgemaakt door de LDPBW.

	1.8
	Lijst AMT
	OK
	De nominatieve en functionele lijsten werden aan de arbeidsgeneeskundige dienst overgemaakt. 
U kan de templates via onderstaande linken downloaden;
- Functionele lijst  - Nominatieve lijst (templates)

	1.9
	Welkomstbrochure
	OK
	De welkomstbrochures zijn opgemaakt en terug te vinden op de site DG MR C&I.

	1.10
	Lijst actoren Preventie, Welzijn en Milieu
	OK
	Op onze shairepoint (LDPBW08) werd een tool gecreëerd om alle actoren (eerste hulpbieders, AsPrev, CEMR, Evac verantwoordelijken, enz….) te registreren. De rechten hiervoor werden toegekend aan Adjt CORNELISSEN S. De actoren werden reeds ingevuld. Er wordt wel gevraagd om deze lijst Up to Date te houden.
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrev.aspx 



	2.
	Brandpreventie & Evacuatie / Prévention Incendie et Evacuation

	2.1
	Procedure (INP)
	OK
	Er bestaat een INP op niveau van het kwartier en er bestaat een nooddossier voor DG MR C&I.
Een kopie van dit dossier werd overgemaakt aan de LDPBW08 en zal nagezien worden.
Er dient een interventie dossier opgemaakt te worden dat minimum volgende gegevens bevat: Het evacuatieplan, een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan, de informatie die eventueel werd overgemaakt op vraag van de openbare hulpdienst, inzonderheid voor het opmaken van het noodplan en het interventieplan, de uitvoering van de taken toevertrouwd aan de brandbestrijdingsdienst (afwachting nieuw INP), de locatie van de elektrische installaties, de locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikt fluïda, de locatie en de werking van de ventilatiesystemen, de locatie van de branddetectiecentrale.
Gelieve via volgende link een voorbeeld van een interventiedossier te willen vinden: Model Interventiedossier brandweer Brussel. 
Dit interventiedossier is een document dat bij een noodsituatie aan de hulpdiensten dient overhandigd te worden zodat zij de gevaren en risico’s juist kunnen inschatten. 
Er werd door de eenheid per verdiep een risicoanalyse  opgemaakt, zie Bijl B aan dit verslag.

	2.2
	1ste interventieploeg
	OK
	De lijst met de leden van de 1ste interventieploegen is opgesteld. 

	2.3
	Evacuatieverantwoordelijken
	OK
	De lijst met de evacuatieverantwoordelijken is opgesteld. 

	2.4
	Jaarlijkse evacuatieoefening
	OK
	Er werd in Nov 2017 een evacuatieoefening uitgevoerd. 

	2.5
	Verzamelpunt
	OK
	Het verzamelpunt is gekend door het personeel.

	2.6
	Signalisatie
	OK
	De signalisatie voor brandpreventie en –bestrijdingsmiddelen en evacuatie is voorzien.
De signalisatie betreffende de evacuatie dient nog eens bekeken te worden. Voor verdere Info zie volgende linken: Presentatie, voorbeeld inventarislijst .

	2.7
	Brandbestrijdingsmateriaal
	OK
	De voorziene brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien en de brandblussers werden gekeurd.
De brandbestrijdingsmiddelen worden periodiek gecontroleerd  (De eenheid controleert alle bestrijdingsmiddelen voor blok 5 , vleugels A, B en C).
De straalpijp van veel brandhaspels lekken. Hiervoor werd al in mei 2017 een WO opgemaakt. Deze werd nog steeds niet uitgevoerd. Er dient dus aan het Ech Infra van het kwartier een herinnering overgemaakt te worden. 



	2.8
	Nooduitgangen en evacuatiewegen
	OK
	De nooduitgangen en de evacuatiewegen zijn vrij van obstakels.
De evacuatieplannen hangen uit. Deze dienen wel zodanig uit te hangen dat ze voor de persoon die ze leest juist georiënteerd zijn.
Er zal nagegaan worden of alle voorziene punten werden aangeduid, deze omvatten inzonderheid: de indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de compartimentsgrenzen, de ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand, de ligging van de uitgangen, nooduitgangen en de verzamelplaatsen en het tracé van de evacuatiewegen.

	3.
	Eerste zorgen 

	3.1
	Procedure
	OK
	De procedure is gekend door het personeel. http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx  

	3.2
	Hulpverleners
	OK
	De hulpverleners zijn gekend en gevormd.

	3.3
	Middelen
	OK
	De verbanddozen zijn voorhanden en de inhoud is in orde.

	4.
	Ongevallen en incidenten

	4.1
	Procedure
	OK
	De procedure is gekend. De eenheid gebruikt hiervoor de App DRBS. Er wordt wel gevraagd om al de velden volledig en correct en volledig in te vullen.  Ook dient getracht te worden de voorziene termijnen te respecteren. Het personeel dient op de hoogte gebracht te worden van de te ondernemen acties zoals, melden ongeval met alle benodigde gegevens, Mod150 (Mil) of Model A en B (burgers). Indien men de App DRBS-Incidenten gebruikt moet men ook alle voorhanden documenten betreffende het ongeval uploaden in het systeem. Er dient rekening gehouden te worden met het feit  dat er voor twee diensten acties ondernomen dienen te worden, zijnde voor DGJM (aansprakelijkheid en rechten) en ACOS WB (Preventie).

	4.2
	Melding
	OK
	Er wordt gevraagd om de incidenten/ongevallen zo snel mogelijk en met alle noodzakelijke informatie te melden. Er wordt ook gevraagd om het personeel er attent op te maken dat als zij het slachtoffer zijn van een ongeval met letsel, zij ook een Mod150 moeten laten opmaken (voor de burgers Bijl A en Mod B)

	5.
	Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS)

	5.1
	Inventaris werkposten
	OK
	Er bestaat een lijst van werkposten.

	5.2
	Werkpostfiches
	OK
	DeWPF werden opgemaakt en geviseerd door de LDPBW en de arbeidsgeneesheer-preventieadviseur

	5.3
	Functiefiches
	OK
	Alle functiefiches werden opgemaakt.



	5.4
	Risicoanalyses
	OK
	Er werden door de eenheid risicoanalyses (volgens richtlijn: ACWB-GID-WRKPR-033) uitgevoerd, wat een zeer positief is. Deze werden opgemaakt per verdiep. Men moet zich echter baseren op het scenario (type lokaal). Bv: het scenario houdt alleen rekening met administratieve situaties (burelen) en niet met de technische lokalen, de hoogspanningscabine, archieven en de stookplaats. Men zou dus voor de andere scenario’s bijkomende analyses moeten maken. Bij de reeds bestaande analyses moet ook rekening houden met het onlangs geïnstalleerde brandalarmsysteem. Hiervoor kunnen we eens samenzitten om dit te bespreken.

	5.6
	Deparis (SOBANE)
Déparis (SOBANE)
	OK
	[bookmark: _GoBack]Er werd  een  Deparis uitgevoerd.  (Alg DG MR C&I)

	6.
	Machines en arbeidsmiddelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen.

	6.1
	Inventaris PBM
	NVT
	De eenheid gebruikt geen PBM’s 

	6.2
	Indienststellingen PBM
	NVT
	

	6.3
	Inventaris arbeidsmiddelen
	OK
	Er dient een lijst van de te keuren arbeidsmiddelen opgemaakt en overgemaakt te worden aan de LDPBW08 (Transpallet, …)

	6.4
	Indienststellingen AM
	OK
	Er zijn indienststellingsverslagen opgemaakt. Deze zijn ter beschikking op onze shairepoint. Zie link: http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/KeuringenArbeidsmiddelen.aspx 

	6.5
	Keuringsverslagen (ED)
	OK
	Er zijn geen keuringsverslagen voorzien (elektrische installaties 1 Ech Infra, brandblusmiddelen wordt georganiseerd door S4 Bn HK Def St KKE)  (ED=Externe dienst – ID=Interne dienst)

	6.7
	Inspectieverslagen (ID)
	OK
	De verslagen zijn voorhanden. 

	6.8
	Vorming personeel
	OK
	Geen opmerkingen

	6.9
	Werkkledij
	OK
	Geen opmerkingen

	7.
	Producten met gevaarlijke eigenschappen / Produits Dangereux

	7.1
	Inventaris/Inventaire
	NVT
	

	7.2
	Stockage
	NVT
	

	7.3
	Veiligheidsinformatiebladen
	NVT
	

	7.4
	Veiligheidsinstructiekaarten
	NVT
	

	8.
	Arbeidsplaatsen / Lieux de Travail

	8.1
	Hygiëne
	OK
	Geen opmerkingen

	8.2
	Gevaar vallen en uitglijden
	OK
	Geen opmerkingen

	8.3
	Verlichting
	OK
	Geen opmerkingen



	8.4
	Verluchting
	
	Er waren vorig jaar klachten betreffende de verluchting in de kleedkamers.
Momenteel worden er nieuwe kleedkamers ingericht.

	8.5
	Elektrische installaties
	OK
	Geen opmerkingen. De keuringen worden georganiseerd door het Ech Infra.

	8.6
	Sanitaire voorzieningen
	OK
	

	8.7
	Geluid
	OK
	Geen opmerkingen

	8.8
	Asbest
	OK
	Geen opmerkingen

	8.9
	Ioniserende stralingen
	NVT
	

	9.
	Milieu / Environnement
	ult
	Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator

	
	Ult
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Legende:
	OK = in orde
	AI = action item
	NVT  =  niet van toepassing/pas d’application


	

	CORNU S.
 	Cdt v/h Vlw
 	Preventieadviseur
 	LDPBW 08
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