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LDPBW08
SLPPT 08


Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer 2018.

Eenheid:  	TEB/UTB Det Evere.
Datum: 	21 Feb 2018. 
Samenstelling van de delegatie.
- Dienst LDPBW 08:
 	- Maj DESFOSSES E. (KwComd KKE)
 	- 1SgtMaj CHOUBANE H.
- AMT 08:
 	- Verontschuldigd.
- Syndicale afvaardiging :	
	- Dhr. MERTENS E. (VSOA)
	- Dhr. VINCK P. (ACOD)
  - Dhr. DAS M. (ACV)
	
- Eenheid:	
 	- Maj BAETEN J. (Korpscommandant)
 	- AdjtChef DUPONT A. (AsPrev) 
 	- 1SgtChef AMRAM C. (Dienstoverste TEB Det Evere)

Samenvatting van de rondgang.
De eenheid heeft een goed preventiebeleid en werk goed mee met de LDPBW 08.
De eenheid beschikt over een zeer goede SharePoint waar alle noodzakelijke gegevens vermeld zijn.
Er werden geen ernstige tekortkomingen vastgesteld.

Opmerkingen van de eenheid:
a) [image: PowerPoint icon]De eenheid heeft nogmaals gevraagd of het mogelijk is om trimestrieel de eenheden een verwittiging te sturen wanneer het volgende trimestrieel verslag dient overgemaakt te worden.

Antwoord op de vraag: Door het grote aantal van de eenheden, waarvan sommige eenheden meerdere korpscommandanten hebben is het momenteel onmogelijk om dit op te volgen.
Iedere eenheid moet op het eind van de maand volgend op het afgelopen trimester zijn trimestrieel verslag overmaakt hebben aan de LDPBW 08.
Zie presentatie “Trimestriële verslagen” van 2013.


b) Sanitair.

De toiletten in blok 24 zijn regelmatig verstopt wat blijkbaar te wijten is aan een technisch probleem.
Ik kan in ILIAS één werkaanvraag (Nr 46588243) vinden waar dit aangekaart wordt, deze is echter al afgesloten. 
Ook werd tijdens de rondgang vastgesteld dat de urinoirs nog steeds afgesloten zijn. Dit was reeds zo tijdens de rondgang van vorig jaar. Deze dienen terug in orde gesteld te worden en grondig gereinigd te worden of indien nodig vervangen.

Antwoord: Nieuwe WO opmaken om bovenstaande problemen in orde te brengen.

Mededeling LDPBW.
Dit jaar zullen er asbestverwijderingswerken uitgevoerd worden in de volgende blokken:
- Blok 15 (ACOS IS en CC V&C)
- Blok 19 (COMOPSLAND, Gp MP, S4 Bn HK KKE, DG COM, 1Ech Infra, CC Infra)
- Blok 22 (FedPol)
- Blok 24 (S4 Bn HK KKE, TEB/UTB)
- Blok 26 (ACOS IS, Gp MP)
De data van de werken zullen later aan de betrokken eenheden overgemaakt worden.

From: Thomé Joanne 
Sent: dinsdag 30 januari 2018 10:59
To: Belkhayat Gandhi; Kumps Alain; Nebroj Philippe; Vincent David; Decroyer David; Zanette Jean-Marc; Kindt Frans; Van Goethem Bernard; Joie Jean-Michel; Despontin Yorick; Drieghe Jan; Lippens Michel; Amram Chantal
Cc: Desfossés Etienne; Barré Gabriel; Van Campenhout Jean; Beyens Wouter; Dendievel Pierre; Cornu Samuël; di Febbo Marino; De Bruyker Dirk
Subject: planification travaux désamiantage Evere hangar 15, 19, 22, 24 et 26

Bonjour à tous,
Cette année 2018 nous allons retirer les isolations amiantées des conduites de chauffage dans les hangars 15 ( archive ACOS IS et cartographie/géo), 19 ( comopsland, Gp MP, S2 Bn, S4 Bn, MTR IPR, 1Ech, DG Com div SP, CCINfra, DG COM div Press), 22 ( police), 24 (S4 Bn et UTB ) et 26 ( ACOS IS et Gp MP).
Ces travaux se feront à la suite les uns des autres. La chronologie et la période de l’année sont à déterminer et le but de ce mail.
L’amiante sera enlevée avec la méthode des sacs à manches. Il ne faut donc pas dégager tout le hangar , uniquement les conduites doivent être accessibles ( via élévateur).
Cependant pour ne pas faire paniquer les gens et pour limiter les interactions entre les clients et les ouvriers, il est plus aisé de travailler lorsque le client ne travaille pas dans le hangar.
Il sera par contre toujours possible de venir chercher du matériel le matin et le rapporter le soir. Ceci sera coordonné lors de la réunion de préconstruction ou au fur et à mesure du chantier  si nécessaire.
Nous comptons approximativement 2 semaines par hangar.
Ces travaux se feront évidement en dehors de la période de chauffage.


Une réunion de pré construction sera programmée quelques temps avant les travaux pour régler tous les détails pratiques, expliquer le travail et  répondre aux questions qui se poseraient.
La réisolation sera prévue par le 2ème Ech.
Les caillebotis présents au bloc 15 seront également démontés par le 2ème Ech.
Tous les autres objets qui limiteraient l’accès aux conduites ( via élévateur)sont par contre à retirer par le client même.
Mon but est donc de trouver une chronologie et une période qui conviendront pour tout le monde.
Chaque client peut-il me faire savoir quelles seraient les périodes qui pour lui ne conviendraient pas et pourquoi ?
Avec les réponses de chacun, je déterminerai un ordre et une période et vous tiendrai au courant. J’organiserai une réunion de pre constrcution.

Merci bien

Bien à vous
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	Joanne Thome
Cdt
CC Infra – Centre / Tech Dept / Env
	+32 (0)2 44 16589
9-6321-16589
Pour Beauvechain : 02/4425746
Joanne.Thome@mil.be
www.mil.be
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	1.
	Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid
Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité 

	1.1
	Vertegenwoordiger BOC
Représentant CCB
	[bookmark: Text8][bookmark: _GoBack]NVT
	[bookmark: Text9]Niet representatieve eenheid (Korpscommandant is Maj SBH BAETEN J.)

	1.2
	StafOffr Preventie
	OK
	Cdt JADIN Jean-Benoît

	1.3
	AsPrev
	OK
	AdjtChef DUPONT Aland

	1.4
	Coördinator Deparis
	OK
	AdjtChef DUPONT Aland

	1.5
	Lokaal preventieplan (LPP)
	OK
	- LPP 2017 werd tijdig overgemaakt en voorgelegd aan het BOC
- LPP 2018 is in opmaak en zal voor 01 Mar 2018 overgemaakt worden aan de LDPBW08

	1.6
	Trimestrieel verslag
	OK
	De driemaandelijkse verslagen worden periodiek opgesteld en overgemaakt aan de LDPBW 08.
Het verslag betreffende het 4de Trim moet nog wel overgemaakt worden.
De eenheid vraagt of het mogelijk is om driemaandelijks vie mail een herinnering te versturen.

	1.7
	Jaarverslag
Rapport nnuel
	OK
	Het jaarverslag 2016 werd voor de eenheid door de LDPBW 08 opgemaakt en is beschikbaar op hun SharePoint. http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Jaarlijks 

	1.8
	Lijst AMT
	OK
	De nominatieve- en de functielijsten werden aan de arbeidsgeneeskundige dienst overgemaakt.

	1.9
	Welkomstbrochure
	OK
	Deze zijn beschikbaar via de sharepoint van de eenheid.

	1.10
	Lijst actoren preventie, welzijn & milieu
	OK
	De lijst werd correct ingevuld door de eenheid. Er wordt gevraagd om deze lijst Up to Date te houden.
De rechten voor deze App werden voorlopig alleen aan AdjtChef DUPONT A. toegekend. Indien er aan een andere persoon rechten dienen toegekend te worden kan men zich wenden tot de LDPBW 08.
http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ActorenPrev.aspx 

	2.
	Brandpreventie & Evacuatie / Prévention Incendie et Evacuation

	2.1
	Procedure (INP)
	OK
	Op Niv Kw bestaat er een INP. Deze wordt momenteel herbekeken en aangepast door de LDPBW 08.
Er dient wel een interventiedossier opgemaakt te worden waar minimum volgende gegevens worden vermeld: locatie elektrische installaties, locatie en werking  van de sluitkranen van de gebruikt fluïda, het evacuatieplan, een lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand die beschikbaar zijn op de arbeidsplaats en hun situering op een plan, de informatie die eventueel werd overgemaakt op vraag van de openbare hulpdiensten, inzonderheid voor het opmaken van het nood- en interventieplan bedoeld in het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood en interventieplannen. 

	2.2
	1ste interventieploeg
	Ok
	De leden 1ste interventie zijn gekend.

	2.3
	Evacuatieverantwoordelijken
	OK
	De evacuatieverantwoordelijken zijn gekend.

	2.4
	Jaarlijkse evacuatieoefening
	Ok
	De laatste jaarlijkse evacuatieoefening werd gehouden op 13 Dec 2017. Het verslag werd tijdens de rondgang voorgelegd.

	2.5
	Verzamelpunt
	OK
	Er is een verzamelpunt voorzien. Er zal bij de herziening van het INP nagegaan worden of het verzamelpunt dient verplaatst te worden (afstand tussen StaPOL en verzamelplaats)

	2.6
	Signalisatie
Signalisation
	OK
	Ontbrekende signalisatie werd geplaatst.

	2.7
	Brandbestrijdingsmateriaal
	NOK
	De mobiele brandblussers zijn voorhanden en de jaarlijkse controle werd uitgevoerd.
De hydranten werden dit jaar gecontroleerd door het kwartier. Ook werden in de nabijheid van de hydranten kasten voor brandbestrijdingsmaterieel geinstalleerd. Deze vallen voor controle onder het kwartier.
De haspels en de muurhydranten in blok 24 werden tot op heden nooit gecontroleerd.
Het is verplicht om alle brandbestrijdings, -meldings, -alarmsystemen en -preventiemiddelen periodiek te controleren, en dit volgens de instructies van de fabrikant of de installateur. 
Wie doet welke controle:
- Nood-/veiligheidsverlichting: contract UTO
- Alarm en detectiesystemen: contract UTO
- Mobiele brandbestrijdingsmiddelen (trimestrieel): verantwoordelijk persoon aangeduid door eenheids-/korpscommand (checklist sharepoint LDPBW08)
- Mobiele brandbestrijdingsmiddelen (jaarlijks): via open contract (Niv kwartier)
- Hydranten: bevoegd persoon/bevoegd technicus (Niv kwartier) (checklist bovengrondse hydrant , checklist ondergrondse hydrant sharepoint LDPBW08)
- Muurhaspel (jaarlijks): bevoegd persoon of -technicus (checklist sharepoint LDPBW08)
- Mat muurhaspel (jaarlijks): bevoegd persoon (checklist sharepoint LDPBW08)
- Muurhydrant (jaarlijks): bevoegd persoon/-technicus (checklist sharepoint LDPBW08)
- Mat muurhydrant (jaarlijks): bevoegd persoon (checklist sharepoint LDPBW08) 
Definitie van een bevoegd persoon: 
Is een persoon aangeduid door de werkgever en die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft verworven om specifieke door de codex bepaalde handelingen te stellen, inzonderheid in verband met de toepassing van bepaalde preventiemaatregelen of het uitvoeren van controles.
(bron: CODEX, Boek 1 - Algemene beginselen, hoofdstuk III - Definities)

	2.8
	Nooduitgangen en evacuatiewegen
	 OK
	Nooduitgangen zijn er niet maar iedereen kan op een veilige manier de werkplaatsen snel verlaten.

	3.
	Eerste zorgen / Premiers soins

	3.1
	Procedure
	OK
	Procedure is gekend door iedereen

	3.2
	Hulpverleners/Secouristes
	OK
	Hulpverleners zijn voorzien en gekend door iedereen. 
Een lijst met de hulpverleners (naam + foto) hangt uit.
De bedrijfshulpverleners werden ingeven op de sharepoint van de LDPBW08)

	3.3
	Middelen
	OK
	De voorziene verbanddozen zijn aanwezig, zijn nog geldig tot 2019 en hangen op de voorziene plaatsen.

	4.
	Ongevallen en incidenten / Accidents et Incidents

	
	Procedure
	OK
	De procedure (App DRBS) is gekend.

	
	Melding/déclaration
	OK
	De meldingen gebeuren via de App DRBS

	5.
	Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS) / Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR)

	5.1
	Inventaris werkposten
Inventaire postes de travail
	OK
	8 werkposten (Beeldschermwerk, magazijnier, afspuitplaats, chauffeur lichte Vtg, Phef, Fire Fighter, First Aid Man, Chauff Cat C)

	5.2
	Werkpostfiches
Fiche poste de travail
	OK
	De voorziene WPF zijn voorzien en zijn raadpleegbaar op de shairepoint (samen met de RA)
Deze dienen nog gedigitaliseerd te worden door onze dienst (App Risk Mgt, hris-new)
U kan via een meetingrequest een afspraak met onze dienst maken om de WPF te digitaliseren. 

	5.3
	Functiefiches
Fiche de function
	OK
	Zijn voorzien in HRIS-New. (werd niet gecontroleerd)

	5.4
	Risicoanalyses
Analyses de riques
	OK
	De RA voor de werkpostfiches werden opgemaakt en zijn beschikbaar via de shairepoint van de eenheid.

	5.6
	Deparis (SOBANE)
Déparis (SOBANE)
	OK
	Er werd een Deparis uitgevoerd. Deze werd op de sharepoint van de LDPBW geplaatst
(Link DEPARIS TEB Det Evere 17 Mei 2017 sharepoint LDPBW08)

	6.
	Machines en arbeidsmiddelen / Machines et Equipements de travail
Persoonlijke beschermingsmiddelen / Equipements de Protection Individuelle (PBM/EPI)

	6.1
	Inventaris PBM
	OK
	Er bestaat een lijst met de voorziene PBM

	6.2
	Indienststellingen PBM
	AI
	Er werden nog geen indienststellingen gedaan. Hiervoor kan een afspraak met onze dienst gemaakt worden.

	6.3
	Inventaris arbeidsmiddelen
	NVT
	     

	6.4
	Indienststellingen AM
	NVT
	     

	6.5
	Keuringsverslagen (ED)
	NVT
	De keuringen gebeuren op het Ech Infra en zijn consulteerbaar via ILIAS

	6.7
	Inspectieverslagen (ID)
	NVT
	     

	6.8
	Vorming personeel
	OK
	     

	6.9
	Werkkledij
	OK
	     



	7.
	Producten met gevaarlijke eigenschappen / Produits Dangereux

	7.1
	Inventaris/Inventaire
	OK
	Er is een lijst met de gevaarlijke Prod (Vloeistof ruitenwissers, zeep kärcher)

	7.2
	Stockage
	OK
	     

	7.3
	Veiligheidsinformatiebladen
	OK
	     

	7.4
	Veiligheidsinstructiekaarten
	OK
	     

	8.
	Arbeidsplaatsen / Lieux de Travail

	8.1
	Hygiëne
	OK
	Geen specifieke opmerkingen

	8.2
	Gevaar vallen en uitglijden
	OK
	De werkplaatsen zijn zuiver en ordelijk.

	8.3
	Verlichting
	OK
	     

	8.4
	Verluchting
	OK
	     

	8.5
	Elektrische installaties
	OK
	     

	8.6
	Sanitaire voorzieningen
	NOK
	Er werd door de eenheid, zie punt "Opmerkingen van de eenheid", dat de toiletten regelmatig verstopt zijn en dat hiervoor een WO werd opgemaakt maar dat het nog steeds niet verholpen is.
Ook werd tijdens de rondgang vastgesteld dat de urinoirs nog steeds buiten dienst zijn.
Er werd door de KwComd aan het Ech Infra gevraagd om hier een oplossing voor te zoeken.
Zie mail WO sanitair van vrijdag 23 Feb 2018 waar jullie bestemmeling van waren.
De WO, 46588243, waarvan sprake werd reeds afgesloten. Er zal dus een nieuwe WO opgemaakt moeten worden. 

	8.7
	Geluid
	OK
	     

	8.8
	Asbest
	OK
	     

	8.9
	Ioniserende stralingen
	NVT
	     

	9.
	Milieu / Environnement
	ult
	Checklist aan te passen in samenspraak met milieucoördinator

	
	
	    
	     

	Legende:
	OK = in orde
	AI = action item
	NVT  =  niet van toepassing/pas d’application


	
 	CORNU S.
 	Cdt v/h Vlw
 	Preventieadviseur
 	LDPBW 08
image3.jpeg




image4.jpeg




image1.jpeg




image2.png




