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Au DG COM


Objet :	Rapport visite annuelle des lieux de travail
Concerne:	visite du 23/05/2018 au QRE - bloc 17 (PHD) 

	Ref :
	A.R. du 04/08/1996 relatif au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
A.R. du 27/03/1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail. Art 7 §1er alinéa 1°a)



Synthèse : Bien-être au travail, visite des lieux de travail, rapport de la visite
Vous trouverez ci-joint le rapport de la visite annuelle des lieux de travail du 23/05/2018.
Liste des annexes

Annexe A : Rapport visite annuelle des lieux de travail (5 pages)
Annexe B : Briefing AsPrev DG COM
Annexe C : Update de la liste des demandes de travail de DG COM
Annexe D : Plans PHD (actuels et futur)
Annexe E : Dossier de protection contre les explosions du PHD (DPCE)



Desfossés Etienne
Major
Président CCB 08
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Verslag jaarlijkse rondgang op de werkvloer
Rapport visite annuelle des lieux de travail

Eenheid/ Unité:  
DG COM

Datum/Date: 
23/05/2018

Samenstelling delegatie/Composition de la délégation: 

- Dienst LDPBW 08:

- Cdt d’Avi CORNU Samuël


- Kwartier Koningin Elisabeth: 
- Maj DESFOSSES Etienne

- Arbeidsgeneesheer:

- Dr. Jean GOEDERT

- Syndicale afvaardiging:

- Dhr VAN TEMSCHE Rudy (SLFP)

- Eenheid:
         - Adjt LETARD Didier (AsPrev)



         - Cdt HOSKENS Joost (Comd PHD)


         - Cdt BREULS Patrick (Comd Div Sp)



         - Col d’Avi BEM Jacques LUYCKX


Samenvatting van de rondgang/Resumé de la visite:

Etant donné le rapport ILE du 28 Avr 16 et le rapport de la visite annuelle des lieux de travail de 2017, la visite s’est à nouveau essentiellement portée sur le PHD (Imprimerie) au Bloc 17.


La SLPPT 08 constate que la situation quant à la culture de prévention au sein de l’imprimerie est en progression depuis 2015 et se félicite de la bonne collaboration avec les différents acteurs en charge de celle-ci au sein de la DG COM. 


De nombreux efforts sont fournis bien que certaines demandes auprès de la DG MR ne soient pas honorées (système de ventilation et d’extraction, tenues de travail,…).

Etant donné la PVE de l’AsPrev de DG COM (Adjt LETARD Didier), il semble urgent de  former son successeur (Adjt Yves DE ROO - cours EP9300 au CC Sp Dept Log) afin que la remise-reprise soit réalisée correctement et que le travail effectué depuis quelques années par l’Adjt Didier LETARD (voir Ann B).


La plupart des tâches dévolues à l’AsPrev précédent ont été réparties entre différentes personnes et/ou services (S4, PHD,…).


Le système de ventilation pour la machine ARIZONA n’a toujours pas été installé (mise en service en 2014 par le Cdt Jean-Marie MAES). Dès lors, la SLPPT émet un avis négatif quant à l’utilisation de cette machine par le personnel du PHD.

Un travail de fin d’études (hygiène au travail) est en cours de réalisation par un conseiller en prévention du SPPT MR/Ops & Trg avec pour sujet les risques des produits dangereux utilisés pour les machines Offset.


A ce sujet, des négociations sont en cours quant à une reprise de ces machines par FedoPress (SPF Finances) ; ce qui entraînera par conséquent la disparition de la plupart des produits dangereux au sein du magasin et une réorganisation au sein de l’imprimerie (voir ann D).

A cet égard, un DPCE (Dossier de protection contre les explosions) a également été rédigé par la SLPPT 08 en collaboration avec le LtCol Jan VAN DEN BROUCKE, spécialiste ATEX de la Défense (voir Ann E).


Une nouvelle demande pour un achat local de salopettes spécifiques pour les imprimeurs a à nouveau été faite auprès du Major Derek BARBIER afin que celles-ci soient enfin mises à disposition du personnel du PHD.


La SLPPT a appris qu’une encolleuse serait prochainement installée dans le local de reproduction rapide alors qu’aucun système d’extraction d’air n’a été demandé. La SLPPT 08 émet donc un avis négatif quant à la mise en service de cette machine étant donné les émanations nocives qu’elle va engendrer.


		1.

		Algemene organisatie van de Preventie en het Welzijn op niveau van de eenheid


Organisation générale du Prévention en du Bien-être au niveau de l’unité 



		1.1

		Vertegenwoordiger BOC/

Représentant CCB

		OK

		Le LtCol BEM Jacques LUYCKX  sera bientôt remplacé.



		1.2

		StafOffr Preventie/Offr EM prévention

		OK

		Cdt Patrick BREULS



		1.3

		AsPrev

		OK

		Adjt LETARD Didier qui sera remplacé par l’Adjt DE ROO (qui doit encore suivre la formation EP9300)



		1.4

		Coördinator Deparis/ Coordinateur Déparis

		AI 01

		Successeur à désigner et former



		1.5

		Lokaal preventieplan (LPP)/ Plan de prévention local

		OK

		



		1.6

		Trimestrieel verslag

		OK

		



		1.7

		Jaarverslag
Rapport annuel

		NVT

		Données rassemblées par la SLPPT pour établir le rapport annuel du QRE



		1.8

		Lijst AMT/Liste AMT

		OK

		



		1.9

		Welkomstbrochure/ Brochure d’accueil

		OK

		



		1.10

		Liste des acteurs de la Prévention + Milieu

		AI 02

		A mettre à jour sur le Sharepoint de la SLPPT 08



		2.

		



		2.1

		Procedure (INP)/ Procédure (PIU)


		AI 03

		PIU du QRE disponible sur le Sharepoint de la SLPPT 08 => A utiliser pour PIU de la DG COM



		2.2

		1ste interventieploeg/ Equipe de 1ère  intervention

		OK

		



		2.3

		Evacuatieverantwoordelijken/ Equipe d’évacuation

		OK

		



		2.4

		Jaarlijkse evacuatieoefening/ Exercice annuel d’évacuation

		AI 04

		Exercice planifié avant la fin de l’année



		2.5

		Verzamelpunt/ Point de rassemblement

		OK

		



		2.6

		Signalisatie/
Signalisation

		OK

		



		2.7

		Brandbestrijdingsmateriaal/Matériel de lutte incendie

		OK

		



		2.8

		Nooduitgangen en evacuatiewegen

		OK

		



		3.

		Eerste zorgen / Premiers soins



		3.1

		Procedure

		OK

		



		3.2

		Hulpverleners/Secouristes

		OK

		



		3.3

		Middelen

		OK

		



		4.

		Ongevallen en incidenten



		

		Procedure

		OK

		



		

		Melding/déclaration

		OK

		



		5.

		Dynamisch Risico-BeheersSysteem (DRBS)/Système de Gestion des Risques (SDGR)



		5.1

		Inventaris werkposten/
Inventaire postes de travail

		AI 04

		Inventaire des postes de travail PHD à fournir à la SLPPT 08.



		5.2

		Werkpostfiches/
Fiche poste de travail

		AI 05

		A réaliser par la SLPPT 08 selon les nouvelles directives d’ACOS WB (application digitale) quand l’inventaire aura été transmis.



		5.3

		Functiefiches/
Fiche de fonction

		AI06

		A réaliser par le S1 de l’unité quand les fiches PT auront été réalisées.



		5.4

		Risicoanalyses/
Analyses de risques

		AI 07

		Certaines analyses ont déjà été réalisées (travail sur écran, PHEF, certaines machines PHD, TMS au PHD) ; d’autres le seront sur base de l’inventaire des postes de travail.



		5.6

		Deparis (SOBANE)
Déparis (SOBANE)

		NOK

		1 Déparis a été réalisée en 2016 au PHD (avant TFE du CP Niv 2 de la SLPPT 08). 

Il a été demandé au CCB de Dec 2016 que chaque Unité en réalise deux en 2017.



		6.

		Machines, arbeidsmiddelen (AM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)


Machines, moyens de travail et equipements de protection individuelle (EPI)



		6.1

		Inventaris PBM/      Inventaire EPI

		OK

		



		6.2

		Indienststellingen PBM/ Mises en service EPI

		OK

		



		6.3

		Inventaris arbeidsmiddelen/Inventaire moyens de travail

		NOK

		



		6.4

		Indienststellingen AM/ Mise en service des moyens de travail

		AI 08

		En cours. 


La sérialisation de certaines machines est nécessaire afin de pouvoir les mettre en service.



		6.5

		Keuringsverslagen (ED)

		OK

		



		6.7

		Inspectieverslagen (ID)

		OK

		



		6.8

		Vorming personeel

		NOK

		



		6.9

		Werkkledij

		AI 09

		Une commande vers une entreprise civile doit être faite prochainement par le Comd PHD pour un achat de tenues de travail spécifiques aux imprimeurs



		7.

		Producten met gevaarlijke eigenschappen (PMGE)



		7.1

		Inventaris/Inventaire

		OK

		



		7.2

		Stockage

		OK

		



		7.3

		Veiligheidsinformatiebladen

		

		



		7.4

		Veiligheidsinstructiekaarten

		

		



		8.

		Arbeidsplaatsen



		8.1

		Hygiëne

		

		Voir Réponses au Rapport ILE en Annexe



		8.2

		Gevaar vallen en uitglijden

		OK

		



		8.3

		Verlichting

		OK

		



		8.4

		Verluchting

		NOK

		Voir Réponses au Rapport ILE en Annexe



		8.5

		Elektrische installaties

		OK

		



		8.6

		Sanitaire voorzieningen

		NOK

		Voir Réponses au Rapport ILE en Annexe



		8.7

		Geluid

		OK

		



		8.8

		Asbest

		OK

		



		8.9

		Ioniserende stralingen

		NVT

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Legende:

		OK = in orde

		AI = action item

		NVT  =  niet van toepassing





LDPBW08�SLPPT 08











� INP = interne noodplan, PIU = plan interne d’urgence
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 Prévention 

 Visite DG Com  23 Mai 18

But

     Inspection  et Organisation DG Com

1. Structure

2. Equipier 1ère intervention Incendie et d’évacuation

3. Situation 2017/2018

4. Suivi 2017

5. Situations actuelles et améliorations

6. Questions

          





 Prévention

Inspection ILE : 05 Jul 2017 et Visite SLPPT 02 Oct 17

1.   Structure de DG Com



          

Div Appui

Div Presse

Div CREA 

Bureaux 

Bloc 5 1 Et 

Bureaux 

Bloc 5 2 Et 

EM et Bu Syn 1 Et

Bureaux 

F2 PEUTIE 

Labo Photo 

Bloc 5 RdC 

Sec Events

Bloc 19 

Magasins MR et Servers Vestiaires

Bloc 5  RdC 

PHD 

Bloc 17 & 19 

Bureaux 

Bloc 5 1 Et 

Divers

Mag Prod 

Bloc 17 

Mag Papier

Bloc 19 

Douches 

Bloc 17 

Réfectoire 

Bloc 17 

Réfectoire 

Bloc 5 

Vestiaires 

Bloc 5&17 

Stock Film 

F3 PEUTIE 





 Prévention
2a.  Equipiers 1ère Intervention Incendie 














 Rez-de chaussée CC Infra  locaux DG Com : Magasins. 	 

             Réunion CCB de Jun 17 : Coordinateur Incendie Bloc 5 : MRC&I

                                                          Bloc 17 et 19 : DG Com













		Equipier 1ère Intervention Incendie																		Coordinateur

		Quartier		Bloc		Etage		Aile		Unité		Nom		Prénom		Grade		Formation		 

		EVERE		5		0		A		CC Infra		 		 		 		 		 

		 		5		0		A		CC Infra		 		 		 		 		 

		 		5		1		A		DG Com		LAGAE		Ronald		 Adjt		 		 
Mr BERNARD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		 		5		1		A		DG Com		LAURENT		Pascal		1CC		8/05/2014		

		 		5		2		A		DG Com		TOBBACK		Marc		Adjt		3/06/2014		

		 		5		2		A		DG Com		LOPEZ		Daniel		1MC		21/11/2013		

		 		17		0		 		DG Com		PLUMAT		José		1CC		9/03/2017		

		 		17		0		 		DG Com		MINART		Frédéric		1CC		21/11/2013		

		 		17		0		 		DG Com		VERBEIREN		Dominique		Cpl		Inscrit 09/03/17		

		 		19		0		 		DG Com		VINCART		Didier		MTC		 		

		PEUTIE		F2		0		 		DG Com		RAMBOER		Dominic		ADC		6/05/2014		

		 		F2		0		 		DG Com		HUYSSER		Jonny		LNO		7/11/2013		

		 		F2		1		 		DG Com		BOONEN		Stephaan		Kapt		15/06/2016		

		 		F2		1		 		DG Com		MARCHAL		Pascal		Adjt		21/04/2016		

		PEUTIE		 		 		 		DG Com		BOONEN		Stephan		Cdt		15/03/16		

		PEUTIE								DG Com		BRION		Patrick		Adjt				

		PEUTIE		 		 		 		DG Com		BRION		Patrick		Adjt		24/05/16		







 Prévention
2b.    Personnel Evacuation 












 Rez-de chaussée CC Infra  locaux DG Com : Magasins. 	 

















		Pers Evac DG Com																						

		Bloc		Etage		Aile		Unité		Grade		Nom		Grade		Nom		Grade		Nom Réserve		Remarques		POC

		5		0		A		CC Infra		 		 		 		 		 		 		 		Adjt DE ROO Assistant en Prévention              DG Com                 Gilet Orange EVAC.

1SM DUHEMBRE pour div CREA PEUTIE

		5		1		A		DGCOM		Cdt		UYTTENDAELE		Adjt 		VANHAMME		Cdt		BREULS		 		

		5		2		A		DGCOM				A désigner				A désigner				A désigner		 		

		17		0		 		DGCOM		Adjt 		DECROYER		1CC		ACERBIS		Cdt		HOSKENS		Ex Incendie avec Bloc 19		

		19		0		 		DGCOM		Adjt 		BELKHAYAT		1CC		BOURDON		 		 		Ex Incendie avec Bloc 17		

		F2		0		 		Div CREA				A désigner				A désigner		 		 		 		

		F2		1		 		Div CREA		Adjt 		DOSOGNE		1CC		VANBELLINGEN		 		 		 		







Prévention

3. Situation 2017/2018



						 		Situation 05/07/17		Situation 23/05/18

		PRIORITE		PHD		Dossier		OK		OK

		 		Tous		limiter stock produits inflammable		OK		OK

		 		Tous		Corriger rapport inspection commande		PHD  OK		A VOIR

		 		Tous		Inventaire produits dangereux		Tous Mag  OK 		Pas OK Magasin PHD

				Tous		Achat dossier Mise en Sv		OK CRR transmis au SLPPT		En cours

		 		Tous		Port EPI		A voir		A voir

		 		Tous		Brevet Clark		OK sauf magasin PHD		OK sauf magasin PHD

		 		Tous		Inventaire machines		No OK PHD Ges Mat ILIAS		No OK PHD Ges Mat ILIAS

		 		Tous		CR Suivi Inspection 2016		OK Avril 17		Voir S4 & Adjt DE ROO

				Tous		Liste POC  & Formations DG Com		OK 		Pers DG Com à former en Prévention. Liste à effectuer







 Prévention

         4. Suivi 2018 :   





















EC : En cours, Att : en attente, O : Oui, N : Non, ① : A voir, ② : A expliquer : remise-reprise



		Objet		16		17		18		SLPPT		Prev		Appui		CREA		Presse		PHD 		Remarques

		Formations Incendie		O		O		O		O		O		O		O		O		N		inscrits

		Formations 1er soins		O		O		O		O		O		O		O		O		O		inscrits

		Suivi Engins dangereux		O		O		O		O		O		O		O		O		EC		

		Sit Prod dangereux		O		O		O 								O		O		O		Sauf PHD Mag

		Suivi Infra		O		O		O						O MR		O		O		O		

		Suivi Engins de levage		O		O		O		O		O		-		O		O		O		

		Suivi TO Fiches		EC		EC		EC		Att		Att		Att		O		Att		Att		Input ≠ 

		Suivi Accident		O		O		N		O		O		-		-		-		-		②

		Rapports trimestriels																				②

		Suivi AMT		O		O		O		O		O		-		-		-		-		Input ≠ ②

		Suivi SECT		O		O		O				EC				O		O		-		 

		Suivi Mat incendie		EC						EC		EC		O		O		OK		OK		

		Suivi EPI 2018		O								O		EC MR		O		O		EC		Remis

		Suivi Remarques 2017		EC		EC								O		O		O		①		







 Prévention

5a. Situations actuelles

PVE Adjt LETARD le 02 Avril 18 – Pas de Prévention de Nov 17 à Mar 18.

PLP 2018 et Besoins EPI 2018 effectués.

Remplacement Chef de Corps Jul 18 :  Lt Col LUYCKX- Maj DE VETH

Explications et Remise-Reprise Prévention Adjt LETARD - Adjt DE ROO

1  Ass Prev Div CREA formé

Offr HR-S1 et Offr EM Prévention: Cdt BREULS

 Prévoir 1 Pers de PHD pour CEMR environnement : Adjt DECROYER

Désignation POC Incendie PHD et bloc 19 : Mr BERNARD

Fiches PdT et Fonction : Comdt DG Com : à revoir,  En Ordre Div CREA avec SLPPT 21.

Priorité SLPPT : dossiers de mises en service : Sit ?

Travail pour mise en ILIAS de Mat PHD Ges-Mat-S4-PHD : Sit ?

POC  Incendie OK, Plans et inventaires extincteurs OK 

 Nouveau Ges Mat prévu pour Gestion machines PHD : Sit ?









          





 Prévention

5b. Amélorations



Mat Dangereux Evac et commandés  : Sit ?

Situations produits dangereux Magasin PHD manquant

≠ Formations du Pers Prév et Env à programmer (Offr HR-S3)

Sit Extincteurs et Plans et pictogrammes  PHD OK

Etude de Risque pour installation encolleuse PHD (Filtre pour odeurs).

Sobane-Deparis : Tenues EPI PHD à commander (MR), (Sit 2017)

      -  Sobane-Deparis effectué mais actuellement pas de commande (GesMat).
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Sheet1

												DEMANDE DE TRAVAIL 2017-SITUATION DU 24 MAI 2018

		WO 2017

		N°               		Date		Bloc		Etage		Local		OMSCHRIJVING/DETAIL		TECH RAP		Stat		OPMERKING

		5		1/17/17		17		rdc		BLOC 17		Plus de chauffage bloc 17		47060053		C		Uitgevoerde A-prestatie - Werknr : 3259

		9		1/24/17		17		rdc		CRR		Fabrication d'un câble électrique de 10m pour machine d'impression		47073623		C		Annotation en Ilias, idem DT 20 + relance par mail

		10		1/26/17		17		rdc		Douches		Plus d'eau chaude dans les douches		47076150		C		Fait clôturé

		11		1/31/17		17		rdc		Entrée bloc 17		Lampe avec auto détection ne fonctionne plus à l'entrée du bloc 17		47082901		C		Clôturé

		18		3/7/17		17		CRR				Air comprimé (rallonge)		47138746		C		Annotation en Ilias(plan), idem DT 51 

		19		3/8/17		17		Imprim/Broch/CRR		24-25-28A		Rince oeil à remplacer ou entretien…?		47142334		C		Voir DT N° 54 - déplacer le rince oeils

		20		3/8/17		17		Montage/CRR		19/28A		Plusieurs cablage à modifier! 		47142656		C		Annotation en Ilias

		21		3/9/17		17		douches femmes		17		Extracteur des douches et vestiaires femmes ne fonctionnent pas		47142301		C		Uitgevoerde A-prestatie - Werknr : 3408

		22		3/17/16		17		rdc		27A		Plaque métallique à remplacer		47155156		C		Clôturé

		23		3/31/16		17		rdc		28A		Demande de raccordement de la lance anti-incendie		47178484		P		Fait à clôturer

		24		4/6/16		17		rdc		Local 20 (Arizona)		5 armatures sont complètement brulé		47185835		P		En cours.

		25		4/10/17		17		rdc		WC dame		Planche de WC à remplacer		47189786		C		Clôturé

		27		4/19/17		17		rdc		toilettes hommes		Urinoirs défectueux		47197407		C		Urinoirs hersteld

		40		6/27/17		17		RDC		Imprimerie		Airco à régler via Dalkia, température trop froide		47288888		C		Clôturé

		41		6/29/17		17		RDC		Imprimerie		 lampe de sécurité extérieur qui surplombe le garage du CRR est tombé		47291488		P

		44		7/25/17		17		RDC		LAYOUT		retirer les cloisons dans le local 20 		47324046		C		Clôturé

		47		03/08/2017		17		rdc		Plan tech		Demande de plan pour l'éléctricité		47332979		WX		Envoi d'un mail - DEMANDE EN EXECUTION

		48		9/1/17		17		rdc		20		Fuite à la robineterie du local 20 (plotter Arizona) photo en annotation.		47362051		E		REPORTE

		49		01/09/2017		17		rdc		toilette hommes		Urinoir hommes boucher		47361867		C		Clôturé

		51		9/5/17		17		rdc		CRR		Adaptation pour l'installation d'un tuyau pour compresseur		47366336		C		Annotation en Ilias voir DT 18 clôturé

		52		9/11/17		17		rdc		Local Vestiaire H		Fuite importante dans le local		47372754		C		Clôturé

		54		9/12/17		17		rdc		CRR		déplacer le rince œil du local 28B CRR vers le local layout		47375269		P		 Matériel en Commande Mensuelle de Novembre 2017

		55		9/12/17		17		rdc		CRR		remplacement d'une serrure local 28B - CRR - exécuté		47375295		C		Clôturé

		56		9/20/17		17		rdc		WC Hommes		Court-circuit dans l'intérupteur de la lumière (grésille)		47387395		C		relance par mail le 02 octobre 2017 Clôturé

		57		9/20/17		17		rdc		extérieur		Demande pour un nouveau bac pour le ramassage des poubelles		47387417		C		Relance par mail le 23 Nov 2017

		59		10/3/17		17		rdc		vestiaires hommes		Radiateur fuit dans le local vestiaire hommes		47399240		P		geaccepteerd op het contract VEOLIA

		60		10/5/17		17		rdc		16		Radiateur inops		47403902		P		Fait à clôturer

		62		10/10/17		17		rdc		Local 28		Fuite dans la toiture		47409867		C		Herstelling zal hernomen worden op contract 13IS625

		63		10/10/17		17		rdc		Local ofset		Airco à régler via Dalkia, température trop chaude		47410023		P		Fait à clôturer

		64		10/12/17		17		rdc		local 20		Demande de nouvelles armatures avec néon blanc		47414890		P		Matériel en Commande Mensuelle de Novembre 2017

		65		10/18/17		17		rdc		28A (CRR)		4 TL à remplacer		47421379		C		Clôturé

		66		10/19/17		17		rdc		WC Hommes		2 Lunettes de WC à remplacer		47423095		C		Clôturé

		71		11/7/17		17		RDC		BROCHAGE		Soufflerie chauffage sort de l'air froid		47442846		P		A clôturer

		72		11/7/17		17		RDC				Fuite radiateur local 20B		47444146		P		A clôturer

		76		11/20/17		17		rdc		Brochage		Le fusible saute chaque fois qu’on remet le chauffage en fonction		47458958		C		Problème traité par Véolia

		79		23/11/2017		17		rdc		douche femme		Problème d'évacutation de l'eau, elle reste stagnée dans le bac		47463049		P		Bac de douche fendu de part en part --> prévoir le remplacement transmis vers DS2I A clôturer fait 22/03

		80		23/11/2017		17		RDC		Brochage		porte de garage s'ouvre mais ne redescend plus (probablement un fusible)		47464030		C		tester par les électriciens à 10 reprises --> fonctionne correctement si le problème réapparait introduire une nouvelle demande

		81		27/11/2017		17		rdc		Local 18		Fenêtre qui ne se ferme plus		47468242		P		Demande de décision GesMat. 1° Contrat entretien ou invest ?

		82		11/28/17		17		rdc		Local 20		Fuite de radiateur		47469198		P		A clôturer

		83		28/11/2017		17		rdc		Local 30		Problème de Cumulus		47469508		P		A clôturer

		84		05/12/2017		17		rdc		local 20		Fuite de radiateur		47477715		P		A clôturer

		85		05/12/2017		17		rdc		Local 28		court-circuit dans un interrupteur 		47478129		C		Probleem opgelost

		87		14/12/2017		17		rdc				Manque d'eau dans le système de chauffage?		47490876		C		Clôturé

		88		22/12/2017		17		rdc		14		Fuite dans la toiture		47501793		C		R68440 (user = MALBRANT.R) at 17/01/2018 07:36:21 ===== - dONE

		89		04/01/18		17		rdc		Local 30 (brochage)		Plus de chauffage suffisant de la soufflerie		47506846		C		WO geaccepteerd op het contract VEOLIA 16IS005.

														A- En attente
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ANNEXE D : DPCE





BELGIAN DEFENSE







Document relatif à la protection contre les explosions (DPCE) : Magasin du Print House Defense de DG COM

























Chef de Corps DG COM	Vérification complète de l'installation (AR 23/3/2003 Ann II, Art2.8)
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[bookmark: Description_Mag_Cl_III__CC_R&A]

1. Description de l’emplacement de travail 



· La Défense est appuyée par plusieurs services logistiques dont le PHD.[footnoteRef:1] [1:  Print House Defense.] 


Suite aux différentes restrictions budgétaires, le PHD reste l’unique service d’imprimerie de la Défense encore en activité.

· Le PHD est sous la responsabilité du Directeur général de la communication. 

· Au sein de l’imprimerie se situe un magasin rassemblant tous les produits dangereux utilisés pour les différentes impressions  qui a été l’objet d’une analyse en 2014 pour un besoin de bacs de rétention. (MITS : 14-00146744)

1.1    Implantation au sein du quartier

Le magasin de l’imprimerie se situe au cœur du Quartier Reine Elisabeth à Evere, proche du siège de l’OTAN, au bloc 17 (POC’s : Comd PHD - Tf : 17334 ; Adjoint Comd PHD -  Tf : 18694 ; Gestionnaire du magasin - Tf : 17333).





[image: ]

Figure 1: plan du quartier Reine Elisabeth à Evere







1.2     Plan du PHD
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Figure 2 : Configuration et occupation du bloc 17 par le PHD

































2. Description des processus de travail/activités
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3. Inventaire des produits (très) inflammables et évaluation des risques (Identification-Pondération-Evaluation)



Les produits dangereux stockés dans le magasin comportant des propriétés (très) inflammables sont les suivants :



a) Inventaire	



· 20 x 25 litres d’ISOPROPANOL – Point d’éclair à 12.4 C° 

· 11 x 25 litres de POWERWASH – Point d’éclair à 40 C°

· 11 x 25 litres de CLEANWASH – Point d’éclair à 41 C°

· 13 x 5 litres de REVIVER WASH – Point d’éclair à 34°C



b) Evaluation



· TOUS les bidons d’Isopropanol stockés dans le magasin de produits dangereux sont bien fermés (jamais été ouverts) et aucun transvasement  n’est fait dans le magasin : IL N’Y A DONC AUCUNE EMISSION D’ISOPROPANOL POSSIBLE.

· Les autres bidons sont parfois utilisés à l’extérieur du magasin et remis fermés au-dessus des bacs de rétention. Vu le point d’éclair des autres produits et la température possible du local en cas de fortes chaleurs (Max 25-30°C), le risque est très faible voire nul.

· R (ex) = P (atex) *  P (infl) * G

· Etant donné que le risque d’explosion est la combinaison de :

· La probabilité de la présence d’une atmosphère explosive

· La probabilité d’une source d’inflammation présente

· La gravité d’une explosion ;

· Et que la probabilité de la source d’inflammation de l’isopropanol est nulle vu son conditionnement :

· Le risque qu’une atmosphère explosive se créée est pour ainsi dire NULLE.





4. Classification en zones (uniquement si nécessaire)



· Pas nécessaire car pas d’émission de l’Isopropanol : seul produit dont le point d’éclair se trouve en-dessous des 30 degrés (température maximale du local en cas de fortes chaleurs) et dont l’ouverture ne se produit jamais au sein du magasin.



















5. Mesures (organisationelles et techniques)



· Une ventilation  continue (jour et nuit) est présente dans le magasin. Toutefois, il aurait été judicieux de la positionner en bas de la pièce et non en hauteur afin d’optimaliser le flux de la ventilation dans le local en tenant mieux compte de la densité relative des produits dans l’air. 



· Tout le matériel électrique (éclairage, détecteurs et ventilateur) est de type ATEX :



[image: C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\images.png]



· Des bacs de rétention ont également été prévus ainsi qu’une séparation en fonction de l’incompatibilité de certains produits.



· Le mur extérieur du Bloc a une résistance plus faible que les autres murs de sorte à ce qu’en cas d’explosion, les effets soient orientés vers l’extérieur du bloc et non vers les ateliers au sein de l’imprimerie.



· Les personnes ne gérant pas le stock n’ont pas accès à l’espace (dans certains cas exceptionnels, uniquement accompagnés).



· Un panneau d’avertissement a été placé visiblement à l’entrée.



· Il faudra veiller également à ce que la deuxième porte du sas d’entrée soit TOUJOURS fermée.



· L’ensemble du personnel de l’imprimerie a également été suivre une formation de sensibilisation aux produits dangereux (EP 9305 - 1 journée au CC Sp Dept Log).

























6. Conclusions



· [bookmark: 6_Mesures_de_précaution]Malgré que l’analyse de risque ne nécessite pas la mise en place d’un zonage ATEX au sein du magasin (et qu’il n’y a donc aucune obligation quant à la présence de Mat électrique de type ATEX),   



· Et  que ce Mat électrique était à la base déjà installé en version ATEX comme mesures de prévention additionnelles :



· [bookmark: _GoBack]Ces mesures de prévention ne seront pas diminuées  en cas de réparation et/ou remplacement de ce Mat électrique. 



















Samuël CORNU

Commandant d’Aviation

Conseiller en prévention Niv 1 / Ergonome

ACOS WB – Chef SLPPT 08 
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