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24 Sept 2019             LDPBW 08


Huidige situatie beleid drinkwater en legionella.

1. Drinkwater.

a. Het ter beschikking stellen van frisse dranken bij extreme temperaturen.

In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde temperaturen.

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een vochtige globethermometer (WBGT temperatuur). Zo'n thermometer houdt rekening met andere gegevens dan de warmte, zoals bijvoorbeeld de vochtigheidsgraad. 30° op een vochtige globethermometer betekent dat met een gewone thermometer men al gevoelig hoger meet.

Wanneer de temperatuur 29° overschrijdt bij lichte fysieke werkbelasting, 26° bij halfzware fysieke werkbelasting, 22° bij zware fysieke werkbelasting en 18° bij zeer zware fysieke werkbelasting, moet de werkgever de volgende maatregelen nemen:
· de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling beschermen (luiken, overgordijnen, enz.); 
· ervoor zorgen dat er verfrissende dranken worden verstrekt;
· toestellen voor kunstmatige verluchting installeren.
Het spreekt voor zich dat werkgevers niet moeten wachten tot die temperaturen bereikt zijn op een vochtige globethermometer om maatregelen te treffen, zodat hun werknemers hun taken kunnen uitoefen zonder te lijden onder de warmte. Door een RA te maken en aan de hand ervan procedures en te nemen maatregelen uit te schrijven kan men reeds op voorhand de nodige maatregelen treffen.

i. Om de WBGT-temperatuur te bepalen dient men over een WBGT-thermometer te beschikken. Indien men hier niet over beschikt kan men aan de hand van de volgende criteria berekeningstabellen raadplegen of bepaalde Apps gebruiken.

1. Temperatuur gemeten met een droge thermometer
2. De relatieve luchtvochtigheid
3. Windsnelheid*
4. Clo-waarden* (adembaarheid van de kledij)
* = bij bepaalde berekeningstabellen of Apps te gebruiken.


ii. 
iii. Berekeningstabellen

- FOD WASO 
- ACWB-SPS-WRKPR-004, Thermische omgevingsfactoren
   Deze tabellen houden geen rekening met de kledij.

iv. Tools om de WBGT te bepalen

- Heat Stress Index Calculation (Climate Chip)
- DEPARISNET (App zelf via mail aan te vragen)

Deze tools houden geen rekening met de kledij.


b. Drinkwateranalyses KKE
 

[bookmark: _MON_1629888486]Drinkwateranalyses werden tot op heden periodiek (ambtshalve door de Vet Dst) uitgevoerd in de keukens en de bars van het Bn HK Def St KKE en de Club Elisabeth. Alle andere analyses werden op initiatief van de LDPBW of op aanvraag uitgevoerd.

 Via onderstaande link kan u een lijst van de uitgevoerde analyses, waarvan wij op de hoogte zijn, vinden alsook een grafiek, zie Bijl A, waarin u kan zien wat de resultaten waren en waarvan de stalen werden genomen. Van de 99 stalen die genomen zijn van het waternetwerk zijn er 38 conform en drinkbaar, 40 niet conform maar drinkbaar, 14 niet conform maar drinkbaar maar de leidingen dienen elke ochtend gespoeld te worden en 4 stalen niet conform en niet drinkbaar.


	Conform water
	Elk water, als dusdanig of na behandeling, waarvan de analyse een perfecte conformiteit met de door de Diergeneeskundige Dienst gespecifieerde normen vertoont, op basis van de toepasbare burger- of militaire reglementering

	Niet conform water
	Elk water, als dusdanig of na behandeling, waarvan de analyse minstens één niet-conformiteit met de door de Diergeneeskundige Dienst gespecifieerde normen vertoont, op basis van de toepasbare burger- of militaire reglementering. De Diergeneeskundige Dienst bepaalt of deze vastgestelde niet-conformiteit(en) gepaard gaan met een beperking van het watergebruik, en/of indien het water kan gebruikt worden als drink-, sanitair of zwemwater.

	Drinkbaar water
	Water geschikt voor menselijke consumptie.
Onder « menselijke consumptie » verstaat men de rechtstreekse opname, het gebruik bij de bereiding van levensmiddelen (reiniging van groenten en fruit inbegrepen), bij de vaat en bij tand- en mondhygiëne.

	Niet drinkbaar water
	Elk water, als dusdanig of na behandeling, waarvan de menselijke consumptie een onaanvaardbaar sanitair en/of gezondheidsrisico inhoudt.



De verslagen van de analyses worden, indien aan ons overgemaakt, Steeds via DOCCOM en SharePoint ter beschikking gesteld. 
c. Om in de toekomst discussies over het feit of het water al dan niet drinkbaar is, hebben we het advies gegeven om een beleid op te starten dat garandeert dat er binnen het kwartier vaste drinkwaterpunten zijn en dat dit water drinkbaar is. Om dit te kunnen garanderen zal er ieder jaar van alle opgenomen drinkwaterpunten een waterstaal genomen worden en voor analyse overgemaakt worden aan het labo van de Ter Vet Dst In het militair hospitaal Koningin Astrid te Neder over Heembeek. Ook zal er een dienst aangeduid moeten worden die hiervan de opvolging zal verzekeren. Deze drinkwaterpunten zullen, indien de analyses gunstig zijn, voorzien worden van een pictogram “Drinkbaar water”. Het beleid waarbij de eenheid zelf verantwoordelijk is werkt niet en geeft geen voldoende borging. 
        [image: ]     
Het water komt conform en geschikt als drinkwater het kwartier binnen.
Er zijn echter een paar factoren die ervoor kunnen zorgen dat het water aan een waterpunt niet meer conform maar drinkbaar is of dat het niet conform en niet drinkbaar meer is. 
Dit kan door verschillende factoren komen, zoals;
- vuile en verkalkte filters
- doodlopende waterleidingen
- waterpunten waar te weinig gebruik van wordt gemaakt (stilstaand water)
- te hoge temperatuur van het water
- werken aan waterleidingen
- …………………..
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Momenteel is het zo dat er binnen het kwartier Koningin Elisabeth geen beleid of dienst is die ervoor zorgt dat we steeds beschikken over vaste drinkwaterpunten die 100% garanderen dat het water drinkbaar of van goede kwaliteit is. Ook beschikken we niet over een beheersplan zoals voorzien in onderstaande richtlijn. 

d. 
e. Regelgeving/Richtlijnen.

ACOT-SPS-DOCMED-MEGQ-003, beheer van drinkwaterkwaliteit.

Verantwoordelijkheden:

i. 2Ech Infra

Het 2Ech Infra verzekert de opvolging van het goed technisch beheer van de infrastructuren die toevertrouwd werden aan firma’s voor Uitbating en Technisch Onderhoud (UTO).  Ze zorgen voor de opvolging bij het opstellen van de lokale beheersplannen die toevertrouwd worden aan de firma’s voor UTO, controleren de uitvoering van de jaarlijkse staalnames, en bestellen, in samenspraak met 1Ech Infra, bij de Leidend Ambtenaar (LA) de nodige correctieve acties in geval van niet-conformiteit.
Ze kunnen ook technische aanpassingen aan de installaties voor productie en distributie van water, voorstellen aan de MatBeh, en dit in geval van herhaaldelijke besmettingen. 
Zij zijn bestemmeling van de wateranalyseverslagen en van de desinfectie-attesten die verstuurd worden door de UTO firma’s, en verdelen deze nadien naar de betrokken 1Ech en LDPBW.
 
ii. 1Ech Infra

Het 1Ech Infra heeft een gedetailleerde kennis van de configuratie en de technische toestand van de gebouwen in de Kw waar het verantwoordelijk voor is. In die hoedanigheid stellen ze een inventaris op van risico-installaties, eventueel in samenwerking met Vet Dst, LDPBW en betrokken 2Ech. 
Het periodiek ontkalken (in functie van gebruik) van de kranen van de Kw, is eveneens een taak van het 1Ech.
Op hun niveau wordt ook een exemplaar bewaard van de verslagen van wateranalyse in hun Kw.

iii. De kwartiercommandant

De KwComd beheren de hun toevertrouwde infrastructuur als goede huisvaders en volgen de uitvoering van de lokale beheersplannen voor waterkwaliteit (o.a. analyse-aanvragen, enz.) van hun Kw op. 
 In geval van niet-conformiteit, zorgen zij ervoor dat de preventieve en correctieve maatregelen die eventueel vereist zijn, toegepast worden. Indien nodig roepen ze hierbij de technische of wetenschappelijke hulp in van de Vet Dst. 
Indien er zich een belangrijk sanitair probleem voordoet, zorgen zij ervoor dat zowel de voorzitter van het Basis Overleg Comité (BOC), de arbeidsgeneesheer als het betrokken personeel, op de hoogte gesteld worden

iv. LDPBW

De LDPBW (Lokale Diensten Preventie en Bescherming op het Werk) steunen de KwComd. Ze bevestigen de inventaris van de risico-installaties en volgen de opstelling van de plannen voor het beheer van de waterkwaliteit op, in samenwerking met het 1ste Ech van het betrokken Kw en het 2de Ech Infra. Net zoals de KwComd zijn ze bestemmeling van de resultaten van de wateranalyses en verzorgen de opvolging van de toepassing van preventieve en correctieve maatregelen die gelinkt zijn aan de waterkwaliteit binnen de Kw waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Desgevallend communiceren zij over deze maatregelen binnen het BOC. 

v. De Firma’s voor uitbating en technisch onderhoud.

De uitbating en het technisch onderhoud van de Defensie-infrastructuur wordt vaak toevertrouwd aan gespecialiseerde firma’s, door middel van meerjarige open contracten. In dit kader hebben de UTO firma’s een gedetailleerde kennis vergaard van de infrastructuur en meer bepaald van de technische installaties ervan, zoals het waterdistributienetwerk. 
Op basis van de technische expertise en van de verworven kennis over de Defensie-installaties die ze beheren, kan hen de opstelling van de lokale beheersplannen van de risico-installaties die ze beheren, toevertrouwd worden. Eens deze plannen goedgekeurd en van toepassing zijn, zijn de UTO firma’s tevens verantwoordelijk voor de toepassing ervan, overeenkomstig de technische clausules die contractueel vastgelegd werden.
De UTO firma’s kunnen eventueel ook instaan voor de voorziene jaarlijkse staalnames en zullen in dat geval via de LA de verslagen van de uitgevoerde analyses overhandigen aan 2Ech. Ze zullen desgevallend ook de nodige correctieve maatregelen in werking stellen, overeenkomstig de contractuele bepalingen, en in overeenstemming met het lokaal beheersplan voor waterkwaliteit, en dit onder de controle van het betrokken 2de Ech. 
 
vi. De voorzitters van de BOC

De Voorzitters leggen de inventaris van de risico-installaties en de hieraan verbonden lokale beheersplannen voor aan het BOC, alsook elke wijziging achteraf. 
De wateranalyseresultaten en de eventueel hieraan verbonden preventieve en correctieve maatregelen zullen overeenkomstig deze documenten via het driemaandelijks verslag LDPBW voorgesteld worden en bediscussieerd worden tijdens het BOC 

vii. De Diergeneeskundige Dienst (Vet Dst)
De Diergeneeskundige Dienst levert wetenschappelijke steun voor elke vraag met betrekking tot de kwaliteit van drinkwater, sanitair water, zwembadwater of zwemwater (levering, behandeling, verdeling, bewaring, staalnameplan,… enz.). De Diergeneeskundige Dienst blijft op de hoogte van de wetenschappelijke, wettelijke en normatieve evoluties in deze materie. Ze staat in voor de uitvoering of coördinatie van de noodzakelijke fysische, microbiologische of chemische analyses, om op die manier vast te kunnen stellen of water conform of niet is, drinkbaar of niet. Ze organiseert van ambtswege de staalnames in de Horeca installaties en in de medische installaties.

Het al dan niet bestaan van een contractuele verbintenis tussen Defensie enerzijds en een burgerfirma voor waterkwaliteitsbeheer binnen de militaire kwartieren anderzijds, sluit geenszins controles of analyses uit vanuit de Diergeneeskundige Dienst, indien ze deze nodig acht.

viii. 
ix. Waterbeheersplan en de elementen waarmee rekening dient gehouden te worden op nationaal grondgebied.

Er moet een waterbeheersplan opgesteld worden voor al het water dat ter beschikking gesteld wordt van personeel van Defensie.
Dit waterbeheersplan omvat een risicoanalyse, waarbij alle preventie-, bewakings- en correctiemaatregelen bepaald en geïmplementeerd worden, zodat de microbiologische, chemische en fysische eigenschappen van het water conform zijn aan de geldende wetgeving en reglementering, in functie van het beoogde gebruik van het geleverde water (menselijke consumptie, sanitair, zwemwater,)
De verantwoordelijke van dit beheersplan kan zijn:
- Personeel van Defensie (Zie ook punt 3.a(1), 3.a(3), 3.a(4) en 3.c)
- Militair personeel (bevriende natie) (Zie ook punt 3.b(4))
- Een openbare instelling
- Een privébedrijf
Deze verschillende actoren kunnen alleen handelen, of de verantwoordelijkheden inzake waterkwaliteit onderling verdelen langsheen de distributieketen van water, en dit zowel op nationaal grondgebied als in het buitenland.
f. Advies LDPBW 08.

Een beheersplan opstellen betreffende het drinkwaterbeleid waarin volgende punten beschreven worden:
 
i. Wie doet wat en is verantwoordelijk voor wat (een dienst hiervoor aanduiden). 
ii. Lijst opmaken van de verschillende drinkwaterpunten in het KKE.
iii. Periodiek (aanvang van een nieuw jaar) analyses laten uitvoeren
iv. Beheer van de analyses
v. Periodiek onderhoud van de drinkwaterpunten zoals Ctl en onderhoud van de kranen
vi. De contacten met het BOC, arbeidsgeneesheer en LDPBW.
Misschien is het nuttig om eens na te gaan of het niet mogelijk is om drinkfonteinen te installeren of dit te voorzien in het nieuwe KKE. Opgepast, drinkfonteinen zijn onderhevig aan een onderhouds- en beheersplan
[image: De bronafbeelding bekijken]  [image: De bronafbeelding bekijken]

2. 
3. Legionella.

a. Regelgeving & Richtlijnen

- DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001, De preventie tegen legionellose binnen de territoriale
  infrastructuur van Defensie.

- Koninklijk besluit van 04 augustus 1996 aangaande de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan biologische agens op de werkvloer

- Besluit van de Vlaamse Regering van 09 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen – het Legionellabesluit.
  Dit besluit wordt als Ref gebruikt voor Defensie (zie contract 16IS005, Bijl E - 2. Legionellapreventie)

- KDT DC 3.4.1.3 – « Legionellapreventie in douche-installaties »

- DGMR-SPS-DSINFR-IXXX-003, Infrastructuur - Territoriale steun, organisatie en werking.
- Taken onderhoudsploegen 1Ech

b. 
Periodieke controles legionella.

Binnen het kwartier worden periodiek staalnamen genomen en geanalyseerd op aanwezigheid van de  legionellabacterie. Dit gebeurt via het open contract 16IS005 en op aanvraag. De analyses via het open contract lopen via de technische onderhoudsdienst VEOLIA en een extern labo, de analyses op aanvraag kunnen zowel via het open contract als door de Diergeneeskundige dienst van Defensie uitgevoerd worden. Tussen 2009 en 2016 werden de waterstalen door de LDPBW08 genomen en voor analyse binnen gebracht bij de Diergeneeskundige dienst. Sinds 2016 werden de analyseverslagen van VEOLIA aan onze dienst overgemaakt. Het is echter zo dat niet van iedere aerosol producerende installatie (douches, vernevellaars, …..) analyses uitgevoerd worden.
Nochtans dient het water van iedere  aerosol producerende installatie minstens éénmaal per jaar gecontroleerd te worden. Gelieve hieronder een samenvatting van de legionella analyses te willen vinden.
In Bijl B kan u de grafieken terugvinden. 


In principe dienen deze controles uitgevoerd te worden via het contract UTO (16IS005).
Dit is contractueel éénmaal per jaar en enkel voor de installaties die hernomen en geaccepteerd  zijn door de MatBeh op de inventarislijst.
Als het niet mogelijk is, door bijvoorbeeld dat bepaalde installaties niet zijn hernomen op de lijst van het kwartier, kunnen deze analyses uitgevoerd worden door de diergeneeskundige dienst van het militair hospitaal te Neder over Heembeek.
De resultaten van de analyses worden steeds via DOCCOM en SharePoint ter beschikking gesteld.

c. 
d. Beheersplannen.

De regelgeving voorziet dat er van iedere aerosol producerende installatie een beheersplan wordt opgesteld en uitgebaat. Momenteel beschikt onze dienst enkel over volgende beheersplannen:

- Douches blok 11 (dit plan komt niet meer overeen met de huidige situatie daar er een nieuwe
  verwarmingsketel werd geplaatst en dat deze zich nu op het verdiep van de douches bevindt en niet meer
  op het gelijkvloers aan de andere kant van het gebouw.
- Douches blok 11bis, Creche op gelijkvloers en logement op 1ste verdiep.
- Douches en bevochtiger PHD, (dit zijn twee verschillende installaties?)
- Koeltoren blok 4C
- Douches blok 7, Logement
- Douches blok 7bis, Logement
- Douches blok 8, sportzaal

Volgens de StaVaZa Beheersplannen 2015 ontbreekt ons het beheersplan van blok 10.
Als we zien naar het totale aantal installaties ontbreken er nog veel. Er werd door TSS Infra een offerte aangevraagd om nieuwe beheersplannen (voor alle installaties) op te stellen


e. Besmettingen met de legionellabacterie.

De oorzaken van de besmettingen zijn meestal te wijten aan het niet naleven van de beheersmaatregelen. Deze zijn beschreven in militaire richtlijnen, de technische richtlijn KDT DC 3.4.1.3. en de bestaande beheersplannen Zie punt a, Richtlijnen. Ook het langdurig niet gebruiken van een installatie kan ervoor zorgen dat er een besmetting kan zijn. Een van de meeste vaststellingen is echter dat het preventieve onderhoud van installaties, zoals het periodiek reinigen (ontkalken) van douchekoppen niet wordt uitgevoerd. Het niet behalen van de minimumtemperatuur kan ook voor een besmetting zorgen.

De belangrijkste groeifactor is de temperatuur. Zolang deze onder de 20°C blijft is er geen vermenigvuldiging van de bacterie. Groeibevorderend is een temperatuur van 20°C tot 50°C, met een maximale groei van 35°C à 40°C. Het afsterven van de bacterie treedt op boven de 50°C en verloopt des te sneller naarmate de temperatuur hoger is. Om zeker te zijn dat er geen ontwikkeling meer is moet de temperatuur aan het verste punt minstens 55°C bedragen.

Voor hun groei hebben micro-organismen voedingstoffen nodig, deze vindt men terug in de biofilm die zich onvermijdelijk vormt op de wanden van de leidingen en hun onderdelen. Bevorderlijk voor de vorming zijn onder andere lage stromingssnelheden, de aanwezigheid van organische verontreinigingen in het water.

Andere bevorderende omstandigheden zijn stagnerend water zoals dode vertakkingen of leidingen met weinig gebruikte aftappunten en zoals afzettingen en sediment gevormd door door het water meegevoerde deeltjes of overmatige kalkafzetting.


Correctieve maatregelen in geval van een besmetting. 
 
i. Alarmdrempels.

Men bereikt het niveau van waakzaamheid indien men tijdens de jaarlijkse staalname vaststelt dat de gemeten besmettingsdrempel 1000 kolonie vormende eenheden per liter (KVE/l) bereikt of overstijgt. In dit geval dienen de installaties te worden ontsmet. Bij installaties met hoog risico dient men naast de decontaminatie van de installatie ook het personeel in contact met de installatie persoonlijk op de hoogte te brengen van de besmetting. Indien nodig kan men beslissen een medische opvolging van het betrokken personeel te organiseren.
Men bereikt het niveau van verhoogde waakzaamheid, indien de besmettingsdrempel 10000 kolonie vormende eenheden per/l (KVE/l) bereikt of overstijgt. Naast de ontsmetting en de medische opvolging (in het kader van installaties met hoog risico), zullen de besmette installaties tijdelijk gesloten worden.

ii. Maatregelen 

Elke veertien (14) dagen zal er zeker een staalname gebeuren bij de geïdentificeerde risicopunten vanaf een week na de ontsmetting. Na drie (03) negatieve testresultaten zal de frequentie trimestrieel worden. Na vier (04) negatieve trimestriële controles vervalt men in het normale preventieve schema van één controle per jaar.

Bovendien kan er overgegaan worden tot structurele maatregelen zoals de technische aanpassing van de SWW- installatie en het distributienet, zeker in geval van wederkerende besmettingen. In dit geval zullen de technische voorschriften van de KDT DC 3.4.1.3 en de resultaten van de studie aangaande « Best Beschikbare Technieken (BBT) - studie Legionella-beheersing in nieuwe sanitaire systemen » dienen als referte voor de geplande aanpassingen.
 
f. Probleemstelling legionella binnen het KKE.

i. Beheer installaties.

1. Momenteel heb ik geen duidelijk beeld van alle aerosol producerende installaties, maar weet ik wel dat niet alle installaties (douches) bij mij gekend zijn.

2. Er bestaat, bij mijn weten,  geen correcte lijst van alle aerosol producerende installaties.

3. Er is geen dienst die zich bezig houdt  met het volledige beheer van de installaties, de opvolging van de controles, het periodiek onderhoud, het bijhouden van de verslagen en de beheersplannen, enz..

4. Het periodiek onderhoud wordt niet automatisch uitgevoerd (bijv. periodiek ontkalken en reinigen van de douchekoppen). Zie DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001. 

5. Is er wel voldoende personeel op het 1ste en 2de Ech Infra om alle voorziene opdrachten uit te voeren. Volgens de personen die ik gesproken heb zou dit onmogelijk zijn daar deze echelons niet alleen met dit aspect bezig zijn.


g. Verantwoordelijkheden (zie DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001)

i. De Infra plateau’s (2Ech Infra)

Het 2° Ech Infra verzekert de correcte opvolging van het technische beheer van de infrastructuur dat aan de firma’s voor Uitbating en Technisch Onderhoud (UTO) werd toevertrouwd.

Het volgt de aan de UTO firma’s toevertrouwde redactie van de lokale beheersplannen op, het controleert de correcte uitvoering van de jaarlijkse staalname en staat in voor de bestelling van adequate correctieve acties in geval van besmetting via de Leidend Ambtenaar (LA) en dit in nauwe samenspraak met het 1° Ech Infra.

Het kan tevens voorstellen aan de MatBeh doen voor de technische aanpassing van de SWW productie en distributie installatie in het geval van wederkerende besmettingen.

Het is bestemmeling van de decontaminatie attesten en van de wateranalyserapporten die door de UTO firma’s worden toegestuurd. Het is tevens verantwoordelijk voor de communicatie en de verdeling van deze resultaten naar het betrokken 1° Ech Infra en LDPBW. 
 
ii. De KwComd

De Kw Comd zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de huidige richtlijn op lokaal niveau. Zij beheren hun infrastructuur als een goede huisvader zodat de verspreiding van de legionellabacterie maximaal wordt vermeden.

Ze streven dit na door de inventaris van de geïdentificeerde risico installaties in hun kwartier te laten opstellen en de uitvoering van de lokale beheersplannen op te volgen, conform de inhoud van deze richtlijn.

Zij zorgen er ook voor een efficiënt gebruik van de sanitaire installaties binnen hun Kw en rationaliseren de aantallen wanneer een frequent gebruik ervan niet gegarandeerd kan worden.

In geval van besmetting zal hij ervoor zorgen dat de voorzitter van de Basis Overleg Comité (BOC) , de arbeidsgeneesheer en het door deze besmetting betrokken personeel ervan verwittigd worden. 
 
iii. De LDPBW

 De LDPBW’s werken in directe steun van hun Kw Comd. In deze hoedanigheid viseren ze de inventaris van de risico installaties en volgen de redactie van de betrokken lokale beheersplannen op in samenwerking met het 1° Ech van het betrokken kwartier en het bevoegde 2° Ech Infra.


Met de andere betrokken actoren vergewissen ze zich ervan dat de preventieve maatregelen en, in het ergste geval, de noodzakelijke correctieve maatregelen goed uitgevoerd zijn.

Ze catalogeren een exemplaar van de wateranalyse- en de decontaminatierapporten van hun kwartier en stellen deze op trimestriële basis voor op het Basis Overleg Comité (BOC).
 
iv. 1Ech Infra

Het 1° Ech Infra beschikt over een gedetailleerde kennis aangaande de configuratie en de technische gezondheid van de gebouwen in het kwartier waarvoor ze verantwoordelijk zijn. In deze hoedanigheid stellen zij de inventaris op van de risico installaties in eventuele samenspraak met het betrokken LDPBW en 2°Ech.

Het 1° Ech is tevens verantwoordelijk voor de periodieke (in functie van het gebruik met een minimum van éénmaal per jaar) ontkalking van de douchekoppen van de sanitaire installaties van hun kwartier.

Zij houden op hun niveau bij een exemplaar van de wateranalyserapporten en de decontaminatiecerificaten van de installaties van hun kwartier. 
 
v. De uitbating en technisch onderhoud (UTO) firma’s

De uitbating en het technisch onderhoud van de infrastructuur van Defensie is toevertrouwd aan gespecialiseerde firma’s door middel van meerjarige open overeenkomsten. In dit kader hebben de zogenaamde UTO firma’s een gedetailleerde kennis opgebouwd van de infrastructuur en hun technische installaties waar de SWW productie en distributie deel van uitmaken.

Men vertrouwt in deze context de dienstverleners, op basis van hun expertise en hun technische kennis van de installaties van Defensie waarvoor ze verantwoordelijk zijn, de redactie van de lokale beheersplannen van de risico installaties in hun beheer toe. Eens deze plannen goedgekeurd en van kracht zijn de UTO firma’s onder meer verantwoordelijk voor hun uitvoering in overeenstemming met de geldende technische clausules van het contract.

In het kader van deze uitvoering zijn de firma’s dus verantwoordelijk voor de minimumtemperatuur van 60°C van het SWW te garanderen en indien de configuratie van de installatie dit niet toelaat, voor de automatische periodieke herverwarming van het systeem.

De UTO firma’s zijn ook verantwoordelijk voor het jaarlijks ontkalken van de SWW reservoirs conform de contractuele voorschriften.

De UTO firma’s voeren de jaarlijks voorgeschreven staalnames uit en leveren het 2° Ech, via de LA, de wateranalyserapporten. In het voorkomend geval zullen ze de noodzakelijke correctieve maatregelen treffen,conform de voorschriften van het contract, in overeenstemming met het lokale beheersplan, in de geest van de geldende richtlijn en onder controle van het betrokken 2Ech.

vi. 
vii. De bevoegde arbeidsgeneesheer.

De arbeidsgeneesheer vervult de rol van technisch raadgever in geval van detectie en in deze hoedanigheid neemt hij deel tot het BOC.

Indien de besmettingsdrempel bereikt is , informeert hij de voorzitter van het BOC over de maatregelen te treffen op medisch vlak, identificeert hij indien nodig de risico personen en verzekert hij het medisch toezicht ervan conform de door hem in plaats gestelde maatregelen. 
 
viii.  De voorzitters van het basis overlegcomité (BOC).

De voorzitters leggen de inventaris van de risico houdende installaties, de bijhorende lokale beheersplannen en al de mogelijke aanpassingen voor aan de BOC’s. Conform deze documenten worden de resultaten van de bacteriologische analyses en de eventuele correctieve maatregelen tevens voorgesteld via het trimestrieel rapport van het LDPBW en tijdens het BOC besproken. 
 
 
h. Advies LDPBW 08

i. Een interne procedure voor het kw uitschrijven (beheersplan kwartier) 

ii. Een dienst aanduiden die de opvolging (en uitvoering) verzekert van de:

1. De inventarislijst aerosol producerende installaties
2. Beheersplannen
3. Periodieke controles
4. Periodiek onderhoud
5. Geïnfecteerde installaties

iii. Opmaken van de inventarislijst aerosol producerende installaties
 
iv. De, minimum, jaarlijkse onderhoudsactiviteiten starten (voor alle installaties)

v. De verslagen aan het driemaandelijks verslag van het Bn HK Def St KKE aanhechten en overmaken aan de LDPBW 08.

4. Algemeen besluit. 

[bookmark: _GoBack]Door de complexiteit van dit kwartier (aantal eenheden, de verschillende actoren en verantwoordelijken, enz..) denk ik dat het in dit kwartier noodzakelijk is om een goed beleid (is een beleid dat werkt) op te starten. Zie ook de adviezen hierboven beschreven.  Men zal hier rekening moeten houden met de acties die ondernomen dienen te worden en het personeel dat hiervoor beschikbaar is.





  	Bijl: A

In totaal zijn er 119 analyses uitgevoerd.
 Totaal 119 analyses uitgevoerd

 	Bijl B

Herkeuringen zijn hierin inbegrepen.
132 analyses werden door de Diergeneeskundige Dienst uitgevoerd en 64 door UTO
≥ 10.000 cfu/l                                                                             ≤ 10.000 cfu/l

 	Bijl: B
≥ 10.000 cfu/l           ≤ 10.000 cfu/l

Herkeuringen zijn hierin inbegrepen.
132 analyses werden door de Diergeneeskundige Dienst uitgevoerd en 64 door UTO.
Drinkwateranalyses Kwartier Koningin Elisabeth 
(2012 - 2019). 

Tot Aantal	
Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.	Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.	Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater na vijf minuten koken.	Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.	Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.	Een nieuwe controle na aanpassingen aan het netwerk zijn noodzakelijk.	45	48	0	18	8	0	Leidingwater	
45	48	0	18	5	0	Schip	0	0	0	0	0	0	Flessenwater	0	0	0	0	0	0	reservoir
jerrycan	
0	0	0	0	3	0	Pomp-station	0	0	0	0	0	0	Waterzuivering-
systeem	0	0	0	0	0	0	Put	0	0	0	0	0	0	Bron	0	0	0	0	0	0	Andere	0	0	0	0	0	0	



Totaal aantal analyse 2010 - 2019 





Hoog	Laag	Afwezig	18	79	99	

Resultaten analyses per jaar

Hoog	
7	3	0	5	0	1	0	1	0	1	Laag	
8	6	7	11	0	2	15	4	13	13	Afwezig	
19	13	12	26	0	15	0	14	0	0	
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Overzicht wateranalyses drinkwater.xlsx
lijst analyses

				Lijst uitgevoerde wateranalyses

		Nr		Eenheid		Blok		Verdiep		Lokaal		Beschrijving plaats/gebruik		reden controle		Type water		Datum staalname		Opmerking		Datum uitslag		Nr PV		Resultaat		Jaar

		1		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		Lavabo voor koud		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/5/12				11/13/12		12/3411		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2012

		2		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		Lavabo voor warm		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/5/12				11/13/12		12/3412		Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.		2012

		3		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		koffiemachine		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/5/12				11/13/12		12/3412		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2012

		4		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		Lavabo voor na spoelen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/5/12				11/13/12		12/3413		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2012

		5		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		lavabo vooraan		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/5/12				11/13/12		12/3413		Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.		2012

		6		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		lavabo voor warm na spoelen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/5/12				11/13/12		12/3414		Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.		2012

		7		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		Lavabo voor, met filter,
na spoelen		Hercontrole		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3560		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2012

		8		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		Vavabo voor, zonder filter,
na spoelen		Hercontrole		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3561		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2012

		9		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		Waterdispenser 06090111		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3562		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2012

		10		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		Waterdispenser 10070339		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3563		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2012

		11		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		Kraan toog		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3564		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2012

		12		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		Lavabo handen wassen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3565		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2012

		13		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		spoelbak groenten		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3566		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2012

		14		CND-Club Elisabeth		4a		0		keuken		spoelbak groenten 95F1037		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3567		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2012

		15		CND-Club Elisabeth		4a		0		keuken		Lavabo handen wassen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3568		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2012

		16		CND-Club Elisabeth		4a		0		keuken		waterdispenser (Blue water)		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3569		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2012

		17		Bn HK Def St KKE		9		1		Vestiaire		Lavabo		Andere		Netwerk-drinkfontein op netwerk		11/19/12				11/29/12		12/3570		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2012

		18		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		Lavabo voor		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2844		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2013

		19		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		Lavabo achter		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2845		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2013

		20		Bn HK Def St KKE		13		0		Keuken		Ketel 02 E 1007		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2846		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2013

		21		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		Lavabo handen wassen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2847		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2013

		22		Bn HK Def St KKE		13		0		Refter		Kraan		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2848		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2013

		23		Bn HK Def St KKE		13		0		Refter		Waterdispenser 6090111		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2849		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2013

		24		Bn HK Def St KKE		13		0		Refter		Waterdispenser 10070339		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2850		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2013

		25		CND-Club Elisabeth		4a		0		keuken		spoelbak groenten C95/1113		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2851		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2013

		26		CND-Club Elisabeth		4a		0		keuken		Lavabo handen wassen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2852		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2013

		27		CND-Club Elisabeth		4a		0		Keuken		Afwas		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2853		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2013

		28		Bn HK Def St KKE		9		1		1.13A				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2854		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2013

		29		Bn HK Def St KKE		9		1		Tandarts		Lavabo		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2855		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2013

		30		Bn HK Def St KKE		9		1		Tandarts		Tandartsstoel		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/16/13				9/23/13		13/2856		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2013

		31		Bn HK Def St KKE		18						Mobiele handwasinstallatie
(ToiToi Dixi)		Biofilm		reservoir-jerrycan		6/16/14		Installatie in smerige toestand		6/23/14		14/1958		Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.		2014

		32		Bn HK Def St KKE		18		1		Breaklokaal		Drinkwaterreservoir		Geur en smaak		reservoir-jerrycan		6/16/14		Wordt niet dagelijks gereinigd		6/23/14		14/1959		Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.		2014

		33		Bn HK Def St KKE		18		0		Tech lokaal				kleur, geur en smaak		Netwerk-drinkfontein op netwerk		6/23/14		Werden werken aan de leiding uitgevoerd.		6/26/14		14/2061		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2014

		34		Bn HK Def St KKE		20		0		S2		Toilet (man) grote lavabo		Wordt gebruikt als drinkwater.		Netwerk-drinkfontein op netwerk		6/23/14		Afnamepunt ipv techLokaal		6/26/14		14/2062		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2014

		35		Bn HK Def St KKE		20		0		S2		Toilet (man) kleine lavabo		Wordt gebruikt als drinkwater.		Netwerk-drinkfontein op netwerk		6/23/14		Afnamepunt ipv techLokaal		6/26/14		14/2063		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2014

		36		Bn HK Def St KKE		18						Mobiele handwasinstallatie
(ToiToi Dixi)		Biofilm		reservoir-jerrycan		6/23/14		Installatie in smerige toestand		6/26/14		14/2064		Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.		2014

		37		Bn HK Def St KKE		7bis		0		6		Lavabo logement		Geur en smaak		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/14		Klacht bezetter logement		7/22/14		14/2289		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2014

		38		Bn HK Def St KKE		11bis		0		keuken		lavabo keuken creche		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/14				7/22/14		14/2290		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2014

		39		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		lavabo achter		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/14				7/22/14		14/2291		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2014

		40		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		lavabo voor		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/14				7/22/14		14/2292		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2014

		41		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		Kraan toog voor		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		2/23/15		Filter kraan ontkalken of vervangen		3/2/15		15/895		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2015

		42		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		Kraan achter		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		2/23/15		Filter kraan ontkalken of vervangen		3/2/15		15/896		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2015

		43		Bn HK Def St KKE		13		0		Keuken		Kraan refter met filter		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		2/23/15		lage hardheid water, dient beter afgesteld te worden		3/2/15		15/897		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2015

		44		Bn HK Def St KKE		13		0		Keuken		refter kraan zonder filter		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		2/23/15		lage hardheid water, dient beter afgesteld te worden		3/2/15		15/898		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2015

		45		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		kraan handen wassen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		2/23/15		lage hardheid water, dient beter afgesteld te worden		3/2/15		15/899		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2015

		46		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		ketel Nr 52014		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		2/23/15		lage hardheid water, dient beter afgesteld te worden		3/2/15		15/900		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2015

		47		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		lavabo groenten wassen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		2/23/15				3/2/15		15/901		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2015

		48		CND-Club Elisabeth		4A		0		Keuken		afwaslokaal refter		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/3/15				8/6/15		12/2375		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2015

		49		Bn HK Def St KKE		21		0		21.04		Mevr. Mannens		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/3/15				8/6/15		15/2367		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2015

		50		Bn HK Def St KKE		21		0		21,011		Kab Dr. MAZIBAS		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/3/15				8/6/15		15/2368		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2015

		51		Bn HK Def St KKE		21		0		21.09		Kab Dr. Goedert		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/3/15				8/6/15		15/2369		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2015

		52		Bn HK Def St KKE		21		0		21.10A		Keuken TSS Infra		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/3/15				8/6/15		15/2370		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2015

		53		Bn HK Def St KKE		21		0		21.09A		Bar TSS Infra		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/3/15				8/6/15		15/2371		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2015

		54		CDSCA		11Bis		0		Keuken		Keuken creche		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/3/15				8/6/15		15/2372		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2015

		55		CND-Club Elisabeth		4A		0		keuken		ketel groot		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/3/15				8/6/15		15/2373		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2015

		56		CND-Club Elisabeth		4A		0		Keuken		lavabo handen wassen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/3/15				8/6/15		15/2374		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2015

		57		Bn HK Def St KKE		veldkeuken		0		koude keuken		kraan		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		12/17/15		Filter kraan ontkalken of vervangen		12/22/15		15/3770		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2015

		58		Bn HK Def St KKE		veldkeuken		0		warme keuken		kraan		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		12/17/15		Filter kraan ontkalken of vervangen		12/22/15		15/3771		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2015

		59		Bn HK Def St KKE		Veldkeuken		0		Warme keuken		kraan		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		1/12/16				1/18/16		16/091		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2016

		60		Bn HK Def St KKE		Veldkeuken		0		koude keuken		kraan		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		1/12/16				1/18/16		16/092		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2016

		61		Sectie Visa & Reizen		4A		0		WC mannen		kraan		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/25/16				8/2/16				Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2016

		62		Sectie Visa & Reizen		4A		0		WC vrouwen		kraan		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/25/16				8/2/16				Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2016

		63		Bn HK Def St KKE		13		0		Refter		Koffieautomaat		Geur		Netwerk-drinkfontein op netwerk		2/21/17		Abnormale geur water		2/28/17		17/0273		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		64		Bn HK Def St KKE		13		0		Refter		aansluiting koffieautomaat		Geur		Netwerk-drinkfontein op netwerk		2/21/17				2/28/17		17/0274		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		65		Bn HK Def St KKE		13		0		Afwaslokaal		afwaslokaal refter		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/6/17				3/9/17		17/0381		Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.		2017

		66		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		lavabo keuken		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/6/17		lage hardheid water, dient beter afgesteld te worden		3/9/17		17/0382		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		67		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		spoelbak warme keuken naast dry store 48 Hr		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/6/17				3/9/17		17/0383		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2017

		68		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		handwas naast dry store		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/6/17				3/9/17		17/0384		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2017

		69		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		afwas keuken		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/6/17				3/9/17		17/0385		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		70		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		spoelbak naast friteuse		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/6/17		lage hardheid water, dient beter afgesteld te worden		3/9/17		17/0386		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		71		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		kookeiland warme keuken		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/6/17		lage hardheid water, dient beter afgesteld te worden		3/9/17		17/0387		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		72		Bn HK Def St KKE		13		0		Bar Rolin		afwas		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/6/17		Filter kraan ontkalken of vervangen		3/9/17		17/0388		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2017

		73		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		WC mannen personeel		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/6/17				3/9/17		17/0389		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2017

		74		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		WC personeel vrouwen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/6/17				3/9/17		17/0390		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2017

		75		CND-Club Elisabeth		4A		0		Keuken		Handwas naast ingang		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/27/17				4/3/17		17/0493		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2017

		76		CND-Club Elisabeth		4A		0		keuken		afwas		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/27/17		lage hardheid water, dient beter afgesteld te worden		4/3/17		17/0494		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		77		CND-Club Elisabeth		4A		0		keuken		douche warme keuken		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/27/17		lage hardheid water, dient beter afgesteld te worden		4/3/17		17/0495		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		78		CND-Club Elisabeth		4A		0		bar eetzaal		bar eetzaal		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/27/17		Filter kraan ontkalken of vervangen		4/3/17		17/0496		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2017

		79		DG BudFin		4D		2		Bar		bar DG BudFin		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		3/27/17				4/3/17		17/0497		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2017

		80		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		afwas refter met filter		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/7/17				8/16/17		17/1066		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2017

		81		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		afwas refter zonder filter		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/7/17				8/16/17		17/1067		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		82		Bn HK Def St KKE		13		0		keuken		afwas refter sproeier		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/7/17				8/16/17		17/1068		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		83		DGMR Mgt		1		1		C116		Kleine keuken		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/7/17				8/16/17		17/1069		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2017

		84		Bn HK Def St KKE		21		0		21.09		Kab Dr. Goedert		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/7/17				8/16/17		17/1070		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		85		Bn HK Def St KKE		21		0		21,011		Kab Dr. MAZIBAS		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/7/17				8/16/17		17/1071		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		86		Bn HK Def St KKE		21		0		21.04		Mevr. Mannens		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/7/17				8/16/17		17/1072		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2017

		87		Bn HK Def St KKE		container				Bar Rolin		Kraan		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/21/18		Er zijn enkele pseudomonas aanwezig. Deze bacterieën duiden aanwezigheid biofilm aan. Spoele en desinfectie zijn aangewezen		8/27/18				Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2018

				ACOS IS		15		0		QM		QM		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1438		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				ACOS IS		26		0		breaklokaal		breaklokaal		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1439		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				ACOS IS		14B		0		E2.011				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1440		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				ACOS IS		14C				Cafetaria		Cafetaria		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1441		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				ACOS IS		14C		3		WC		WC		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1442		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				ACOS IS		13		0		0.10		Breaklokaal		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1443		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				ACOS IS		13		0		1.12		DISCC L		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1444		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				ACOS IS		12		0		0.18		WC		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1445		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				ACOS IS		12		0		0.19		WC		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1446		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				ACOS IS		10		0		0.03		Cafetaria		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19		lage hardheid water, dient beter afgesteld te worden		9/2/19		19/1447		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				ACOS IS		9		0		0.04				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1448		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				ACOS IS		9		1		1.06				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		8/27/19				9/2/19		19/1449		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				DG MR		1		1		C116		Kleine keuken		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		9/1/19				7/5/19		19/1166		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				Cidmat		4D		0		Cafetaria		Cafetaria		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/1/19				7/5/19		19/1774		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				Bn HK Def St KKE		1		0		Cafetaria		Cafetaria		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/1/19				7/5/19		19/1167		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2019

				Bn HK Def St KKE		1		0		A028				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/1/19				7/5/19		19/1168		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				Bn HK Def St KKE		2		0		Cafetaria		Cafetaria		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/1/19				7/5/19		19/1168		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2019

				Bn HK Def St KKE		18		1		Breaklokaal		breaklokaal		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/22/19		19/1288		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				Bn HK Def St KKE		21		0		0.04				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/22/19		19/1289		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				Bn HK Def St KKE		21		0		0.05				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/22/19		19/1290		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				Bn HK Def St KKE		21		0		0.09				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/22/19		19/1291		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				Bn HK Def St KKE		21		0		0.11				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/22/19		19/1292		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019

				Bn HK Def St KKE		21		0		0.9A				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/22/19		19/1293		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				Bn HK Def St KKE		21		0		0.10A				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/22/19		19/1294		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				Bn HK Def St KKE		20		0		0.28				Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/22/19		19/0295		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				NKD/CND		4A		0		Keuken		Keuken		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/1/19				7/5/19		19/1170		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				NKD/CND		4A		0		Bar Refter		Bar Refter		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/1/19				7/5/19		19/1171		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				NKD/CND		4A		0		Bar		Bar		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/1/19				7/5/19		19/1172		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2019

				DG BudFin		4CD		2		2.01		Cafetaria		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/1/19				7/5/19		19/1173		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		2019

				DG Strat Com		17		0		WC Mannen		WC mannen		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/15/19		19/1296		Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		2019

				DG Strat Com		17		0		Breaklokaal		breaklokaal		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/22/19		19/1297		Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.		2019

				TEB/UTB		24		0		Bar/Breaklokaal		Bar/Breaklokaal		Periodieke controle		Netwerk-drinkfontein op netwerk		7/15/19				7/22/19		19/1298		Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		2019



































































































































































Sheet2

		Reden controle				Resultaat		Tot Aantal		Leidingwater		Schip		Flessenwater		reservoir
jerrycan		Pomp-station		Waterzuivering-
systeem		Put		Bron		Andere



		Periodieke controle				Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.		45		45		0		0		0		0		0		0		0		0

		Geur				Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.		48		48		0		0		0		0		0		0		0		0

		Smaak				Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater na vijf minuten koken.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Geur en smaak				Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.		18		18		0		0		0		0		0		0		0		0

		Kleur				Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.		8		5		0		0		3		0		0		0		0		0

		kleur en geur				Een nieuwe controle na aanpassingen aan het netwerk zijn noodzakelijk.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		kleur, geur en smaak						119		116		0		0		3		0		0		0		0		0

		Biofilm

		Zuiverheid kraan

		Andere

		Wordt gebruikt als drinkwater.

		Hercontrole

		Type water

		Netwerk-drinkfontein op netwerk

		schip

		flessenwater

		reservoir-jerrycan

		pompstation

		waterzuiveringssysteem

		put

		bron

		andere





Sheet3

		Totaal aantal analyses:						119



Drinkwateranalyses Kwartier Koningin Elisabeth 
(2012 - 2019). 



Tot Aantal	

Het water is CONFORM en GESCHIKT als DRINKWATER.	Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.	Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater na vijf minuten koken.	Het water is NIET CONFORM maar KAN gebruikt worden als drinkwater.
Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen.	Het water is NIET CONFORM en NIET geschikt als DRINKWATER.	Een nieuwe controle na aanpassingen aan het netwerk zijn noodzakelijk.	45	48	0	18	8	0	Leidingwater	

45	48	0	18	5	0	Schip	0	0	0	0	0	0	Flessenwater	0	0	0	0	0	0	reservoir
jerrycan	

0	0	0	0	3	0	Pomp-station	0	0	0	0	0	0	Waterzuivering-
systeem	0	0	0	0	0	0	Put	0	0	0	0	0	0	Bron	0	0	0	0	0	0	Andere	0	0	0	0	0	0	
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Legionellabeheer  KKE.xlsx


Legionellabeheer KKE.xlsx
Lijst analyses legionella

																2010												2011												2012												2013												2014												2015												2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022

		Nr		Eenheid		Type		Blok		Verdiep		Lokaal				Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV		Datum
staalname		Analyse
door		Opmerking		cfu/liter		Niveau		Nr PV

		1/01		ACOS STRAT		Douche		1		6				Neen														9/12/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/2262														3/25/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0993																																																																																		

		1/02		COMOPSLAND		Douche		1		4		S/4 (4C)		Neen																																						3/25/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0994																																																																																		

		1/03		COMOPSMED		Douche		1		2		S/2 (C)		Neen																																						3/25/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0995																																																																																		

		1/04		Kab CHOD		Douche		1		6		S/6		Neen																																						4/2/13		Mil		1ste Straal		300		Laag		13/1105																																																																																		

		1bis/38						1						Neen																																																																																																														1/17/19		Ex				200		Laag		325-2019-00004101										

		7/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		0		0.04		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2553																																																																																																																						

		7/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		0		0.19		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2554																																																																										9/19/17		Ex				1400		Laag		325-2017-00084857														5/15/19		Ex				4000		Laag		325-2018-00037540										

		7/03		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		1		1.07		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2552																																																																										9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084586																																		

		7/04		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		1		1.21		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2551																																																																																																																						

		7/05		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		0		0.03		Ja																																						3/19/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0919																																																																																		

		7/06		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		0		0.18		Ja																																						3/19/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0920																																																																																		

		7/07		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		1		1.04		Ja																																						3/19/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0922																																																																																		

		7/08		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		1		1.19		Ja																																						3/19/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0921																																																																																		

		7/09		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		0		0.15		Ja																																																														8/10/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2410

		7/10		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		1		1.16		Ja																																																														8/10/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2411

		7/11		Bn Hk Def St KKE		Douche		7		0		0.08		Neen																																																																																						9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084570																																		

		7		Bn Hk Def St KKE		Douche		7				A-L douche		Neen																																																																																																		8/28/18		Ex				1800		Laag		325-2018-00086076																						

		8/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		8		0		Vrouw Vest 6		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2549		8/1/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		11/1903		2/28/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0593		3/19/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0917														9/17/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2720																																																										

		8/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		8		0		L12A		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2548		8/1/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		11/1904		2/28/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0592		3/19/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0918														9/17/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2719		2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006064																																														

		8		Bn Hk Def St KKE		Douche		8		0		1A douche		Neen																																																																																						1/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084572																																		

		8		Bn Hk Def St KKE		Douche		8		0		3 douche		Neen																																																																																						1/20/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084573																																		

		8		Bn Hk Def St KKE		douche		8		0		B8 douches		Neen																																																																																																		8/28/18		Ex				200		Laag		325-2018-00086073																						

		9		Bn Hk Def St KKE		douche		8		0		B8 sporthal		Neen																																																																																																		8/28/18		Ex				200		Laag		325-2018-00086072																						

		09/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		9		1		1.10		Neen														8/1/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		11/1905														3/12/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0757																										2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006072																																														

		09/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		9		1		1.10		Neen																																						9/16/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/2842																																																																																		

		09/1		ACOS IS		Douche		9		1		1.15																																																																																																				8/28/18		Ex				1200		Laag		325-2018-00086071		1/17/19		Ex				200		Laag		325-2019-00004103

		10		ACOS IS		Douche		10						Neen																																																																										2/2/16		Ex				100		Laag		325-2016-00006069		9/19/17		Ex				50		Laag		325-2017-00084574		8/28/18		Ex				200		Laag		325-2018-00086070																						

		10		ACOS IS		douche		10		2		2,021		Neen																																																																																																														5/15/19		Ex				10000		Hoog		325-2019-00037548										

		11/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		2		2.34		Ja																										2/28/12		Mil		1ste Straal		7920		Laag		12/0594																																						2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006074		9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084577														4/2/19		Ex				200		Laag		325-2019-00025985										

		11/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		2		2.34		Ja																										2/28/12		Mil		Na stabilisatie Temp		1100		Laag		12/0595																																																																																														

		11/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		2		2.36		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		3420		Laag		10/2556		7/3/11		Mil		1ste Straal		2400		Laag		11/0393														3/12/13		Mil		1ste Straal		350		Laag		13/0756														8/10/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2412																																						4/2/19		Ex				200		Laag		325-2019-00025988										

		11/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		2		2.36		Ja		10/19/10		Mil		1ste Straal		485000		Hoog		10/2754		7/3/11		Mil		Na stabilisatie Temp		0		Afwezig		11/0394														3/29/13		Mil		1ste Straal		35000		Hoog		13/1437																																																																																		

		11/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		2		2.36		Ja		10/19/10		Mil		Na stabilisatie Temp		275000		Hoog		10/2755		8/1/11		Mil		1ste Straal		1500		Laag		11/1902														3/29/13		Mil		Na stabilisatie Temp		25000		Hoog		13/1438																																																																																		

		11/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		2		2.36		Ja		11/29/10		Mil		1ste Straal		35000		Hoog		10/3550		9/12/11		Mil		1ste Straal		3195		Laag		11/2265		2/14/12		Mil		Na stabilisatie Temp		0		Afwezig		12/0413																																																																																														

		11/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		2		2.36		Ja		11/29/10		Mil		Na stabilisatie Temp		0		Afwezig		10/3551		9/12/11		Mil		Na stabilisatie Temp		250		Laag		11/2266		2/14/12		Mil		1ste Straal		300		Laag		12/0412																																																																																														

		11/03		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		3		3.34		Ja																										2/28/12		Mil		1ste Straal		6930		Laag		12/0596																																																																																														

		11/03		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		3		3.34		Ja																										2/28/12		Mil		Na stabilisatie Temp		750		Laag		12/0597																																																																																														

		11/04		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		3		3.36		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		50000		Hoog		10/2555		3/7/11		Mil		Na stabilisatie Temp		4400		Laag		11/0390														3/12/13		Mil		1ste Straal		20000		Hoog		13/0755																																																																																		

		11/04		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		3		3.36		Ja		10/19/10		Mil		1ste Straal		250000		Hoog		10/2752		3/7/11		Mil		1ste Straal		3500		Laag		11/0391														3/29/13		Mil		1ste Straal		450000		Hoog		13/1435																																																																																		

		11/04		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		3		3.36		Ja		10/19/10		Mil		Na stabilisatie Temp		320000		Hoog		10/2753		8/1/11		Mil		1ste Straal		45000		Hoog		11/1901														3/29/13		Mil		Na stabilisatie Temp		180000		Hoog		13/1436																																																																																		

		11/04		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		3		3.36		Ja		11/29/10		Mil		1ste Straal		25000		Hoog		10/3548		9/12/11		Mil		1ste Straal		250000		Hoog		11/2263		2/14/12		Mil		1ste Straal		850		Laag		12/0414																																																																																														

		11/04		Bn Hk Def St KKE		Douche		11		3		3.36		Ja		11/29/10		Mil		Na stabilisatie Temp		4050		Laag		10/3549		9/12/11		Mil		Na stabilisatie Temp		70000		Hoog		11/2264		2/14/12		Mil		Na stabilisatie Temp		250		Laag		12/0415																																																																																														

				Bn Hk Def St KKE		Douche		11		3		Tech Lok		Ja														3/7/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		11/0392																																																																																																										

				Bn Hk Def St KKE		Douche		11		2		Tech Lok		Ja														3/7/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		11/0395																																																																																																										

				Bn Hk Def St KKE		Douche		11		0		Tech Lok		Ja														3/7/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		11/0396																																																																																																										

				Bn Hk Def St KKE		Douche		11		0		Tech Lok		Ja														10/17/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		Dalkia

				Bn Hk Def St KKE		Douche		11		0		Tech Lok		Ja														10/17/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		Dalkia

				Bn Hk Def St KKE		Douche		11		0		Tech Lok		Ja														10/17/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		Dalkia

		11		Bn Hk Def St KKE				11				B11 TR		Neen																																																																																																		8/28/18		Ex				200		Laag		325-2018-00086069																						

		12/01		ACOS IS		Douche		12		0		Douche Gen		Neen																										2/14/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0407																																																																																														

		12/01		ACOS IS		Douche		12		1		1.02		Neen																										2/14/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0406																																						2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006070		9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084578		8/28/18		Ex				200		Laag		325-2018-00086079																						

		13/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		13		0		L0.14		Neen		9/21/10		Mil		1ste Straal		1700		Laag		10/2550														2/28/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0590		3/12/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0759														9/17/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2722														9/19/17		Ex				250		Laag		325-2017-00084579																																		

		13/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		13		0		L0.14		Neen		10/19/10		Mil		1ste Straal		3000		Laag		10/2750																																																																																																																						

		13/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		13		0		L0.14		Neen		10/19/10		Mil		Na stabilisatie Temp		3000		Laag		10/2751																																																																																																																						

		13/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		13		0		L0.14		Neen		11/29/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/3546																																																																																																																						

		13/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		13		0		L0.14		Neen		11/29/10		Mil		Na stabilisatie Temp		0		Afwezig		10/3547																										9/16/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/2840																																																																																		

		13/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		13		0		L0.17		Neen																										2/28/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0591		9/16/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/2841														9/17/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2721																																																										

		13/03		ACOS IS		Douche		13		0		L0.18		Neen																										2/28/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0589		3/25/13		Mil		1ste Straal		450		Laag		13/0989																																																																																		

		16		Bn Hk Def St KKE		Douche		16				douche		Neen																																																																										2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006079																																														

		17/01		DG COM		Douche		17		0		0.04		Neen		10/19/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2747																										3/12/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0758																										2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006078		9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084580																																		

		17		DG Str COM		Luchtbevochtiger		17		0		CUMULUS		Neen																																																																																						9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084581		8/28/18		Ex				200		Laag		325-2018-00086078																						

		18/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		18		0		0.15		Neen																																						3/25/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0991																																																																																		

		20		Bn Hk Def St KKE		Douche		20		0		douche		Neen																																																																										2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006075		9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084582																																		

		21/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		21		0		0.12		Neen		10/19/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2749																										3/25/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0990														9/17/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2723		2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006067		9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084583		8/28/18		Ex				200		Laag		325-2018-00086077																						

		22/01		TEB/UTB		Douche		22		X1/13		Garage		Neen														8/1/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		11/1906														4/2/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/1102																										2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006066																																														

		24				Douche		24		0		douche		Neen																																																																										2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006077		9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084584																																		

		24W3/01		TEB/UTB		Douche		24		0				Neen																																						4/2/13		Mil		1ste Straal		1900		Laag		13/1103																																						9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084584																																		

				TEB/UTB		Douche		24		0		afspuitplaats		Neen		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2562																																																																																																																						

		24/01		ACOS IS		Douche		26		0		Garage		Neen																										2/14/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0408																																																																																														

		24W/01		MP Gp		Douche		26		0		Garage		Neen		10/19/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2748		8/1/11		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		11/1907														4/2/13		Mil		1ste Straal		250		Laag		13/1104																																						9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084585																																		

		11bis/01		St Exupéry		Douche		11B		0				Ja																																						9/16/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/2843																																						9/19/17		Ex				1400		Laag		325-2017-00084576		8/28/18		Ex				3000		Laag		325-2018-00086068																						

		11bis01		Bn Hk Def St KKE		Douche		11B		1		1.28																																																																																								9/19/17		Ex				20000		Hoog		325-2017-00084575														1/17/19		Ex				1600		Laag		325-2019-00004102

		11bis/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		11B		1		1.28																																																																																																																2/12/19		Ex		Hercontrole		200		Laag		325-2019-00011766

		11bis/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		11B		1		1.28		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2557																										3/19/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0923														8/10/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2404		2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006071																										7/16/19		Ex		Hercontrole		4400		Laag		325-2019-000050124										

		11bis/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		11B		1		1.38		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2558																										3/19/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0924														8/10/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2405		2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006068														8/28/18		Ex				200		Laag		325-2018-00086080		1/17/19		Ex				200		Laag		325-2019-00004104										

		11bis/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		11B		1		1.28		Neen																																																																																																														5/15/19		Ex				2000		Laag		325-2019-00037552										

		14c/01		ACOS IS		Douche		14c				24		Neen																										2/14/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0411																																																																																														

		14s/01		ACOS IS		Douche		14s		1		E1.09		Neen																										2/14/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0410																																																																																														

		14s/02		ACOS IS		Douche		14s		2		2,014		Neen																										2/14/12		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		12/0409																																																																																														

		4a/01		KND		Douche		4A		0		Keuken		Neen		10/19/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2746																										3/25/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0992																																																																																		

		4b/01				Douche		4B		0		G02		Neen																																						4/2/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/1106																																																																																		

		4d/01				Douche		4D		0		G02?		Neen																																						4/2/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/1107																																																																																		

		7A		Bn Hk Def St KKE		Douche		7A						Neen																																																																																																		8/28/18		Ex				200		Laag		325-2018-00086074																						

		7A		Bn Hk Def St KKE		Douche		7A				douches L		Neen																																																																																																														5/15/19		Ex				6000		Laag		325-2019-00037541										

		7bis/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		7B		0		0.28		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		6570		Laag		10/2559																										3/19/13		Mil		1ste Straal		3500		Laag		13/0928														8/10/15		Mil		1ste Straal		3000		Laag		15/2406																																																										

		7bis/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		7B		0		0.28		Ja		10/19/10		Mil		1ste Straal		2750		Laag		10/2756																										3/29/13		Mil		1ste Straal		750		Laag		13/1439														9/17/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2715																																																										

		7bis/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		7B		0		0.28		Ja		10/19/10		Mil		Na stabilisatie Temp		2000		Laag		10/2757																										3/29/13		Mil		Na stabilisatie Temp		1200		Laag		13/1440														9/17/15		Mil		Na stabilisatie Temp		0		Afwezig		15/2716																																																										

		7bis/01		Bn Hk Def St KKE		Douche		7B		0		0.28		Ja		11/29/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/3552																																																																																																																						

		7bis/02		Bn Hk Def St KKE		Douche		7B		0		0.38		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2560																										3/19/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0925														8/10/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2407																										8/28/18		Ex				200		Laag		325-2018-00086075																						

		7bis/03		Bn Hk Def St KKE		Douche		7B		1		1.38		Ja		9/21/10		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		10/2561																										3/19/13		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		13/0926														8/10/15		Mil		1ste Straal		0		Afwezig		15/2408		2/2/16		Ex				25		Laag		325-2016-00006076																																														

		7bis/04		Bn Hk Def St KKE		Douche		7B		1		1.28		Ja																																						3/19/13		Mil		1ste Straal		1200		Laag		13/0927														8/10/15		Mil		1ste Straal		15000		Hoog		15/2409		2/2/16		Ex				2400		Laag		325-2016-00006073																																														

		7bis/04		Bn Hk Def St KKE		Douche		7B		1		1.28		Ja																																						3/29/13		Mil		1ste Straal		9500		Laag		13/1441														9/17/15		Mil		1ste Straal		50		Laag		15/2717																																																										

		7bis/04		Bn Hk Def St KKE		Douche		7B		1		1.28		Ja																																						3/29/13		Mil		Na stabilisatie Temp		7000		Laag		13/1442														9/17/15		Mil		Na stabilisatie Temp		0		Afwezig		15/2718																																																										

		7bis		Bn Hk Def St KKE		Douche		7B						Neen																																																																																						9/19/17		Ex				0		Afwezig		325-2017-00084571																																		

																																																																																																																																																

																																																																																																																																																

		11 		Bn Hk Def St KKE		Andere		11		2		2.34																																																																																																																4/2/19		Ex				200		Laag		325-2019-00025986										

		11		Bn Hk Def St KKE		Andere		11		2		2.34																																																																																																																4/2/19		Ex				5000		Laag		325-2019-00025987										

																																																																																																																																																

																																																																																																																																																

																																																																																																																																																

																																																																																																																																																

																																																																																																																																																

																																																																																																																																																

																																																																																																																																																

																																																																																																																																																

																																																																																																																																																

																																																																																																																																																





Lisval

		Type  staalname						uitgevoerd door		Type installatie

		1ste Straal		Ja				Mil		Douche

		Na stabilisatie Temp		Neen				Ex		Luchtbevochtiger

		Hercontrole								Tech lokaal

										Andere





Blokken

		NR		Functie		ASSET

		1		Stafblok		21006C-1

		1A		Wachtlokaal Alpha		21006C-ALPHA

		1B		Wachtlokaal (niet meer in gebruik)		21006C-1BIS

		2		Admin/Com Center		21006C-2

		2A		Technische ruimte van bemilcomantenne		NIHIL

		2B		Bemilcomantenne		NIHIL

		2CTR		Addmin/Containers		21006C-2BIS

		3		Noodcentrale		21006C-3

		4A		Admin/Horeca		21006C-4A

		4B		Admin		21006C-4B

		4C		Admin		21006C-4C

		4D		Admin		21006C-4D

		4CTR		Containers/Admin (op parking)		21006C-4BIS

		4E		Container wachtlokaal ingang BRAVO		21006C-BRAVO

		5		DGCOM/DGMR		21006C-5

		5CTR		Federale politie (concessie)		21006C-5A

		6A		Bibliotheek		21006C-6

		6B		NATO/Admin (administratieve overdracht)		NIHIL

		6C		O.C.M. Archieven		21006C-6C

		6D		CC Infra		21006C-6D

		7A		Logement		21006C-7

		7B		Logement		21006C-7B

		8		Sportzaal		21006C-8

		8A		Schuilhok (kleine tribune)		NIHIL

		9		Admin		21006C-9

		10		Admin / Militaire politie		21006C-10

		11		Admin/logement		21006C-11

		11A		Kinderdagverblijf/logement		21006C-11B

		12		Admin		21006C-12

		13		Horeca/Mess/keuken/eetzaal		21006C-13

		13A		Technisch lokaal HELIOS		NIHIL

		13B		HELIOS-antenne		NIHIL

		14		Admin		21600C-14SE1

		14A		Admin		21006C-14SE3

		14B		Admin		21006C-14SE2

		14C		Admin/SGR		21006C-14C

		14CTR		Containers (niet meer in gebruik)		21006C-14B

		15		Drukkerij/museum		21006C-15

		16		Stookplaats		21006C-16

		16A		Silo stookolie		NIHIL

		16B		Silo stookolie		NIHIL

		17		Drukkerij PHD		21006C-17

		18		Storage/opslagplaats		21006C-18

		18A		Storage/opslagplaats		21006C-18B

		19		Storage/opslagplaats		21006C-19

		20		Wachtgebouw ingan CHARLIE		21006C-20

		20A		Hondenkennels/Ops		NIHIL

		20B		Wachtgebouw parking ingang CHARLIE		21006C-CHARLIE

		21		Kazernering/AMT		21006C-21

		21A		5 kleine metalen opslagplaatsen (type afdak)		NIHIL

		22		Maintenance/werkplaatsvoertuigen		21006C-22

		23		Gebouw containerpark		21006C-23

		23A		Kleine opslagplaats (type afdak)		NIHIL

		23B		Kleine opslagplaats (type afdak)		NIHIL

		23C		Kleine opslagplaats (type afdak)		NIHIL

		24		Garage		21006C-24W3

		25		Nieuw StaPOL gebouw		21006C-30

		26		Garage		21006C-24W1

		27		Admin/aanbestedingen		21006C-27

		28		Meteo (concessie)		21006C-28

		29		Hoogspanningscabine		21006C-25

		30		Kapel		21006C-26





Sheet1

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Totaal

		Hoog		7		3		0		5		0		1		0		1		0		1		0		0		0		18

		Laag		8		6		7		11		0		2		15		4		13		13		0		0		0		79

		Afwezig		19		13		12		26		0		15		0		14		0		0		0		0		0		99

		Totaal		34		22		19		42		0		18		15		19		13		14		0		0		0		196





Graf Analyses-jaar



Resultaten analyses per jaar
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7	3	0	5	0	1	0	1	0	1	Laag	
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Graf Tot Analyses

		 



Totaal aantal analyse 2010 - 2019 











Hoog	Laag	Afwezig	18	79	99	
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