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	Visite annuelle des lieux de travail (VLT) ACOS Ops&Trg
	Liste des Références
	Compte-rendu de la VLT 2023 ACOS Ops&Trg exécutée le 07 février 2023


1. Dans le cadre du respect des Ref et du bon suivi du SDGR (Système Dynamique de Gestion des Risques), une VLT (Visite Annuelle des lieux de Travail) est une obligation légale. Celle-ci consiste en un contrôle visuel de tous les locaux, un contact direct du Pers avec la délégation du CCB donnant la parole aux travailleurs présents et une analyse des points suivants :
a. Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité
b. Prévention Incendie et Evacuation
c. Premiers soins
d. Accidents et Incidents
e. Machines et Equipements de travail
f. Equipements de Protection Individuelle (EPI)
g. Produits Dangereux
h. Lieux de Travail (hygiène, risque de chute et de glissement, éclairage, aération, installation électrique, sanitaire, ambiance sonore, Asbest, radiations Ionisantes)
La SLPPT 08 a une fonction de conseiller pour les chefs de corps et les membres du CCB appartenant au Gpt Qu 08. Sa mission principale est la protection de la santé et du bien-être des travailleurs.

2. Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu de la visite annuelle des lieux de travail ayant eu lieu ce 07 février 2023 au sein d’ACOS Ops&Trg.

Participants :

COL PARISIS		Représentant CCB
AJM MOYEN		Assistant en prévention

Mr HEYRMAN		ACV

ADJ LELOUP		SLPPT 08 - Conseiller en prévention niveau 2




La VLT a débuté après un briefing donné à la délégation par la SLPPT concernant le bon déroulement et les objectifs de la VLT.
L’U est composée de +-241 personnes (militaires, réservistes et civils).
Concernant les points administratifs contrôlés et les points observés lors de la visite, il y a lieu de noter les éléments suivants :
a. [bookmark: Annexes]L’U dispose toujours de 2 personnes formées « personne de confiance ».
b. La fonction d’Offr bien-être est toujours occupée par l’AJM MOYEN, qui est également l’assistant en prévention, le coordinateur DEPARIS ainsi que le CPI de l’unité. 
c. Les rapports trimestriels sont régulièrement envoyés, le rapport annuel est constitué par la SLPPT 08.
d. La situation AMT du personnel est suivie et le tableau de l’unité avec l’image fonctionnelle des risques est envoyé régulièrement avec les mises à jour.
e. La brochure d’accueil est régulièrement mise à jour.
f. En matière d’incendie, les procédures existent et sont connues. Il reste toujours très compliqué d’établir un rôle hebdomadaire (incendie/1er secours) en raison des spécificités de l’unité et du télétravail.
g. L’unité dispose de 7 fiches postes de travail standards. Elle ne possède pas de fiches de fonctions. Elle se base sur le tableau de l’image fonctionnelle des risques ainsi que les jobs descriptions des postes. Le personnel est vu par l’AMT en fonction des priorités opérationnelles.
[bookmark: _GoBack]La situation des DAES avec HRM s’est nettement améliorée, la LH continue à tenir régulièrement des réunions informelles avec les travailleurs en matière de charge psycho-social.
La LH se préoccupe aussi de la cohésion au sein de l’unité en (re)mettant en place diverses activités de groupe (PhEFs, BBQ…) suite aux années compliquées qui sont maintenant passées.
3. Conclusions :
a. La LH reste attentive au bien-être de ses travailleurs et continue à porter un grand intérêt à l’aspect psycho-social de son personnel.
b. Comme l’année passée, la continuité et le bon suivi sont de mises.
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SLPPT 08






Check-list visite annuelle des lieux de travail.



Unité:  	ACOS Ops&Trg

Date: 	07 février 2023






















		1.

		Organisation générale de la Prévention et du Bien-être au niveau de l’unité 



		1.1

		Représentant CCB

		

		COL PARISIS



		1.2

		Offr Bien-Etre

		

		AJM MOYEN



		1.3

		AsPrev

		

		AJM MOYEN



		1.4

		Coordinateur Deparis

		

		AJM MOYEN



		1.5

		Plan Local de Prévention (PLP)

		

		Ok



		1.6

		Rapport Trimestriel

		

		Ok



		1.7

		Rapport annuel

		

		Constitué par la SLPPT 08



		1.8

		Liste AMT

		

		Ok



		1.9

		Brochure d’accueil

		

		Ok



		1.10

		Liste des acteurs de la Prévention + Milieu

		

		Ok



		2.

		Prévention Incendie et Evacuation



		2.1

		Procédure                                                                                                                                                    

		

		Ok



		2.2

		Eq 1er intervention

		

		Ok, à mettre à jour (recyclage + Fmn nouveaux arrivés)



		2.3

		Responsables évacuation

		

		Ok



		2.4

		Ex Evac annuel

		

		N’a pas été fait en 2022. À faire chaque anné. POC Bn : 1SG SERRA M.



		2.5

		Point de rassemblement

		

		Connu du personnel: oui



		2.6

		Signalisation

		

		Plans d’évacuation à afficher



		2.7

		Matériel anti-incendie

		

		Contrôle périodique: annuel + trimestriel visuel

2 extincteurs constatés déplacés (locaux A510 et C505)

[image: ][image: ]



		2.8

		Sorties de secours et chemin d’évacuation

		

		[bookmark: _GoBack]Encombrement de certaines voies d’évacuation/RIA (coffee corner, imprimante)








		3.

		Premiers soins



		3.1

		Procédure

		

		Ok



		3.2

		Secouristes

		

		Ok, à mettre à jour (recyclage + Fmn nouveaux arrivés)



		3.3

		Moyens

		

		En ordre: OUI (attention : échéance des boîtes de secours le 09/2023)

Fixation boîte de secours palier aile C manquante (WO 48954023)

[image: ][image: ]



		4.

		Accidents et Incidents



		

		Procédure

		

		La procédure est connue par l’AsPrev: OUI



		

		Déclaration

		

		Notification des AT dans l’application WB: OUI



		5.

		Système Dynamique de Gestion des Risques (SDGR)



		5.1

		Inventaire postes de travail

		

		Liste des postes de travail existante:
OUI



		5.2

		Fiche poste de travail

		

		OUI (7 fiches standards)



		5.3

		Fiche de fonction

		

		NON



		5.4

		Analyses de risques

		

		NON



		5.6

		Déparis (SOBANE)

		

		NON



		6.

		Machines et Equipements de travail

Equipements de Protection Individuelle (EPI)



		6.1

		Inventaire EPI

		

		Existant: 

OUI



		6.2

		Mise en service EPI

		

		OUI



		6.3

		Liste des travailleurs soumis

		

		OUI 



		6.4

		Mise en Service

		

		OUI (documents disponibles via Infra QRE)



		6.5

		Rapport d’installation

		

		OUI (documents disponibles via Infra QRE)



		6.7

		Rapports d’inspection

		

		OUI (documents disponibles via Infra QRE)



		6.8

		Formation du personnel

		

		OUI



		6.9

		Tenue de travail

		

		OUI



		7.

		Produits Dangereux



		7.1

		Inventaire

		

		La liste est existante et disponible:

NVT



		7.2

		Stockage

		

		NVT



		7.3

		Fiches Instruct. de Sécurité

		

		NVT



		7.4

		MSDS

		

		NVT








		8.

		Lieux de Travail



		8.1

		Hygiène

		

		Les sanitaires du Cops (WO 49373962 et 49429157) ainsi que tous les urinoirs à côté du local A502 (WO 49661721) sont inops depuis un certain temps.

[image: ][image: ]



		8.2

		Risque de chute et de glissement

		

		Dans un couloir au sol se trouve un câble jaune connecté à une imprimante

[image: ][image: ]



		8.3

		Eclairage

		

		Ok



		8.4

		Aération

		

		Ok



		8.5

		Installation électrique

		

		Attention à l’utilisation des multiprises dans le local C505 : risque d’incendie

[image: ]



		8.6

		Sanitaire 

		

		Différentes WOs introduites : en attente



		8.7

		Ambiance sonore

		

		Ok



		8.8

		Asbest

		

		Inventaire bloc 1 disponible auprès Infra QRE



		8.9

		Radiations Ionisantes

		

		NVT



		9.

		Milieu / Environnement

		

		Checklist à adapter en collaboration avec le coordinateur milieu



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Legende:

		OK = En orde

		AI = action item

		NVT  =  pas d’application

		NO= pas en orde

		L= à suivre
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